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I.  ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ

1. Дархан-Уул аймаг. Дархан хот. 14-р багт баригдах Хоккейн ордон буюу өвлийн спортын ордоны барилгын тодорхойлолт:

·  Зоорьтой, 1 давхар хоккейн ордон буюу өвлийн спортын ордоны барилга.

2. Тус барилгад холбоо дохиоллын ажлын зургийг барилгын төлөвлөлт, байгуулалтын дараах стандарт, норм дүрмийг үндэслэн хйиж гүйцэтгэв.

Үүнд:

· Орон сууцны барилгын мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт, ерөнхий шаардлага стандарт                    MNS 6580:2016

· Холбоо дохиоллын ажлын зураг боловсруулах стандарт                     MNS 6586:2016

· Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл                БНбД 21-04-05

· Галын дохиоллын төлөвлөлт, угсралт хийх дүрэм                                          БНбД 21-04-04

· Барилгын зурагт холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжүүдийн тэмдэглэгээ                                   MNS 5532:2016

· Зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, батлах дүрэм                       БНбД 01-11-98

· Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт хийх стандарт                     MNS 5471:2005

· Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага                      MNS 6423:2019

II. ЗУРАГТ ТУСГАСАН ҮНДСЭН ШИЙДЭЛ

Мэдэээлэл холбооны суурин сүлжээний техникийн өрөө, босоо ба хөндлөн сувагчлалын төлөвлөлт:

a. Барилгын доторх мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд зориулан зоорийн давхрын холбооны техникийн өрөөнд МХСС-ний хуваарилах гол төхөөрөмжүүдийг

байрлуулахаар төлөвлөв.

b. Зоорийн давхрын холбооны техникийн өрөөнөөс босоо сувагчлал гаргаж, 1-р давхрын 30 дугаартай өрөөнд байрлах холбооны хуваарилах

төхөөрөмжүүдийг холбохоор төлөвлөв. Давхруудын холбооны төхөөрөмжнүүдээс давхрын өрөөний хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл Ф22мм-ийн уян хоолой

татах ба 1 ширхэг хоолойнд хамгийн ихдээ 2 ширхэг UTP кабел татхаар төлөвлөв.

c.  МХСС-ний дэд бүтцийн кабелын марк, тоо хэмжээг үндэслэн тооцож босоо болон хэвтээ шугамд 500х100х4000 мм-ийн кабелын тавиур суурилуулахаар

төлөвлөв. Холбооны техникийн өрөөний ракны кабелуудын оролт гаралтын хэсэгт кабелын тавиурыг шалаар хийхээр төлөвлөв.

d. Холбооны бүх тоног төхөөрөмжүүд нь цахилгаан тасарсан үеийн найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс үл тасалдах тэжээлээс тэжээгдэх ба UPS нь

20-30 минутын турш хэвийн ажиллагааг хангах хүчин чадалтай байна.

1. Суурин телефон холбооны төлөвлөлт:

1.1 Дотоод суурин телефон холбооны сүлжээнд зориулж зоорийн давхарт байрлах холбооны техникийн өрөөнд 27U-н холбооны шүүгээ суурилуулах ба 20

хэрэглэгчийн  хуваарилах хайрцаг болон 20 хэрэглэгчийн дотуур холбооны станц байрлуулан холболт хийхээр төлөвлөв. Үүнээс 1 ширхэг 10 хосын физик

кабел гарган босоо сувагчлалаар дамжуулан 1-р давхрын 30 дугаартай өрөөнд 10U-н холбооны шүүгээнд шинээр 10 хосын хуваарилах хайрцаг суурилуулан

холболтыг хийнэ.

1.2 Давхруудын хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүрээс холбооны шүүгээ хүртэл UTP 4x2x0.5 кабелаар татан холболт хийхээр төлөвлөв.

2. Интернэтийн сүлжээний төлөвлөлт:

2.1 Интернэтийн сүлжээнд зориулан зоорийн давхрын холбооны техникийн өрөөнд байрлах 27U-н шүүгээнд сүлжээний чиглүүлэгч/router/, сүлжээний сэлгэгч

/switch/ байрлуулна. Сүлжээний сэлгэгчээс /switch/ 1-р давхрын 30 дугаартай өрөөнд 10U-н холбооны шүүгээнд байрлах сүлжээний сэлгэгч /switch/

хүртэл UTP 4x2x0.5 Cat.6 маркийн кабел татаж холболт хийхээр төлөвлөв.

2.2 Давхрын холбооны шүүгээнд байрлах свитчээс давхруудын хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл UTP 4x2x0.5 Cat.6 маркийн кабел татаж холболтыг хийнэ.

3. Кабелын телевизийн сүлжээний төлөвлөлт:

3.1 Кабелын ТВ-ийн сүлжээнд зоорийн давхрын холбооны техникийн өрөөнд өсгөгч төхөөрөмж байрлуулан RG-75-0.7мм маркийн коаксаль кабелаар холболт

хийхээр төлөвлөв.

3.2 Давхрын салаалагчаас хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл RG-75-0.7мм маркийн коаксаль кабелаар холболт хийхээр төлөвлөв.

4. Галын дохиоллын системийн төлөвлөлт:

4.1  Хаяглагддаг галын дохиоллын систем төлөвлөв.

     Галын панель нь 2 лүүптэй  ба тог тасарсан үед батеррей нь 3-4 цаг хэвийн ажиллах горимтой байхаар төлөвлөв.

4.2  Барилгын нийт хэсэгт утаа болон дулаан мэдрэгчүүдийг төлөвлөсөн ба оролт, гаралтын модуль, орц гарцанд гар мэдээлэгч болон дуут дохиологчийг

төлөвлөв. /Оролт гаралтын модуль нь гал гарсан үед утаа зайлуулах систем, зарлан мэдээллийн системийн ослын үеийн ажиллагааны горимд шилжүүлэн

ажилуулах зорилготойгоор төлөвлөсөн болно. ISO модуль нь тухайн бүс дэх гэмтэл хязгаарлах үүрэгтэй болно./

4.3 Галын кабел нь тусгай зориулалтын галд тэсвэртэй 3х1.5 мм-ийн хөндлөн огтлолтой кабелаар холбохоор төлөвлөв.

4.4 Галын дохиоллын бүх мэдээлэгчүүд нь галын панельд холбогдсон байх ба хяналтын компьютерийг 1-р давхарт байрлах 30 дугаартай камерын өрөөнд

байрлуулан хяналт хийж, удирдхаар төлөвлөв.

5.  Дүрс ажиглалтын хяналтын системийн төлөвлөлт:

5.1 Хяналтын камерын системд нийт дотор зориулалтын 5MP-ын Full HD, IP камер, H.265+, FPS-30 байхаар төлөвлөв. Дээрх камерууд нь бүх орц гарцыг

хамааруулан хянана.

5.2 Камерын дүрс бичлэгийн төхөөрөмж, UPS-г зоорийн давхарт байрлах холбооны техникийн өрөөнд 27U-ийн шүүгээнд /rack/ байрлуулж, холболт хийхээр

төлөвлөв. Холбооны техникийн өрөөнөөс 1-р давхрын 10U-ийн холбооны шүүгээнд 24 портын РОЕ свитч байрлуулах ба UTP 4x2x0.5 Cat.6 маркийн кабелаар

холболт хийнэ. Хяналтын камер тус бүрийн холболтыг давхрын холбооны шүүгээнд байрлах свитчинд UTP 4x2x0.5мм Cat.6 маркийн кабелаар холболт хийнэ.

5.3 Хяналтын дэлгэцүүд болон процессор нь 1 давхарт 30 дугаартай ажлын камерын суурилуулна.

5.4 Бичлэг хадгалах хугацааг 24 цагаар 30 хоног байхаар төлөвлөв.

6.  Зарлан мэдээллэх систем

6.1  Зарлан мэдээллэх системийн удирдлагын төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжийг зоорийн давхарт байрлах холбооны техникийн өрөөнд 27U-ийн шүүгээнд

/rack/ холбоно.

6.2 Өсөгчөөс 8 бүс гарган давхруудын чанга яригчуудыг 2х1.0 мм-ийн хөндлөн огтлолтой кабелаар холбохоор төлөвлөв.

6.3  Зарлан мэдээлэл хүргүүлэх микрофон нь удирдлагын төхөөрөмжнөөс 1-р давхрын 30 дугаартай камерын өрөөнд байрлах ба удирдлагын төхөөрөмжнөөс UTP

4x2x0.5мм Cаt.6 кабелаар холбохоор төлөвлөсөн бөгөөд энэхүү ширээний микрофон нь 8 бүсийн сонголттой байна.

7. Тасалбар олгох, шалгах

7.1. 1-р давхрын  тасалбар борлуулах хэсэгт удирдлагын төхөөрөмж суурилуулах ба үүнээс таслбар олгох болон тасалбар шалгах хэсгүүд рүү тус бүр

UTP 4x2x0.5мм Cаt.6 кабелаар холбохоор төлөвлөв.

III. УГСРАЛТЫН ҮЕД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

    1.Холбоо дохиололын системийн угсралтын ажилыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн   байгууллагаар зургийн дагуу монгол улсад мөрдөгдөж

байгаа норм ба дүрэм, холбогдох журам стандарт, технологийн шаардлага болон үйлдвэрлэгчийн тоног төхөөрөмжийн угсралтын зааварыг баримтлан

гүйцэтгэнэ.

    2.Угсралтын ажлын явцад ажиллагсадын аюулгүй байдлыг хангахын тулд монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг

ханган ажиллах шаардлагтай. Төлөвлөгдөж байгаа тоног төхөөрөмж болон ажиллагсадын аюулгүй байдлыг хангахын тулд техник хэрэгсэлийн металл их биеийг

газардуулгын хүрээнд гагнаж холбоно. Төхөөрөмжүүдийн газардуулгыг ХТ/ДГ-ийн зурагт тусгагдсан тухайн давхрын цахилгааны самбарын газардуулганд

холбоно.

   3.Мэдээлэл холбооны сүлжээний төгсгөлийн үүрийг хананд шалны түвшинөөс дээш 0.3м-д цахилгааны розеткатай нэг түвшинд, давхрын самбар 1,5м-ийн

өндөрт тус тус суурилуулахаар төлөвлөв.

   4.Хуваарилах хайрцагнаас өрөөнүүдэд суурилуулах МХСС-ний төгсгөлийн үүр хүртэл Ф22 мм-ийн хуванцар хоолойгоор шалны бэлтгэлд далд суурилуулахаар,

галын дохиоллын мэдээлэгчүүд болон чанга яригчийг таазаар уян хоолойгоор далд суурилуулахаар тус тус төлөвлөв. /1 хоолойнд хамгийн ихдээ 2 ширхэг UTP

кабел татна./

   5.Галын дохиоллын утаа, дулаан мэдээллэгч нь таазанд, гар мэдээлэгчийг шалнаас 1,2м; дуут дохиологчуудыг хананд шалнаас 1,8м-ийн өндөрт байрлуулах

шаардлагатай.

   6.Давхрын холбооны нэгдсэн самбар дотор холбооны төрөөхөмж ажиллах тул цахилгааны тэжээл оруулах шаардлагатай.

7. Холбооны техникийн өрөөнд төхөөрөмжүүд байнга ажиллах тул хөргөлтийн төхөөрөмж заавал суурилуулах шаардлагатай. /өрөөний хамгийн их

температур +18 градус байхаар/
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2.  ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
бүрхүүлтэй 8 судастай утас

Материалын нэр Маяг
Хэм.

 нэгж
Тоо Тайлбар

Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын
мэдрэгч

Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч

5.    ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Дуут дохиологч

Галын дохиоллын станц /1 гогцоотой-loop хаяглагддаг/

Бичлэг хадгалах төхөөрөмж /NVR/

Хяналтын компьютер

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
 бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй буюу гал дэмждэггүй/

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
 бүрхүүлтэй 8 судастай утас

80дб хүртэл

авиа үүсгэх

3x1.5 мм

UTP-cat.6

24 порттой

Сүлжээний

зориулалттай

м 800

Бичлэг хадгалах диск 6TB

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22 700

Хяналтын компьютер

64channel-Third-party

network cameras supported

Up to 12 Megapixels resolution
recording Video outputs at up

to 4K (4096*2160) resolution
Supports decoding up to 20

channels at 1080P resolution

Up to 128/256 IP cameras

can be connected with

512M/768M incoming

bandwidth Up to 24 SATA

interfaces Supports

8-р үеийн i7 байх

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP-cat.6

Сүлжээний

зориулалттай

Компьютерийн сүлжээний рүүтэр /ROUTER/

Програм хангамж, лиценз

Supports

Х.264+,H.264,MPEG4,H.265,

H.265+ MJPEG video format

Support redundant power
supply to improve the system

stability Support HDD hot
swap with RAID0,1,5,6,10

storage

scheme configurable Support
various VCA detection alarm

and VCA search

иж

бүрэн

Кабелын тавиур

8.   БУСАД

500x100x4000 мм

Кабелын тавиур-90 градус булан

50

Хяналтын дэлгэц /мэргэжлийн/

42U-ийн рак

Тог баригч 3000 ВА

23" LED

Кабел менежер Хөндлөн

Кабелын тавиур-хэвтээгээс босоо руу шилжүүлэгч булан

10 хосын телефоны кабел 10x2x0.5

RG-45 толгой

Серверийн өрөөний өндөр шал м2 anti static

Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/

Хяналтын дэлгэц 23 инч

4.    ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

Чиглэлтэй дотор зориулалтын камер

 Full HD

5MP

H.265

FPS-30

MNS 6423: 2019

стандартыг хангахуйц,

дэлхийд хүлээн

зөвшөөрөгдөж

туршигдсан нэр

хүндтэй бүтээгдэхүүн

байна.

Чиглэлтэй гадна зориулалтын камер

Програм хангамж, лиценз

20 хосын хуваарилах хайрцаг 120x2

3. КАБЕЛЫН ТЕЛЕВИЗ

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22

Кабелын телевизийн давхрын гол салаалагч

Кабелын телевизийн өсгөгч

Кабелын телевизийн давхар хоорондын коаксаль кабел PK-75-0.7мм

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

иж

бүрэн

Сүлжээний сэлгэгч /Poe-той свиmч/ 24 порт

6.    ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Удирдлагын төхөөрөмж

2x1.0 мм

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй буюу гал дэмждэггүй/

Микрофон

Чанга яригч P=20Вт

Холигч, өсгөгч P=1500Вт

120 хэрэглэгчийн дотуур станц
иж

бүрэн

FEP-22

UTP-cat.6

иж

бүрэн

Тааз

Интернэт+интернэтийн хосолсон розетка

Ханын бокс

ХД-01

Хуудас Нэр

ХД МАРКТАЙ АЖЛЫН ЗУРГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Тайлбар

ХД марктай ажлын зургийн иж бүрдлийн жагсаалт, таних тэмдэг

Галын дохиоллын станц /Удирдлагын гар/

20 хэрэглэгчийн хувиарлах хайрцаг

Kабелын тавиур/500x100мм/ /хэвтээ, босоо/

Давхар хоорондын шилжилт

Сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/

Сүлжээний чиглүүлэгч /Router/

Хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй, радио долгионы үүсгэгчтэй утаа мэдрэгч, дулаан

мэдрэгч, гар мэдээлэгч, дуут дохио, оролт гаралтын модуль

2.    ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ

5.   ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

7.   БУСАД МАТЕРИАЛ

1. CУУРИН ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ

Галын дохиоллын мэдээлэгчийн бүсийн тоо/ мэдээлэгчийн дугаар

Телефоны розетка /хана, шаланд далд суулгадаг/

Интернэтийн розетка /хана,шаланд далд суулгадаг/

ТАНИХ ТЭМДЭГ

 Хяналт хийх компьютер дэлгэц

Хяналтын камер, тоо ширхэг /дотор, гадна/

4.   ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

Хяналтын камерын бичлэг хадгалах төхөөрөмж-NVR

4

 Үндсэн болон РОЕ свич /1GB/

Патч панель

3.   КАБЕЛЫН ТЕЛЕВИЗ

Кабелын телевизийн розетка /хана, шаланд далд суулгадаг/

Кабелын телевизийн өсгөгч

Кабелын телевизийн салаалагч

M 1:150
10 хэрэглэгчийн дотуур холбооны станц

6.   ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Таазанд далд, хананд ил суурилуулах чанга яригч

Микрофон

Зарлан мэдээллэх системийн удирдлагын төхөөрөмж

Зарлан мэдээллэх системийн өсгөгч төхөөрөмж

Патч панель

Зоорийн давхрын mелефон, интернэт, кабелын телевизийн системийн байгуулалт

Зоорийн давхрын галын дохиоллын системийн байгуулалт

УГСРАЛТЫН БҮДҮҮВЧ

SW-POE-24

Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын
дохиоллын мэдрэгч

Сүлжээний сэлгэгч /Poe-той свиmч/ 24 порт

Интернэт+телефоны хосолсон розетка

Шалны бокс

Паmч панель-24 порт

Паmч корд

 Хяналт хийх компьютер дэлгэц

Зоорийн давхрын зарлан мэдээллэх, хяналтын камерын системийн байгуулалт

Оролт гаралтын модуль

Гэмтэл хязгаарлах модуль

Утаа мэдрэгч /BM Detector/

Утаа мэдрэгчийн толь /BM Detector Mirror/

Кабелын телевиз+интернэтийн хосолсон розетка /коаксаль+RG45/

Ханын бокс

Телефон+интернэтийн хосолсон розетка 10

Ханын бокс 10

ш1

Телефон+телефоны хосолсон розетка 4

Шалны бокс 4

/RG45+RG45/

/RG45+RG45/

x2

38

i/o

30 дугаартай өрөөнд

10U-ийн рак

Утасгүй интернэтийн төхөөрөмж

Утасгүй интернэтийн төхөөрөмж/AP/

Утаа мэдрэгч/МТ Detector/

Утаа мэдрэгчийн толь/BM Detector mirror/

ХД-02

ХД-03

ХД-04

ХД-05

ХД-07

1-р давхрын галын дохиоллын системийн байгуулалт

M 1:150

M 1:150

M 1:150

M 1:150

4
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4

5

6

7

8

9
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ш

ш

ш

м

м
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8

9

1

2

3

4
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6

1

2

3

4

5

6

7

8
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11

/RG45+RG45/
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ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

м

м

ш

ш

ш

ш

м

м

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

м

м

3

12

12

3

3

1

2500

2000

3

7

7

2

1

450

300

6

37

2

1

1

10

1

2

1

2900

2600

1

2

3

4

5
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7
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11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

500x100x4000 мм

500x100x4000 мм

1

83

1

25

34

1

1

1

2000

1500

8

4

2

2

1

1

55

1

1500

1000

40

2

1

4

1

2

1

100

15.83

4

96

м

ш

ш

ш

ш

ш

иж

бүрэн
иж

бүрэн

м

ш

ш

ш

ш

иж

бүрэн
иж

бүрэн

ш

ш

м

м
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ш

ш

ш

ш

ш
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ш
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6

B(8)
21

1

B(21)

B(1)

B(22)

30

2

B(30)

B(2)

B(32)

30 дугаартай өрөөнд

B(1)

SW-24

10U rack
10U rack

6

1
C(1)

C(1)

42U rack

Fixed

Fixed

Fixed

16

B(3)

B(16) B(19)

3

21

B(3)

B(21) B(24)

B(1) B(1)

30 дугаартай өрөөнд

10U rack

30 дугаартай

өрөөнд
Monitoring PC

B(1)

A(1)

Б2

A(1)

Б1

117144222

iso

i/oiso

45171142

30 дугаартай өрөөнд

E(1)

E(1)

E(1)

E(1)

E(1)

E(1)

E(1)

Б-1

Б-2

Б-3

Б-4

Б-5

Б-7

Б-8

5

6

7

11

8

6

4

B(1)

E(1)

E(2)

E(3)

E(4)

E(5)

E(6)

E(7)

42U rack

A(1)

Б1

A(1)

Б2

A(2)

10 хосын хуваарилах хайрцаг

10

110x2 ш

E(1)

Б-6
8

M 1:1501-р давхрын mелефон, интернэт, кабелын телевизийн системийн байгуулалт

ХД-06

1-р давхрын зарлан мэдээллэх, хяналтын камерын системийн байгуулалт

x2

x2

ХД-1
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Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

07
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:

42U rack42U rack

42U rack

м 200

Сувагчлалын уян хоолой Ф=22 мм FEP-22 150

Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай поливинихлорид
бүрхүүлтэй 8 судастай утас UTP-cat.6

Сүлжээний

зориулалттай

Удирдлагын төхөөрөмж 1

Тасалбар олгох төхөөрөмж 2

1

2

3

4

ш

ш

м

Тасалбар шалгах төхөөрөмж 4ш

5

7.    ТАСАЛБАР ОЛГОХ, ШАЛГАХ

7.   ТАСАЛБАР ОЛГОХ, ШАЛГАХ

Өрөөнүүд Холбооны техникийн өрөө

10U rack

Ticket
controller

Ticket-1

Ticket-2

Ticket check-3

Ticket check-4

Ticket check-2

Ticket check-1

B(4)

B(1)

B(1)

3 дугаартай өрөөнд



ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал

 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЭТ, КАБЕЛЫН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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Зоорийн давхрын телефон, интернэт, кабелын телевизийн системийн байгуулалт
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420420480

70840

420420

Хөөсөнцөр дулаалга 100-200 мм

Тоосгон өрөг 120

Төмөр бетон 200-300мм

Хөнгөн блок 240-360мм

Гипсэн хавтан 100мм

ХАНЫН ТАНИХ ТЭМДЭГ

Чулуун хөвөн дулаалга 150мм
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Галын дохиоллын кабел

/галд тэсвэртэй/
Интернэт, телефон болон хяналтын

камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Б1-9

Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм

2x1.0мм Зарлан мэдээллийн кабел

4x2x0.5мм

A

10x2 10 хосын телефоны кабел

B

C

D

E
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Д.Болортуяа
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РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:

ТХ М.Оюун-Эрдэнэ
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал

 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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Хөнгөн блок 240-360мм

Гипсэн хавтан 100мм
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Чулуун хөвөн дулаалга 150мм
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Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

07
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:
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Галын дохиоллын кабел

/галд тэсвэртэй/
Интернэт, телефон болон хяналтын

камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ
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Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм

2x1.0мм Зарлан мэдээллийн кабел

4x2x0.5мм

A

10x2 10 хосын телефоны кабел
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал

 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ БОЛОН ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

5500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 5500

70000

70
00

70
00

70
00

70
00

70
00

60
0

40
00

68
00
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Хөөсөнцөр дулаалга 100-200 мм

Тоосгон өрөг 120

Төмөр бетон 200-300мм

Хөнгөн блок 240-360мм

Гипсэн хавтан 100мм

ХАНЫН ТАНИХ ТЭМДЭГ

Чулуун хөвөн дулаалга 150мм
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Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

07
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:
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Галын дохиоллын кабел

/галд тэсвэртэй/
Интернэт, телефон болон хяналтын

камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Б1-9

Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм

2x1.0мм Зарлан мэдээллийн кабел

4x2x0.5мм
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10x2 10 хосын телефоны кабел
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Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.ЦогбадралЗӨ
ВШ

ӨӨ
РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:

ТХ М.Оюун-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98

Агааржуулалтын

 төхөөрөмж 6000кг

1-р давхрын телефон, интернэт, кабелын телевизийн системийн байгуулалт

М1:

ХД-3

150
Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

07
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:
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камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ
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Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм
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ВШ
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Л
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СӨ

Н:

ТХ М.Оюун-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив
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Гипсэн хавтан 100мм

Хөнгөн блок 240-360мм

ХАНЫН ТАНИХ ТЭМДЭГ

Чулуун хөвөн дулаалга 150мм
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98

Агааржуулалтын

 төхөөрөмж 6000кг

1-р давхрын галын дохиоллын системийн байгуулалт

М1:

ХД-5

150
Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З
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Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:
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Monitoring PC

Галын дохиоллын кабел

/галд тэсвэртэй/
Интернэт, телефон болон хяналтын

камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Б1-9

Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм

2x1.0мм Зарлан мэдээллийн кабел

4x2x0.5мм

A

10x2 10 хосын телефоны кабел

B

C

D

E

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа

ББ

ЦБУ

ДГ, ХТ О.Нандин-Эрдэнэ

Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.ЦогбадралЗӨ
ВШ

ӨӨ
РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:

ТХ М.Оюун-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98

Агааржуулалтын

 төхөөрөмж 6000кг

1-р давхрын зарлан мэдээллэх болон хяналтын камерын системийн байгуулалт

М1:

ХД-07

150
Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

07
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

С.Энхмөнх

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

Б.Алтантуяа

С.Энхмөнх

Масштаб:

Зургийн дугаар:
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MonitoringPC

Галын дохиоллын кабел

/галд тэсвэртэй/
Интернэт, телефон болон хяналтын

камерын кабел UTP-Cat.6

Галын дохиолол болон зарлан

мэдээллэх системийн бүсийн дугаар,

төхөөрөмжийн дугаар

3x1.5мм

КАБЕЛЫН  МАРК, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Б1-9

Кабелын телевизийн кабел

/Хэвтээ чиглэлд/
РК75-0.7мм

2x1.0мм Зарлан мэдээллийн кабел

4x2x0.5мм

A

10x2 10 хосын телефоны кабел

B

C

D

E

1-РДАВХРЫН ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ БОЛОН ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа

ББ

ЦБУ

ДГ, ХТ О.Нандин-Эрдэнэ

Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.ЦогбадралЗӨ
ВШ

ӨӨ
РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:

ТХ М.Оюун-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив
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Тайлбар бичиг, материалын түүвэр, үндсэн үзүүлэлт

Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

08
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

Шутиков

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

С.Энхмөнх

Хеллат

ДС-

М1:

Масштаб:

Зургийн дугаар:

01
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ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

КАБЕЛИЙН ЖУРНАЛ

Ка
бе

ли
йн

 т
эм

дэ
гл

эг
ээ

Кабелийн зам

Кабел , провод Кабел, провод

Төслийн тооцооллоор Бодит зарцуулалт

Эхлэл Төгсгөл Төрөл
Жилийн тоо, хөндлөн

огтлол
Урт (м) Төрөл

Жилийн

тоо,

хөндлөн

огтлол

Урт (м)

А1 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ1 Шугаман өсгөгч ЛМ1 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 39

А2 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ1 Шугаман өсгөгч ЛМ2 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 39

А3 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ1 Шугаман өсгөгч ЛМ3 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 39

А4 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ1 Шугаман өсгөгч ЛМ4 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 36

А5 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ2 Шугаман өсгөгч ЛМ5 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 36

А6 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ2 Шугаман өсгөгч ЛМ6 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 36

А7 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ2 Шугаман өсгөгч ЛМ7 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 34

А8 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ2 Шугаман өсгөгч ЛМ8 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 34

А9 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ3 Шугаман өсгөгч ЛМ9 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 34

А10 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ3 Шугаман өсгөгч ЛМ10 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 46

А11 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ3 Шугаман өсгөгч ЛМ11 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 46

А12 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ3 Шугаман өсгөгч ЛМ12 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 46

А13 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ4 Байр дээрхи дууны систем АС1 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 39

А14 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ4 Байр дээрхи дууны систем АС2 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 36

А15 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ4 Байр дээрхи дууны систем АС3 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 34

А16 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ4 Байр дээрхи дууны систем АС4 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 46

А17 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ5 Байр дээрхи дууны систем АС5 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 60

А18 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ5 Байр дээрхи дууны систем АС6 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 57

А19 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ5 Байр дээрхи дууны систем АС7 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 55

А20 Удирдлагын төхөөрөмжийн самбар. УМ5 Байр дээрхи дууны систем АС8 КПСнг(А)-FRHF  1х2х2.5 67

Д/

Д
Нэр , техникийн үзүүлэлт

Тоног төхөөрөмжийн төрөл,

үйлдвэрлэгчийн нэр

Тоног

төхөөрөмжийн

захиалагын дугаар

Үйлдвэрлэгч
Хэмжих

нэгж

Тоо

ширхэг
Нэгжийн жин.,

кг
Тайлбар

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мөсөн талбайн дууны төхөөрөмж

1 Дуу өсгөгч / чанга яригч/ ArenaMatch AM10020 Bose ширхэг 12

2 Зориулалтын төмөр бэхэлгээ ArenaMatch AMAPLONG Bose ширхэг 2

3 Дээврээс бэхлэх зориулалтын төмөр бэхэлгээ ArenaMatch AMPULL Bose ширхэг 2

4 Холболтын модуль ArenaMatch AMMCPLAT Bose ширхэг 4

5 Салаалагч ArenaMatch  AMAPSPRD Bose ширхэг 2

6 Олон төрлийн зориулалтай шугам өсгөгч ArenaMatch AM10040 Bose ширхэг 8

7 Шугам өсгөгч тогтоох бэхэлгээ ArenaMatch Custom Frame Bose ширхэг 8

ВИП болон цайны өрөөнийн дууны төхөөрөмж

8 Дуу өсгөгч / чанга яригч/ ArenaMatch Utility AMU108 Bose ширхэг 8

9 Зориулалтын төмөр бэхэлгээ ArenaMatch AMUBRKT Bose ширхэг 8

10 Ханы дууны түвшин тохируулагч контроллер ControlCenter CC-3D Zone Controller Bose ширхэг 2

Тайлбарлагчын өрөөний дууны төхөөрөмж

11 Дуу өсгөгч / чанга яригч/ ArenaMatch Utility AMU108 Bose ширхэг 2

12 Зориулалтын төмөр бэхэлгээ ArenaMatch AMUBRKT Bose ширхэг 2

13 Мэргэжлийн микронфон, чихэвч, удирдлагын пульт HMD 26-100 Sennheiser ширхэг 3

14 Микшер Notepad-12FX Soundcraft ширхэг 1

15 4-Сувгийн чихэвчний өсгөгч HP4 PreSonus ширхэг 1

16 Ханы дууны түвшин тохируулагч контроллер ControlCenter CC-3D Zone Controller Bose ширхэг 1

Шүүгчийн болон торгуулийн хэсгийн дууны төхөөрөмж

17 Дуу өсгөгч / чанга яригч/ ArenaMatch Utility AMU108 Bose ширхэг 4

18 Зориулалтын төмөр бэхэлгээ ArenaMatch AMUBRKT Bose ширхэг 4

19 Ханы дууны түвшин тохируулагч контроллер ControlCenter CC-3D Zone Controller Bose ширхэг 1

Дууны төв удирдлагын төхөөрөмж

20 Дууны  процессор ControlSpace ESP-880AD Bose ширхэг 1

21 Дуу өсгөгч PowerMatch PM8500N Bose ширхэг 7

22  Dante  картай хүчний өсгөгч PowerMatch Dante Network Card Bose ширхэг 7

23 Дуууны сүлжээний  интерфейс DANTE/аналог  NA2-IO-DLINE Neutrik ширхэг 3

24  Тоног төхөөрөмж суурилуулах рактай самбар ширхэг 1

25 Хяналт удирдлага, тохируулагын компьютер ширхэг 1

26

Сүлжээний НАВ,  оролтын 10/100Base-TX 48 оролтой,  төв сервертэй

холбогдох  10/100/1000Base-T  2 оролтой , олон төрлийн зориулалтай

100/1000Base-T/SFP 2 оролтой

DES-1210-52 DLINK ширхэг 1

Нэмэлт  тоног төхөөрөмж

27 Богино долгионы радио станц гар удирдлагатай  SM58 (470-534 MHz) QLXD24E/SM58 G51 SHURE ширхэг 2

28 Шуугианаас хамгаалах шүүлтүүртэй  микрофон SM58, PG58 A58WS-BLK SHURE ширхэг 2

29
Утасгүй сүлжээний системд зориулсан  олон төрлийн зориулалтай

төхөөрөмж , антенийн хамт
VENUE RFV-DFIN SHURE ширхэг 2

30
Олон сувагт  радио хүлээн авагч,  ULX, SLX, QLXD, BLX4R төрлийн

кодлогчтой (470-890MHz)
SHURE UA844+SWB-E SHURE ширхэг 1

31 Суурин ширээний микрофон , тогтоогчийн өндөр 110-170 мм  DST60TL PROEL ширхэг 2

32 Мэргэжлийн  микрофон, тогтоогчийн хамт PRO200BK PROEL ширхэг 4

33

Удирдлагын төхөөрөмж,  8 микрофон оролтой,  2 стерео шугаман

гаралтай, 60мм өндөртэй , USB оролтой, эффект тохируулах

процессортой
ZED60-14FX Allen & Heath ширхэг 1

34 Нэмэлт тоног төхөөрөмжийн зөөвөрлөлтийн хайрцаг ThunderPro ширхэг 1

Материал

35 Кабел КПСнг(А)-FRHF 1х2х2.5
СегментЭнерг

о
метр 1500

36 Дотоод сүлжээний кабел 5е - U/UTP - 4 пары -LSZH Legrand метр 600

37 Тусгай зориулалтын дууны өсгөгчийн кабел  С114 LSZH Tasker метр 100

38 Тоног төхөөрөмжийн дагалдах материал багц 1

39 Кабелийн туслах материал багц 1

40 Холболтын туслах материал багц 1

1. Ерөнхий өгөгдөл

1.1. Энэхүү ажлын баримт бичгийн багцыг амралт зугаалгын бүс нутаг дэвсгэрийн ажлын баримт бичгийг боловсруулах аргачлалын дагуу  Охта Парк"  аялал жуулчлалын  ажлын

зургийг жишээ болгон  болно. Жуулчны үйлчилгээний барилга Чаща..

1.2 Ажлын баримт бичгийг mехникийн даалгавар, барилгын архитектурын зураг төсөл, норм стандартын шаардлагын дагуу боловсруулсан болно.

ГОСТ Р21.1101-2013 "Барилгын зураг төсөл боловсруулахад тавигдах үндсэн шаардлага”;

ГОСТ Р56553-2015 "Бага гүйдлийн систем. Кабелийн систем. Кабелийн системийг суурилуулах. Барилга дотор төлөвлөлт, суурилуулалт

ГОСТ Р56555-2015 "Бага гүйдлийн систем. Кабелийн систем. Кабелийн шугам хоолой ба байр (харилцаа холбооны системийн хэрэглэгчдийн байранд кабель тавих гол тавиур трасс)

СП 59.13330.2016 "Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан барилга байгууламжийн хүртээмж";

СП 118.13330.2012. «Олон нийт барилга байгууламж»;

ПУЭ «Цахилгаан тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага» хэсэг 7;

ГОСТ Р50571.5.52-2011 «Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт, угсралт. Цахилгаан утас»;

ГОСТ 31565-2012 «Кабелийн үзүүлэлт. Галын аюулгүй байдлын шаардлага»;

СП 256.1325800.2016 «Орон сууцны болон нийтийн барилга байгууламжийн цахилгаан байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил »;

ГОСТ 12.1.030-81 «Цахилгааны аюулгүй байдал, хамгаалалтын газардуулга, потенциал тэглэх»;

СП 76.13330.2016 «Цахилгаан тоног төхөөрөмж»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Галын аюулгүй байдал. Үндсэн шаардлага»;

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалатын дүрэм ТАД;

ТАД -ын дагуу 380/220 В сүлжээнээс тэжээгддэг, газардуулгын системтэй, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн алсын хяналт удирдлагад тавигдах;

ТАД-ын дагуу цахилгааны утас, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хайрцаг, кабель сүвлэх хоолой, зэс дамжуулагчтай кабелиар гүйцэтгэх шаардлага.

2. Технологийн үндсэн шийдлүүд

Техникийн даалгавар:

Дараах үйл ажиллагааг  явуулах шаардлагыг хангах ёстой. Үүнд:

- Орон нутгийн холбогдолтой спортын үйл ажиллагаа;

- Улс доторхи спортын үйл ажиллгаа ;

- Олон услын холбогдолтой спортын үйл ажиллагаа;

- Нийтийн тэшүүрийн гулгалт .

Дараах спортын үйл ажиллагааг хангах:

Хоккей, Уран гулгалт, шорт-трек

Үзэгчдийн талбай дүүргэлтийн хувь:

50% -иас багагүй

Дораах үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байх:

- Спортын ажиллагааны нээлтийн үед жүжигчидийн тоглолт болон  илтгэл хийх.

Дууны бүсчлэл:

- Мөсөн талбайн хэсэг;

- ВИП хэсэг;

- Шүүгч/ тайлбарлагчийн хэсэг / Тайлбарлагчийн тоо 2-3.

Техникийн шийдэл.

2.1 Дууны систем.

Байгууламжийн архитектур, акустикийн онцлог, ойлгомжтой байдал, дууны даралтын тооцоог харгалзан тусгай программ ашиглан төсөлд системийн тоноглолыг тусгасан.

Үзэгчдийн талбай:

Дээврийн төмөр хийц дээр дөрвөн чиглэлд нэг шугаманд дуу гаргагч өсгөгчийг байрлуулна . Мөр бүр нь гурван элементээс (чанга яригч) бүрдэнэ. Акустик системийн өсгөгчийг

тусгай металл бэхэлгээний тусламжтайгаар хийгддэг.

Bose ArenaMatch AM10020. Дуу өсгөгч систем, СЧ/ВЧ нам өндөр үезэлийн өсгөгч элемент нэг сууринд байрласан, 600 Вт @ 8 Ом + 150 Вт @ 8 Ом Вт, 750 Вт @ 8 Ом,  400 Вт @ 100В,

чиглэл  100° хэвтээ х 20° босоо, 65Гц -16 кГц (+\-3 дБ), 130 дБ - SPL @ 1m, 137 дБ (пик) - SPL @ 1m, 100 дБ - 1 Вт @ 1м, хар өнгөтэй, 409 × 783 × 420 мм / 36.3 кг.IP55.

Мөсөн талбай:

Мөсөн талбайн  дээвэрээс найман ширхэг ижил хэмжээтэй акустик  дуу өсгөгч системийг жигд байрлуулна. Акустик дуу өсгөгч  системийг  тусгай металл бэхэлгээний

тусламжтайгаар тогтооно.

Bose ArenaMatch AM10040. Дуу өсгөгч систем, СЧ/ВЧ нам өндөр үезэлийн өсгөгч элемент нэг дор байрласан, 600 Вт @ 8 Ом + 150 Вт @ 8 Ом Вт, 750 Вт @ 8 Ом,  400 Вт @ 100В,

чиглэл 100° хэвтээ х 40° босоо , 65Гц -16 кГц (+\-3 дБ), 130 дБ - SPL @ 1m, 137 дБ (пик) - SPL @ 1m, 100 дБ - 1 Вт @ 1м, хар өнгөтэй, 409 × 783 × 420 мм / 36.3 кг.IP55.

ВИП болон цай уух хэсэг:

Хоёрдугаар хэсгийн  Вип,  цайны уух зааланд  авсаархан бүрэн хэмжээний акустик системээр тоноглоно.

Bose ArenaMatch Utility AMU108. Дуу өсгөгч систем, СЧ/ВЧ нам өндөр үезэлийн өсгөгч элемент нэг дор байрласан, 250 Вт @ 8 Ом,  80 Вт @ 100В, чиглэл 90° хэвтээ  х 60° босоо,

80Гц -16 кГц (+\-6 дБ), 123 дБ (пик) - SPL @ 1m, 92 дБ - 1 Вт @ 1м, хар өнгөтэй, 235 × 470 × 279мм / 10.6 кг.IP55

Шүүгч/ тайлбарлагчийн хэсэг /

Шүүгчийн / тайлбарлагчийн хэсэг / эдгээр хэсгүүдэд авсаархан бүрэн хэмжээний акустик системээр тоноглоноBose ArenaMatch Utility AMU108. Дуу өсгөгч систем, СЧ/ВЧ нам өндөр

үезэлийн өсгөгч элемент нэг дор байрласан, 250 Вт @ 8 Ом,  80 Вт @ 100В, чиглэл 90° хэвтээ  х 60° босоо, 80Гц -16 кГц (+\-6 дБ), 123 дБ (пик) - SPL @ 1m, 92 дБ - 1 Вт @ 1м, хар

өнгөтэй, 235 × 470 × 279мм / 10.6 кг.IP55

2.2  Дууны удирдлагын систем.

Дууны удирдлагын систем нь ControlSpace ESP-880AD маркийн Bose процессортой олон сувгийн оролт бүхий  интерфэйстэй төхөөрөмжийг ашиглан  бүх хэсгийн дуу өсгөгчийг бие

даан хянах боломжийг олгодог.  Процессорыг хяналтын өрөөний тавиуртай  шүүгээнд суурилуулахаар сонгосон.

Bose ControlSpace ESP-880АD - маркийн дууны удирдлагын систем нь олон төрлийн өнгөтэй дууны тохируулага, удирдлага хийх зориулалтай мэргэжлийн тоног төхөөрөмж. Систем нь

ControlSpace Designer программ хамгамжийн хамтаар дууны өнгийг альч түвшинд тохируулж дуу өсгөх боломжтой.

Онцлог шинж чанар:

Систем нь  ControlSpace Designer программ хамгамжийн тусламжтай ажилллана.;

Хяналт удирдлагыг RJ-45 болон RS-232 сүлжээний оролтой программ суусан компьютерээс удирдаж болно;

Ethernet сүлжээгээр дамжуулан процессорыг нарийн төвөгтэй автоматжуулсан системд нэгтгэх, жишээлбэл, галын дохиоллын үед аваарын дуу гаргах бусад дууг хаах логик

хамгаалалт ашиглах боломжтой.

Тиймээс бүх бүсэд та хүссэн хэмжээгээ бие даан дууг тохируулж, дууны эх үүсвэрийг сонгох боломжтой.

Также возможно простое управление всей системой с предлагаемого в качестве плеера компьютера на базе Windows10Pro. Предусмотренный предложением. ПК (персональный

компьютер) устанавливается в служебном помещении. Кабель U/UTP4 cat.5e используется для соединения по сети Ethernet процессора Bose Control Space Remote и ПК. Мөн

Windows10Pro программ суусан компьютерээс системийг бүхэлд нь хялбархан удирдах боломжтой. Bose Control Space Remote системийг программ суусан зөөврийн компьютерээр

байрнаас болон  U/UTP4 cat.5e кабелийн холболттй Ethernet сүлжээгээр алсаас компьютертаар удирдаж болно.

Для простоты и удобства пользования проектом предусматривается автоматический режим работы системы управления, основанный на приоритете источников звука. Дууг

тохируулах ашиглахад хялбар, тохь тухтай байхын тулд дууны эх үүсвэрийг автоматаар ажиллах горимыг хангасан болно.

Нэмж дурдахад, процессор нь Ethernet сүлжээний Wi-Fi холболтоор Андройд болон  iOS системтэй  программ суусан гар утас  ашиглан дууны системийг бүхэлд нь удирдах эсвэл

тодорхой газар руу хувийн хандалт хийх боломжтой.

2.3 Өсгөлт

Өсгөх  систем нь Dante өсгөлтийн карт бүхий Bose PowerMatch PM8500N маркийн найман сувгийн оролт бүхий  өсгөгч ашиглана.

Bose PowerMatch PM8500N

8- ширхэг сувгийн өсгөгч, дуу өсгөлтийн зэрэг Д ангилал

2 Ом - 8 х 500 Вт, 4 х 1000 Вт; 4 Ом - 8 х 500 Вт, 4 х 1000 Вт, 2 х 2000 Вт; 8 Ом - 8 х 300 Вт, 4 х 1000; 70 В -  4 х 800 Вт,  2 х 1600 Вт; 100 В -  4 х 1000 Вт,  2 х 2000 Вт

Дуу тохируулах упирдлагын матриц8х8, Дууны өнгө тохируулах  эквализациртай,  түвшин хянагчтай, саатал гаргагчтай, хязгаарлагчтай, USB ба  RJ45 оролтой,

 (В х Ш х Г) - 88 х 483 х 525 мм / 12,9 кг.

2.4 Дуу сарнилтын тооцоо .

Дууны системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн сонголтыг оновчтой болгохын тулд компьютерийн программ Bose Modeler-ийн симуляцийг тусгай мэргэжлийн тооцооллын орчныг ашиглан

хийсэн бөгөөд үүнд цогцолборын акустик орон зайг дотоод гадаргуугийн бодит хэмжээс, барилгад ашиглах материал дээр үндэслэсэн. Энэхүү хөтөлбөр нь дуу чимээ өсгөх системийг

бий болгох, өрөөнд тоног төхөөрөмжийг байрлуулах асуудлыг тодруулах эдийн засгийн үндэслэл болдог. Үндсэн гол параметрүүдийн тооцоонд үндэслэн тодорхой төлөвлөлтийн

шийдлүүдийг сонгох туршилтын таамаглалыг шалгаж, өрөөний гол акустик шинж чанарын талаархи үндсэн дүгнэлтийг гаргасан. Дууны системээс үүсгэсэн дууны чимээний тархалтын

параметрүүдийг тодорхойлоход  дараах хамгийн бага утгуудыг тогтооно.

- Ярианы ойлгомжтой байдал

- Дууны давтамжийн ашигтай тархах орчин

- Талбайн гадаргууд дууны чимээ тархалтын жигд бус байдал

- Дуу тархалтын хэвийн түвшин

Дуу тархалтын цахилгаан акустик тооцоог бүх гадаргуугийн хувьд хийдэг. Дуу чимээтэй гадаргуу нь өрөөний шалтай параллель хавтгай юм. Үзэгчдийн суудалтай байх үед шалны

түвшинтэй харьцуулахад энэ гадаргуугийн өндрийг 1.6 м-тэй тэнцүү авна.

Шууд + Reverb - Cross Power Sum программ хангамж нь дууны тархалтын шинж чанар нь дуугарч буй бүс дэх дууны хэмжээг гадаргууд ойлгон хүлээн авах боломжийг олгодог. Үүнд

гадаргуугийн дуу шингээлтийг харгалзан үзнэ. Энэ тооцоолоор тухайн байгууламжинд ашиглагдах дууны түвшин дор хаяж 105 дБ, тэгш бус байдал нь 6 дБ-ээс ихгүй байх ёстой.

Ярианы ойлгомжтой байдлыг үнэлэх эцсийн шалгуур бол түүний сарнах байдал юм. Үүнийг доорх хүснэгтэд 5 -н ангилалаар тооцоолж өгөв. Ойлгомжтой байдлыг тооцоолол (эсвэл

хэмжилт) шалгуур үзүүлэлттэй харьцах харьцаагаар нь тодорхойлох ёстой.

Энэ хамаарлыг (STI 1988)- стандартын дагуу  яриа хурдан дамжуулах индексээр  харуулав.

Ойлгомтой байдалМаш сайнСайнХангалтайМууМаш тууSTI  0.76-1.00 0.61-0.75 0.46-0.60 0.31-0.45 0.00-0.30

Өрөөнүүдэд сайн ойлгомжтой байх хамгийн чухал шалгууруудын нэг бол цуурайтах хугацаа юм. Энэ нь дууны эх үүсвэрийг унтраасны дараа өрөөнд байгаа дууны түвшин 60 дБ-ээр

буурах үе юм. Үгүй бол цуурайтах нь өрөөний гадаргуугаас олон удаа ойх зармаар  дууны эрчмийг аажмаар сарних үйл явц гэж ойлгогддог. Цуурах хугацаа нь өрөөний геометр, эзэлхүүн,

өнгөлгөөний материалаас хамаарна. Мөс, хамгаалалтын шил, хавтанцар хавтан, атираат хавтан, бетон, гипс хуурай хана, GVL, гөлгөр PVC гэх мэт өргөн давтамжийн мужид дууны энерги

шингээх чадвар багатай материал. , Гадаргуугийн дуу ойлтыг багасгах, ойлгомжтой байдлын коэффициентийн өндөр утгыг авахын тулд таазны дотор гадаргууг тусгай SonaSpray-ээр

бүрэхийг зөвлөж байна.

3. Гал түймэртэй тэмцэх арга хэмжээ.

 Галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахын тулд төсөл нь галын аюулгүй байдлын стандарт, шаардлагад нийцсэн тоног төхөөрөмж, материал, техникийн шийдлийг ашигласан.

4. Аюулгүй байдал, хөдөлмөр хамгаалал.

 Энэхүү төсөл нь дараах норм, дүрмийн дагуу хийгдсэн техник аюулгүй байдал, байгаль орчин, ариун цэврийн аюулгүй байдал, тэсрэлт болон галын аюулгүй байдал. Барилга угсралтын

ажил гүйцэтгэх болон ашиглалтын явцад одоогийн дүрэм, зааврын шаардлагын дагуу хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлын бүх арга хэмжээг дагаж мөрдөх шаардлагатай.

Үүнд "Цахилгаан байгууламжийг суурилуулах дүрэм", "Хэрэглэгчийн цахилгаан байгууламжийн техникийн ашиглалтын дүрэм", "Хэрэглэгчийн цахилгаан ашиглах аюулгүй байдал, урьдчилан

сэргийлэх дүрэм. Төлөвлөсөн тоног төхөөрөмжийг байрлуулахдаа хөдөлмөр хамгаалал, техник аюулгүй байдлын талаархи одоо мөрдөж байгаа дүрмийг харгалзан гүйцэтгэнэ.

5. Байгаль орчныг хамгаалах.

Энэ төсөлд байгаль орчныг бохирдуулах зүйлс тусгаагүй тул Барилга угсралтын явцад ч, ашиглалтын явцад ч технологийн процессын онцлогоос шалтгаалан зураг төслийг боловсруулж

буй байгууламжууд нь үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, холбогдох материал байхгүй тул түүнд нөлөөлөхгүй. Техникийн үзүүлэлтүүдийн дагуу суурилуулсан бүх тоног төхөөрөмж нь цахилгаан

соронзон нийцтэй байдлын шаардлагыг хангаж байна. Тоног төхөөрөмжийг хэвийн ажиллуулах явцад хортой, аюултай уур, хий үүсэхгүй. Доор дурдсан ажлуудыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд

төлөвлөсөн зураг төслийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр барилга угсралт, ашиглалтын явцад байгаль орчинд сөрөг өөрчлөлт гарахгүй.
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БЛОК СХЕМ
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Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч
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ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал

 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа

ББ

ЦБУ

ДГ, ХТ О.Нандин-Эрдэнэ

Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.Цогбадрал

ЗӨ
ВШ

ӨӨ
РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:

ТХ Э.Оюу-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив

Зоорийн давхрын дууны системийн байгуулалт
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Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10020

Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10040

Олон оролттой дууны түвшин тохируулагч

ControlCenter CC-3D

Дууны системийн холболтын кабель

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа

ББ

ЦБУ

ДГ, ХТ О.Нандин-Эрдэнэ

Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.Цогбадрал

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН:ТХ Э.Оюу-Эрдэнэ

БA Т.Дашчарив

Нэгдүгээр давхрын дууны системийн байгуулалт
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Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10020

Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10040

Олон оролттой дууны түвшин тохируулагч

ControlCenter CC-3D

Дууны системийн холболтын кабель

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал

 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа
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Агааржуулалтын
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Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10020

Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10040

Олон оролттой дууны түвшин тохируулагч

ControlCenter CC-3D

Дууны системийн холболтын кабель

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98
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Д.Болортуяа

ББ

ЦБУ

ДГ, ХТ О.Нандин-Эрдэнэ

Б.Эрдэнэболд

Автоматик

ХАС

Ц.Цогбадрал

ЗӨ
ВШ

ӨӨ
РӨ

Л
Ц
СӨ

Н:
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Нэгдүгээр давхрын дууны системийн кабелийн байгуулалт



16151413121110987654321

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

16151413121110987654321

A1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Зоорийн давхрын ethernet кабелийн байгуулалт

Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:
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Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10020

Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10040

Олон оролттой дууны түвшин тохируулагч

ControlCenter CC-3D

Дууны системийн холболтын кабель

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 2  Эмчийн өрөө 20.54  PVC хулдаасан шал

 3  Коридор 76.83  Өнгөлсөн бетон шал
 4  Гонх 12.89  Өнгөлсөн бетон шал
 5  Ариун цэврийн өрөө 13.23  Плитан шал
 6  Душ 13.71  Плитан шал
 7  Саун 7.33  Модон рекэн шал

 8  Хувцас солих өрөө 90.64  Резинэн шал
 9  Тэшүүр ирлэх өрөө 16.96  Резинэн шал
 10  Гонх 5.27  Резинэн шал
 11  Коридор 17.95  Резинэн шал
 12  Хувцас солих өрөө 96.51  Резинэн шал
 13  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 14  Багшын өрөө 28.01  PVC хулдаасан шал

 15  Тэшүүр ирлэх өрөө 17.31  Резинэн шал
 16  Тэшүүр түрээслэх газар 23.80  Резинэн шал
 17 Гонх 5.27  Резинэн шал
 18  Коридор 17.95  Резинэн шал
 19  Хувцас солих өрөө 75.79  Резинэн шал
 20  Саун 8.47  Модон рекэн шал

 21  Душ 14.12  Плитан шал
 22  Ариун цэврийн өрөө 17.59  Плитан шал
 23  Агуулах 30.38  Шалны резинэн будаг

 24  Шүүгчийн өрөө 14.00  PVC хулдаасан шал

 25  Шүүгчийн өрөө 13.86  PVC хулдаасан шал

 26  Коридор 63.48  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.69  PVC хулдаасан шал

 28  Холбооны өрөө 15.83  Шалны резинэн будаг

 29  Ус дулааны зангилаа 28.10  Шалны резинэн будаг

 30  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 13.90  Плитан шал
 31  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 13.90  Плитан шал
 32  Цахилгааны өрөө 16.87  Шалны резинэн будаг

 33  Цахилгааны өрөө 18.17  Шалны резинэн будаг

 34  Цахилгааны өрөө 17.68  Шалны резинэн будаг

 35  Цахилгааны өрөө 17.53  Шалны резинэн будаг

 36  Гонх 13.14  Өнгөлсөн бетон шал
 37  Хөргөлтийн техникийн өрөө 84.24  Шалны резинэн будаг

 38  Мөсний машины өрөө 93.46  Шалны резинэн будаг

 39  Мөсөн талбай 1737.98  Мөс
 40  Коридор 431.15  Өнгөлсөн бетон шал
 41  Коридор 54.14  Резинэн шал
 42  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 43  Шүүгчийн суух хэсэг 5.08  Резинэн шал
 44  Тамирчдын суух хэсэг 14.35  Резинэн шал
 45  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 46  Шүүгчийн суух хэсэг 21.53  Резинэн шал
 47  Торгуулын суудал 6.35  Резинэн шал
 48  Ажилчдын хувцас солих өрөө 12.18  PVC хулдаасан шал

 49  Оффис 26.26  PVC хулдаасан шал

 50  Ажилчдын хувцас солих өрөө 14.79  PVC хулдаасан шал

Нийт талбай 3449.70

Г.Сэржмядаг

Д.Болортуяа
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Зоорийн давхрын интернет сүлжээний байгуулалт
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Нэгдүгээр давхрын ethernet кабелийн системийн байгуулалт

Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З
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Агааржуулалтын

 төхөөрөмж 6000кг

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10020

Иж бүрдэл дуу өсгөгч систем

ArenaMatch Utility AMU108

DANTE дууны модультай сүлжээний залгуур

Дотоод сүлжээний кабель

Шугаман өсгөгч

ArenaMatch AM10040

Олон оролттой дууны түвшин тохируулагч

ControlCenter CC-3D

Дууны системийн холболтын кабель

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д Өрөөний нэрс Талбай м² Шалны төрөл

 1  Гонх 10.55  Чулуун хавтан

 2  Бестибюль 207.22  Чулуун хавтан

 3  Тасалбар борлуулах цэг 12.44  Паркетан шал

 4  Ариун цэврийн өрөө /эм/ 11.62  Плитан шал
 5  Ариун цэврийн өрөө /тусгай/ 4.44  PVC хулдаасан шал

 6  Ариун цэврийн өрөө /эр/ 11.62  Плитан шал
 7  Шатны хонгил 27.78  Чулуун хавтан

 8  Оффис 29.83  Паркетан шал

 9  Оффис 24.11  Паркетан шал

 10  Оффис 15.23  Паркетан шал

 11  Оффис 14.62  Паркетан шал

 12  Дэлгүүр 31.20  Паркетан шал

 13  Коридор 39.76  Чулуун хавтан

 14  Гонх 9.32  Чулуун хавтан

 15  Кофе шоп 73.46  Паркетан шал

 16  Гонх 9.21  Чулуун хавтан

 17  Хооллох заал 126.28  Паркетан шал

 18  Гал тогоо 17.37  PVC хулдаасан шал

 19  Бэлтгэл 4.92  PVC хулдаасан шал

 20  Агуулах 3.62  PVC хулдаасан шал

 21  Агуулах 3.26  PVC хулдаасан шал

 22  Коридор 3.79  PVC хулдаасан шал

 23  Хувцас солих өрөө 5.48  PVC хулдаасан шал

 24  Ариун цэврийн өрөө 4.41  Плитан шал
 25  Үзэгчдийн суудал 109.39  Өнгөлсөн бетон шал
 26  Камер 9.21  Өнгөлсөн бетон шал
 27  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 28  Дуу, шуум 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 29  Үзэгчдийн суудал 100.13  Өнгөлсөн бетон шал
 30  Камер 4.69  Өнгөлсөн бетон шал
 31  Камер 5.51  Өнгөлсөн бетон шал
 32  Үзэгчдийн суудал 111.43  Өнгөлсөн бетон шал
 33  Камер 12.83  Өнгөлсөн бетон шал
 34  Техникийн өрөө 35.94  Шалны резинэн будаг

 35  Агааржуулалтын техникийн өрөө 72.99  Шалны резинэн будаг

 36  Агааржуулалтын техникийн өрөө 73.05  Шалны резинэн будаг

 37  Засвар үйлчилгээ хиихэд зориулсан

тавцан
214.39  Өнгөлсөн бетон шал

 38  Агуулах 23.68  Шалны резинэн будаг

Нийт талбай 1484.98

Иж бүрдэл дуу өсгөгч

төхөөрөмжийн

135 кг

Иж бүрдэл дуу өсгөгч

төхөөрөмжийн

135 кг
Иж бүрдэл дуу өсгөгч

төхөөрөмжийн

135 кг

Дуу өгсгөгч системийн

төхөөрөмжийн жин 40 кг

Дуу өгсгөгч системийн

төхөөрөмжийн жин 40 кг

БA Т.Дашчарив

Нэгдүгээр давхрын интернет сүлжээний байгуулалт
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Дууны системийн төхөөрөмжийн огтлол

Инженер

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, Хоккейн ордны барилга

ЕГ Шифр:

ТГ Шифр:

2021

Огноо:

Бүх хуудас:

Үе шат: A.З

08
"Ричвелл Инженеринг" ХХК

Монгол улс, УБ хот,

СБД-8, Сити тауэр 1103

тоот
Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

Шутиков

RWE2108-DA
Ерөнхий инженер Н.Мөнхчулуун

С.Энхмөнх

Хеллат

ДС-

М1:

Масштаб:

Зургийн дугаар:

08
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БЛОК СХЕМ
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