
Гүйцэтгэсэн

Инженер
Огноо:

2023.12

Ш
алгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

1

ABCDEF

2
3

4
5

6
7

8

АЗ
1

2
3

4
5

6
7

8

ABCDEF

Зургийн дугаар:

ХАС-1

Масштаб:
   1:

Тайлбар бичиг, тойм байгуулалт, үндсэн үзүүлэлт

2

2
0

2
1

1
9

1
8

4 3

8

600
2400

600
2400

600
2400

600
2400

550
6000

6000
36000

425
6000

6000
300

6000
6000

36000
3

4
5



2
1

3
4

5
6

7
8

9
10

11

Д/д

Системийн
тэмдэглэгээ

Системийн тоо

Үйлчилж буй өрөөний нэр
Систем байрлаж буй

өрөөний нэр

Сэнсний
Цахилгаан хөдөлгүүрийн

чадал
эргэлт

цахилгаан
даралт

бүтээмж
төрөл

м³/цаг
Па

кВт
эрг/мин

в/тоо/Гц

1
С-1

1
Халуун цех

Венткамерын өрөө
-

Агаар сорох системийн техникийн үзүүлэлт

АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

-
-

Тухайн давхарт

-
-

-
-

-

АГААР  ОРУУЛАХ СИСТЕМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

RP 50-30/25
4E

-
-

Сэнсний өрөө

2
С-2

1
-

4-72-3.2A
3500

792-1300
2.3

2900

Гүйцэтгэсэн

Инженер
Огноо:

2023.12

Ш
алгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

1

ABCDEF

2
3

4
5

6
7

8

АЗ
1

2
3

4
5

6
7

8

ABCDEF

Гал тогоо
4-72-3.2A

3500
792-1300

2.3
2900

Зургийн дугаар:

ХАС-2

Масштаб:
   1:

Техникийн үзүүлэлт

Венткамерын өрөө



Гүйцэтгэсэн

Инженер
Огноо:

2023.12

Ш
алгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

1

ABCDEF

2
3

4
5

6
7

8

АЗ
1

2
3

4
5

6
7

8

ABCDEF

Зургийн дугаар:

ХАС-3

Масштаб:
   1:

Материалын түүвэр

Тэмдэглэгээ
Нэр

Тоо
шир

Нэгж
жин
(кг)

Тайлбар
Д/д1

2
3

4
5

6

2. Агаар сэлгэлт

Агаар сорох сараалж

Агаар дамжуулах системийн

гөлмөн төмөр хоолой

ш
4

123

F =0.04 м ²
0

P=200x200,

200x200h             δ=0.5мм
м²

2.1 Механик салхивч С-1

250x250h             δ=0.7мм

8.0

1.0

Булан 90°      200x200h

Сэнсний агрегат  L=3500м³/ цаг
ш

1

4

H=792Па, n=2900эрг/мин, N=2.3кВт

4-72-3.2A

Зөөлөн холбоос 500x300h
ш

2

58

--------

9

Гуравлагч   300х 300h
-

1

Хоолойн дулаалга
м2

2.0
-

шш

Булан 90°      500x300h
-

ш
4

300x300h             δ=0.7мм
2.5

-

Гуравлагч   250х250h
-

1
ш

6

Ш
илжвэр  Ф

250x250-400x300h

Ш
илжвэр  Ф

200x200-250x250h

Ш
илжвэр  Ф

400x300-500x300h

ш
2

-

ш
1

-

ш
1

-

Тохируулах хавхлага    Ф
200x200h

ш
4

-

7

Материалын түүвэр

400x300h             δ=0.7мм
4.5

-

910
Сорох зонт  L800xb700x300h

ш
2

-

м²м²м²

500x300h             δ=0.7мм
25.0

-
м²

Ш
илжвэр  Ф

200x200-300x300h
ш

1
-

Тохируулах хавхлага    Ф
300x300h

ш
1

-

Сорох зонт L1200xb800x300h
ш

3
-

ш
2

-
Сорох зонт L1400xb900x300h

Тэмдэглэгээ
Нэр

Тоо
шир

Нэгж
жин
(кг)

Тайлбар
Д/д1

2
3

4
5

6

2. Агаар сэлгэлт

Агаар сорох сараалж

Агаар дамжуулах системийн

гөлмөн төмөр хоолой

ш
4

123

F =0.04 м²
0

P=200x200,

200x200h             δ=0.5мм
м²

2.1 Механик салхивч С-2

250x250h             δ=0.7мм

7.5

6.0

Булан 90°      200x200h

Сэнсний агрегат  L=3500м³/цаг
ш

1

4

H=792Па, n=2900эрг/мин, N=2.3кВт

4-72-3.2A

Зөөлөн холбоос 500x300h
ш

2

58

--------

6

Хоолойн дулаалга
м2

2.0
-

ш

Булан 90°      500x300h
-

ш
2

Гуравлагч   250х250h
-

3
ш

6

Ш
илжвэр  Ф

400x300-500x300h

Ш
илжвэр  Ф

200x200-250x250h
ш

4
-

ш
1

-

Тохируулах хавхлага    Ф
200x200h

ш
-

7

Материалын түүвэр

400x300h             δ=0.7 мм
2.5

-

910
Сорох зонт L1000xb700x300h

ш
1

-

м²м²

500x300h             δ=0.7мм
25.0

-
м²

Ш
илжвэр  Ф

250x250-400x300h
ш

1
-

Тохируулах хавхлага    Ф
250x250h

ш
1

-

Сорох зонт L1200xb800x300h
ш

1
-

ш
3

-
Сорох зонт L1200xb1000x300h

Гуравлагч   300х300h
-

1
ш

Ш
илжвэр  Ф

250x250-300x300h
ш

1
-

Сойлт    Ф
200x200h

ш
4

-

Тохируулах хавхлага    Ф
300x300h

ш
1

-

1

Сорох зонт L1400xb800x300h
ш

2
-



Тэмдэглэгээ
Нэр

Тоо
шир

Нэгж
жин
(кг)

Тайлбар
Д/д1

2
3

4
5

6

2. Агаар сэлгэлт

Агаар дамжуулах системийн

гөлмөн төмөр хоолой

123

250x250h             δ=0.5 мм

2.1 Механик салхивч O-1

Булан 90°      200x200h

4

---

200x200h             δ=0.5мм
2.0

-

2
ш

-
ш

2

Ш
илжвэр  Ф

200x200-250x250h
ш

2
-

Хоолойн дулаалга
м2

2.0
-

Агаар оруулах сараалж
ш

7
F =0.04 м²
0

P=200x200,
--

9.5
400x300h             δ=0.7мм

Материалын түүвэр

8 7
EO 50-30/22  Q=22.5 квт

1

Агаар халаагч калорифер

KFD-50-30 Ш
үүлтүүр

Агаар ш үүгч

PZ  500x300  
Дулаалгатай сараалж

N=0,80 квт
RP 40-30/25-4E

O-1 системийн агаар оруулах сэнс

111

----

P=360 па 220 в
ком

Конденсатын блок-1
1

-

у/м
10.0

Хөргөлтийн шингэний хоолой  Ф
10

-

R22/R407C
Q=7,8 квт

L=2300 м³/ц
n=1400 об/мин

ком

ком

ком

ком

9101112

8.0
-

5
Ш
илжвэр  Ф

400x300-500x300h
ш

1
-

6

Гүйцэтгэсэн

Инженер
Огноо:

2023.12

Ш
алгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

1

ABCDEF

2
3

4
5

6
7

8

АЗ
1

2
3

4
5

6
7

8

ABCDEF

-
15.0

500x300h             δ=0.7мм

Булан 90°      500x300h

LKSX-500-300
Тохируулгатай хавхлага

Зургийн дугаар:

ХАС-4

Масштаб:
   1:

Материалын түүвэр

м²м²м²м²

Ш
илжвэр  Ф

250x250-400x300h
ш

2
-

ш
1

-



Гүйцэтгэсэн
Инженер Огноо:

2023.12

Шалгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

Зургийн дугаар:

ХАС-5

Масштаб:
   1:100

1-р давхрын агаар сэлгэлтийн соруулах системийн байгуулалт

A

654321

B

C

D

E

F

G

H

АЗ

A

B

C

D

E

F

G

H

654321

Өрөөний нэр Өрөөний
хэм °СД/д

2

3

Өрөөний тодорхойлолт

4

18

19

20

21

16

16

10Халуун цех

Бэлтгэл өрөө

Гал тогооны агуулах

Цахилгааны өрөө

Техникийн өрөө

Венткамерын өрөө

Угаалга

16

16

16

16

ТАЙЛБАР

2

20

21 19 18

4

3

8

600 2400 600 2400 600 2400 600 2400
5506000 6000

36000

425 6000 6000 300
6000 6000

36000
3 4 5

L=400м³/ц
200x200h

L=800м³/ц
250x250h

L=400м³/ц
200x200h

L=1350м³/ц
400x300h

L=1900м³/ц
400x300h

L=2450м³/ц
500x300h

L=600м³/ц
200x200h

L=1200м³/ц
300x300h

L=3650м³/ц
500x300h

L=450м³/ц
200x200h

L=900м³/ц
250x250h

L=450м³/ц
200x200h

L=450м³/ц
200x200h

L=350м³/ц
200x200h

L=1350м³/ц
300x300h

L=800м³/ц
250x250h

L=2150м³/ц
400x300h

L=900м³/ц
250x250h

L=3050м³/ц
500x300h

 L=1688-3517 м3/цаг

 N=2.3 квт

 n=2900 об/мин
 P=1300-792 Па

4-72-3.2A
C-2

 V=220 в

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L800xb700xh300

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L1000xb700xh300

     Зонт
L1400xb900xh300

     Зонт
L1400xb800xh300

     Зонт
L1200xb1000xh300

 Хавхлага
300x300h

 Хавхлага
200x200h

 Хавхлага
200x200h



Гүйцэтгэсэн
Инженер Огноо:

2023.12

Шалгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

Зургийн дугаар:

ХАС-6

Масштаб:
   1:100

A

654321

B

C

D

E

F

G

H

АЗ

A

B

C

D

E

F

G

H

654321

Өрөөний нэр Өрөөний
хэм °СД/д

2

3

Өрөөний тодорхойлолт

4

18

19

20

21

16

16

10Халуун цех

Бэлтгэл өрөө

Гал тогооны агуулах

Цахилгааны өрөө

Техникийн өрөө

Венткамерын өрөө

Угаалга

16

16

16

16

ТАЙЛБАР

2

20

21 19 18

4

3

8

600 2400 600 2400 600 2400 600 2400
5506000 6000

36000

425 6000 6000 300
6000 6000

36000
3 4 5

    Шүүлтүүр
    KFD 500х300

    Халаалгч Q=22.5кВт
       EO 500х300

  LKSX Тохируулгатай
   хавхлага 500х300

 L=2300 м /цаг3

 N=0.8 квт

 n=1400 об/мин
 P=360 Па

RP50-30/25-4E

 V=220 в

О-1

L=230м³/ц
200x200h

L=460м³/ц
200x200h

L=690м³/ц
250x250h

1-р давхрын агаар сэлгэлтийн оруулах системийн байгуулалт

 Хавхлага
200x200h



Гүйцэтгэсэн

Инженер
Огноо:

2023.12

Ш
алгасан

О.Батцоож

Хуудас:

    7
ТГ шифр:
      AA-01.12/23

О.Батцоож

Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, Зулзагын гол
''Хүүхдийн зуслан''-ийн Гал тогооны барилгын засвар

ЕГ шифр: 

АРЛЫН АМ ХХК

Зургийн дугаар:

ХАС-7

Масштаб:
   1:100

Агаар сэлгэлтийн системийн тойм

L=400м³/ц
200x200h

L=800м³/ц
300x200h

L=400м³/ц
200x200h

L=1350м³/ц
400x300h

L=1900м³/ц
400x300h

L=2450м³/ц
500x300h

L=600м³/ц
200x200h

L=1200м³/ц
300x300h

L=3650м³/ц
500x300h

L=450м³/ц
200x200h

L=900м³/ц
250x250h

L=450м³/ц
200x200h

L=450м³/ц
200x200h

L=350м³/ц
200x200h

L=1350м³/ц
300x250h

L=800м³/ц
250x250h

L=2150м³/ц
400x300h

L=900м³/ц
250x250h

L=3050м³/ц
500x300h

 L=1688-3517 м3/цаг

 N=2.3 квт

 n=2900 об/мин
 P=1300-792 Па

4-72-3.2A
C-1 V=220 в

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L800xb700xh300

     Зонт
L1200xb800xh300

     Зонт
L1000xb700xh300

     Зонт
L1400xb900xh300

     Зонт
L1400xb800xh300

     Зонт
L1200xb1000xh300

3.80

3.30

0.00

1

ABCDEF

2
3

4
5

6
7

8

АЗ
1

2
3

4
5

6
7

8

ABCDEF

 L=2300 м /цаг
3

 N=0.8 квт

 n=1400 об/мин
 P=360 Па

RP50-30/25-4E

 V=220 в

Ш
үүлт

үүр
KFD 500х300

О-1

Х
алаалгч Q=22.5кВт

EO 500х300

 L=1688-3517 м3/цаг

 N=2.3 квт

 n=2900 об/мин
 P=1300-792 Па

4-72-3.2A
C-2 V=220 в

3.80

3.30

0.00



(ажлын зураг)

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ, ХОНГОР СУМ, ЗУЛЗАГЫН ГОЛ
''ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАН'' -ИЙН ГАЛ ТОГООНЫ БАРИЛГЫН

ЗАСВАР

ЗУРАГ ТӨСӨЛ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК
ЗТ37-192/22, Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум

ЕГ Ш
ифр:

ТГ Ш
ифр:

AA-01.12/2023

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХЭСЭГ-ХАС

Дархан хот 2023 он

Захирал:                / Э.Соёл-Эрдэнэ /


