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        Ерөнхий боловсролын 320 хүүхдийн суудалтай дунд сургуулийн нэг маягийн барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн хэсгийн ажлын зургийг
гүйцэтгэхдээ барилга архитектурын зураг болон захиалагчаас ирсэн зургийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.

Халаалт, агаар сэлгэлтийн хэсгийн ажлын зургийг хийж гүйцэтгэхдээ:
 - БНбД 41-01-11 Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер
- БНбД 23-01-09  Барилгад хэрэглэгдэх уур амьсгал, ба геофизикийн үзүүлэлт
- БНбД 25-01-20  Барилгын дулаан хамгаалалт
 - БНбД 31-03-03 Олон нийт иргэний барилга
 - БНбД 41-04-13 Тоног төхөөрөмж ба дамжуулах хоолойн дулаан тусгаарлалт
 - MNS 3240:2013 "Халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн ажлын зураг" зэрэг норм дүрэм, стандартыг мөрдлөг болгов.

        Гадна агаарын температур      -32.2°С
        Дулаан зөөгчийн хэм              90/70°С
        Зонхилох өрөөний хэм             18°С

Барилгын хаших бүтээц нь дулаалгатай байна. Дулаалгын материал нь чанар сайтай байх ба угсралтын ажлын норм дүрмийн дагуу
гүйцэтгэнэ. Дулаалгын материал нь MNS EN 13163/2011 стандартын шаардлагыг хангасан байх ёстой.

ХАЛААЛТ: Барилгын халаалтын систем нь нэг маягийн зураг төслөөр хийгдэж байгаа тул барилга баригдах тухайн орон нутгийн дулаан
хариуцсан байгууллагаас олгосон техникийн нөхцөлийн дагуу дулааны эх үүсвэрт холбогдоно. Дулааны оролтыг барилгын хойд болон урд талаас
орох гэсэн 2 хувилбараар хийж өгөв. Дулааны оролт нь урд талаас орж байгаа тохиолдолд дулааны шугам нь дулааны узелийн өрөө хүртэл
засвар үйлчилгээ хийх боломжийг хангаж хагас нэвтрэх сувагт дулаалгатай явна. Хагас нэвтрэх сувагт явж байгаа дулааны шугамыг
гагнахгүй, холбоос арматуруудаар гүйцэтгэнэ. Хагас нэвтрэх суваг руу орох тагийг дулааны узелийн өрөөнд байхаар тусгаж өгөв. Хагас
нэвтрэх сувгийн хийцлэлийн зургийг ББ зургаас үзнэ.
        Уг төлөвлөж буй барилгын халаалтын систем нь доогуур болон дундуур түгээлттэй, 2 хоолойт мухардмал систем байна. Барилгын урд
талын хэсгийн ангиудын халаалтын шугам нь дундуур түгээлттай, хойд, баруун болон зүүн хэсэгт доогуур түгээлттэй систем байхаар
төлөвлөж өгөв. Дулааны узельд байрлах коллектороос барилгын халаалтын систем болон агаар оруулах системийн усан агаар халаагчид тус
тус түгээгдэнэ.
        1-3-р давхарт хуваарилах коллектортой систем байхаар төлөвлөж өгөв. Түгээх шугам нь таазан доогуур болон шаланд угсрагдана.
Таазан доогуур явах хоолой нь коридорт дүүжин таазны цаана явна. Хуваарилах коллектороос халаах хэрэгсэл хүртэлх шугам нь 16х2.0мм
хэмжээтэй PVC хуванцар хоолой шалны бэлтгэл үед дулаалгатай явна. Спорт заал болон усан агаар халаагчийн түгээх болон салбар шугамууд
бүгд ган хоолой байна. Бусад халаалтын түгээх шугам, салбар болон босоо шугам нь PPR хуванцар хоолой байна. Халаалтын бүх шугам хоолойг
холбоос арматуруудаар хийж гүйцэтгэнэ.
        Шугам хоолойн налууг зурагт заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Халаалтын шугамын хамгийн өндөр цэгт автомат хий авагч, нам цэгт ус
юүлэгч хаалт угсрагдана. Халаалтын салбар шугамд бөмбөлгөн хаалт, ус юүлэгч, босоо шугаманд балансийн хаалт ус юүлэгчийн хамт
суурилуулна. Таазан доогуур явж байгаа болон шаланд угсрагдаж байгаа бүх шугам хоолойг дулаалгатай явуулна.
        Хаших хийц нэвтлэн гарч байгаа халаалтын хоолойнд хамгаалах бүрхүүл буюу гильз хийж өгөх хэрэгтэй. Дамжуулах хоолой нэвтрэх
нүх, завсрыг хашлага бүтээцийн галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаарыг хангах шатдаггүй материалаар чигжээс бөглөлт хийнэ.
Халаалтын тоноглол болон шугам хоолой, дулаалгын техникийн үзүүлэлтийг материалын түүвэрт тусгаж өгөв. Угсралтын явцад захиалагч
болон ашиглагч тал зөвшилцсний үндсэн дээр түгээх шугамыг ГОСТ 3262-75 ган хоолойгоор хийж болно. Хэрвээ гангаар хийх болбол заавал
тооцоо хийж шугам хоолойн диамтерийн хэмжээг гаргуулсны дараа угсралт хийх хэрэгтэй.
        Хуваарилах коллектороос  ган халаах хэрэгсэл, ширмэн халаах хэрэгслийн аль нэгийг холбож болохоор халаах хэрэгслийн сонголтыг
хийв. Бүх ган халаах хэрэгсэлд термостат вентиль, хий авагч суурилуулна. Ширмэн халаах хэрэгсэлд булангийн өгөх болон буцах вентилүүд
суурилуулж өгнө. Халаах хэрэгслийн хүчин чадал, маркийг гадна агаарын тооцооны температураас хамааруулан ачааллыг тооцон байгуулалтын
зурагт хүснэгтээр үзүүлэв.

Хөдөө орон нутагт барилга баригдах үед тухайн орон нутгийн усны хатуулгын чанараас хамааруулан ус зөөлрүүлэгч заавал суурилуулж
өгөх хэрэгтэй.
Шугамыг зохих налуутай угсрах ба угсралт дууссаны дараа зохих даралтаар шахаж шалгана.

АГААР СЭЛГЭЛТ:   Уг барилгад нормын дагуу спорт заал, уншлагын танхим болон ангиудад агаар сорох ердийн систем болон агаар оруулах
механик систем төлөвлөж өгөв. Ангиудын бохирдсан агаар өвлийн улиралд орох агаарын даралтын шахалтаар ердийн нөхцлөөр зайлуулагдахаар
төлөвлөсөн. Дулааны улиралд цонхны нээлхийгээр орох агаарын даралтаар зайлуулагдана.
        Агаар оруулах системийн салбар шугамуудад галын хавхлага сууриулуулж өгнө.

Эрчим хүч хэмнэх зорилгоор агаар орох системийг байнга ажиллуулахгүй, аль нэг  ангид СО2  мэдрэгчийг байрлуулж 1000ppm заахад
агаар орох төхөөрөмж ажиллахаар 500ppm заахад систем зогсохоор автомат удирдлагатай байна. Уг автомат удирдлагын зургийг АУ зургаас
үзнэ үү. Хооллох заал, халуун цех, урлаг зааланд агаар сорох, орох механик систем байхаар зураг төсөлд тусгаж өгөв. Агаар сэлгэлтийн
тоног төхөөрөмжийг агуулах болон техникийн өрөөнүүдэд суурилуулав.
        Багш нарын өрөө, хичээлийн танхимын арын өрөө, жижиг ариун цэврийн өрөөнүүдэд агаар сорох ердийн систем байхаар төлөвлөсөн бөгөөд
эдгээр өрөөнүүдийн хаалга нь агаар орох завсартайгаар шалнаас дээш зайтай суурилагдана. Нийтийн ариун цэврийн өрөөнд жижиг оврын
тэнхлэгийн сэнстэй агаар сорох механик систем төлөвлөсөн.
        Агаар сэлгэлтийн дамжуулах хоолойгоор гөлмөн төмөр хоолой сонгосон болно. Агаар оруулах О-1,2,3,5,6 системд 1,2-р шатны халаагч
төлөвлөсөн ба 1-р шат нь цахилгаан халаагч, 2-р шат нь усан халаагч байна. О-4 системийн халаагч дан цахилгаан халаагч байна.

     Өрөөнүүдийн таазаар явж байгаа агаар сэлгэлтийн хэвтээ хоолойнуудыг барилгын үндсэн хийцүүд болон заслын ажилтай уялдуулж цэвэр
үзэмжтэй угсрах хэрэгтэй. 1-р давхарт явж байгаа агаар оруулах системийн хоолойнууд нь дүүжин таазны цаана угсрагдана. 2-р давхарт явж
байгаа хоолойг хайрцаглаж далдалж өгнө.
        Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж болон шугам хоолойн техникийн үзүүлэлтийг материалын түүвэрт зааж өгөв. Бүх системийн сэнсэнд
ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагаа болон сэнсний эдэлгээг уртасгах зорилгоор инвертер суурилуулна. Сэнс нь удирдлага болон бусад
дагалдах тоноглолуудын хамт нийлүүлэгдэнэ.

ХӨРГӨЛТ: Холбооны өрөөнд хөргөлтийн систем төлөвлөж өгөв. Хөргөлтийн төхөөрөмжийн гадна төхөөрөмжийг хананд суурилуулж өгнө. Зэс
трубаг зориулалтын дулаалгын материалаар дулаалж гялгар ороолтоор ороож өгөх хэрэгтэй. Конденсацийн шугамыг бохирын шугаманд холбох
ба холболтын цэгийг ЦБУ зургаас үзнэ үү. Бохирын шугаманд холбооын өмнө конденсацийн шугаманд сифон тавьж өгнө.

        Хоолойн голчоос хамааран босоо хоолойг 2м тутамд, хэвтээ хоолойг 3м тутамд бэхэлж өгнө. Агаар сэлгэлтийн системийн барилгын
хучилтаас дээших хэсгийг маш сайн дулаалж, тоосгон шахтан дотор угсарна. Хучилт болон хана нэвтлэн гарч байгаа агаар сэлгэлтийн
хоолойн болон шахтанд доторхи завсар зайг галд тэсвэртэй материалаар сайтар чигжих хэрэгтэй.

      Халаалт, Агаар сэлгэлтийн системийн тоног төхөөрөмж, материалыг зурагт заасан төрөл, үйлдвэрлэгчийнхээс өөрөөр угсрах бол
техник, галын болон эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зураг төсөлд заасан техникийн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмж
материалаар гүйцэтгэж болно. Үүний тулд материалын түүвэрт шаардлагатай техникийн үзүүлэлтүүдийг зааж өгсөн болно.

ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ:
Дотор халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах норм дүрмийн баримтлана.
 БНбД 40-05-18  Дотор сантехникийн систем
 БНбД 12-04-06  Барилгын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм.
Мөн тоног төхөөрөмжүүдийн техник аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөн ажиллах хэрэгтэй.
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%

дарал-
тын ал-

Па

88

дагдал

Агаарын шүүлтүүр

Си
ст

ем
ий

н
ду

га
ар Үйлчилж буй

O-1 Спорт заал

Систем байрлаж
буй өрөөний нэрөрөөний нэр

Техникийн өрөө

м³/цаг

2400

Агаар оруулах системийн техникийн үзүүлэлт
Агаар

м³/цаг м³/цаг

2400

Гадна
Дахин

ашиглаж
буй

Нийт

Сэнс

Даралт
Пам³/цаг

Төрөл

2400 380сувгийн

Сэнсний

Бүтээмж Чадал Эргэлт Цахилгаан
кВт эрг/мин В / тоо / Гц

2.5 1460 400 / 3 / 50

Цахилгаан хөдөлгүүрийн

Цахилгаан агаар халаагч

м³/цаг

2400

агаарын
хэмжээ

эхний халсан
°C °C

-32.2 -8.0

дулаан
зарцуу-температур

кВт

16.2

лалт

дарал-
тын ал-

кПа

-

дагдал

-

3650 кассет 85 88O-2 3650 3650 3650 480сувгийн 3.6 1480 400 / 3 / 50 3650 -8.0 25.0 --

Си
ст

ем
ий

н
ду

га
ар Үйлчилж буй

Сэнсний үзүүлэлт
Цахилгаан хөдөлгүүрийн

Чадал
N

кВт

Эргэлтийн
тоо, n

эрг/мин

Даралт
P

Па

Бүтээмж
L, м³/цаг

Төрөл

C-1 Хооллох заал 2000 380сувгийн 1.4

Цахилгаан
В / тоо / Гц

400 / 3 / 50

Сэнсний

1

Д/д Сэнс байрлаж
буй өрөөний нэрөрөөний нэр

АЦӨ 1440

Халуун цех, хооллох заал 

C-2 4200 250сувгийн 2.5 400 / 3 / 502 1460

Угаалгын өрөө

2-р шатны усан агаар халаагч

м³/цаг

агаарын
хэмжээ

эхний халсан
°C °C

дулаан
зарцуу-температур

кВт
лалт

2400 -8.0 +16.0 18.0

C-3 Хөдөлмөрийн анги 520 50тэнхлэгийн 0.07 400 / 3 / 503 Тухайн өрөөнд 1400

Тухайн өрөөнд

3650 -8.0 +16.0 27.0

2600 кассет 85 88O-3 2600 2600 2600 420сувгийн 2.5 1460 400 / 3 / 50 2600 -8.0 18.0 --Урлаг заал Агуулахын өрөө 2600 -8.0 +16.0 19.1

900 кассет 85 88O-4 900 900 900 160сувгийн 0.6 1440 400 / 3 / 50 900 +16.0 13.0 --Номын сан Номын фондын өрөө - - - -

2580 кассет 85 88O-5 2580 2580 2580 380сувгийн 2.5 1460 400 / 3 / 50 2580 -8.0 18.0 --Ангиуд Ариун цэврийн өрөө 2580 -8.0 +20.0 22.2

2930 кассет 85 88O-6 2930 2930 2930 400сувгийн 2.5 1460 400 / 3 / 50 2930 -8.0 20.0 --Ангиуд Техникийн өрөө 2930 -8.0 +20.0 25.2

Халуун цех

C-4 Химийн анги 300 50тэнхлэгийн 0.07 400 / 3 / 504 Тухайн өрөөнд 1400

C-5 Шүршүүр, хувцас солих өрөө 530 50тэнхлэгийн 0.07 400 / 3 / 505 Тухайн өрөөнд 1400

C-6 Ариун цэврийн өрөө 350 50тэнхлэгийн 0.07 400 / 3 / 506 Тухайн өрөөнд 1400

C-7 200 50тэнхлэгийн 0.07 400 / 3 / 507 Тухайн өрөөнд 1400Ариун цэврийн өрөө

Тайлбар

Тайлбар

БайрлалТөрөл

Системийн төрөл

Агаар өгөх механик ажиллагаатай систем

Тэмдэглэгээ

O

Агаар сорох механик ажиллагаатай систем С

Ердийн ажиллагаатай агаар сорох систем ЕС

Системийн тэмдэглэгээ

Элементийн нэр

Халаалтын системийн босоо шугам

Тэмдэглэгээ

БШ

Системийн тэмдэглэгээ

Сэнстэй сараалж CP

Тохируулгатай сараалж TP

Халаалтын хуваарилах коллектор XK

Дулааны хөшиг ДХ

Галын хавхлага ГХ

Цонх3

Гадна хаалга4

Дулаалгатай шал5 1- р бүс

2-р бүс

3-р бүс

4-р бүс

4.60 0.217

6.70 0.148

11.0 0.09

17.0 0.05

1800 0.05 0.76 0.06

20 0.20 0.041 4.88

0.158

0.118.85

1400 0.002 0.27 0.01

0.16 1.92 0.08

20 0-0.3 0.041 3.66

2500

Хөөсөнцөр-100мм, 40кг/м3

0.880.410.36600Хөнгөн блок

Төмөр бетон хучилт

EPS хөөсөнцөр налуулга

Ус чийг тусгаарлагч - хар цаас

Хашлага хийцийн дулаан техникийн үзүүлэлт

Дулаан өгөлтийн итгэлцүүр

EPS хөөсөнцөр дулаалга

Цементэн тэгшилгээ2 Хучилт

1.190.84

1.450.69

0.214.93

0.158Дулаан өгөлтийн итгэлцүүр

3.660.0410.1540

0.230.520.121200

Дулаалга /хөөсөнцөр/

Тоосго1 Гадна хана

Вт/м² °См² °С/Вт

K

Вт/м°Смм³

ДДКЗузаанНягт
Нэр

Материал
Д/д Хаших хийцийн нэр R

380Хэвтээ 5.65.6196011-р давхрын
гонхДХ-3 /цахилгаан/

Босоо 12.0 38012.0462021-р давхрын
гонхДХ-1.2 /цахилгаан/

Хүчдэл /V/Цахилгааны
чадал /квт/

Дулааны чадал
/квт/

Агаарын тоо
хэмжээ /м3/цаг/Тоо ширхэгHэр

Дулааны хөшиг

Уг төхөөрөмжүүдийн цахилгааны холболтыг
ХТ-3-5, ХТ-11-13 хуудаснаас үзнэ үү.

Уг төхөөрөмжүүдийн цахилгааны холболтыг
ХТ-3-5, ХТ-11-13 хуудаснаас үзнэ үү. Автомат удирдлагын
холболтыг АУ зургаас үзнэ үү.

Уг төхөөрөмжүүдийн цахилгааны
холболтыг ХТ-3-5, ХТ-11-13
хуудаснаас үзнэ үү.
Автомат удирдлагын холболтыг
АУ зургаас үзнэ үү.

-32.2

-32.2

-32.2

-32.2

-32.2

Агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт, хаших хийцүүдийн дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр
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ШалгасанБАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

А.З
ЕГ шифр:

ЕТ шифр: Зургийн дугаар:

Огноо:

Хуудас:

Масштаб:

Үе шат:

БС-24-01   2024-3сар

17

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

Д.Цэндмаа

Д.Цэндмаа

Э.Мөнхтулга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.66170

-

24

16

4

4 -

у/м

шир

шир

шир

шир

2.3930 у/м

3.0992 у/м

17

18

19

20

4.38160 у/м

-

8 шир

--16 шир

4 шир-

--

32 шир

--32 шир

160 - у/м

8 шир

-

32 шир-

416 шир-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0.24419

-

10

21

4

4

у/м

шир

шир

шир

шир

0.043

0.39122 у/м

0.43514 у/м

17

18

19

20

21

22

23

0.674160 у/м

26 шир0.162

-

--2 шир

2 шир-

--

1 шир

--21 шир

176 - у/м

2 шир0.077

-

4 шир0.023

-

--2 шир--

--2 шир--

20 шир-

1 ком-

2 -

1 -

8 шир-

ком

ком

220 у/м-

7 шир-

266 шир-

1 шир-

10 шир-

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3332 шир

--32 шир

-

1 шир

--1 шир

-

220 -

3 шир-

8 шир0.49

16 шир0.206

4 шир0.318

2 шир1.088

16 шир0.284

21

22

24

2 шир-

2 шир-

2 шир-

2 шир-

34

38

39

4 шир-

4 шир-

23

30

31

4 шир-

2 шир-

35

36

6 шир-

37

40

25 106 шир-

32

20 шир

--20 шир

-

0.146

0.352

0.79

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21.214 у/м

2 - шир

2 - шир

4 - шир

12 - шир

14 - шир

14 - шир

14 - шир

2 - шир

10

8 - шир

2 - шир

2 - шир

8 - шир

11

12

13

14

2 - шир

2 - шир

15

16

у/м

41

42

106 шир-

64 у/м-

212 шир-

32 -

26

28

27

29

236 шир-

236 шир-

142 -

472 шир-

72 -

у/м

у/м

у/м

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф65

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф65

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф50

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф63

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф75

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф50

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф63

Pmax =1.6МПа; P=0.005МПа

Pmax =1.6МПа; P=0.005МПа

Pmax =1.6МПа; P=0.005МПа

Термометр

Манометрийн хаалт

Манометр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ус юүлэгч хаалт ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ус юүлэгч хаалт ф40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф75

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф100

Материалын түүвэр

ГОСТ 3262-75

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

шир

Хуваарилах коллектор ф100

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг 2 удаа

Дулааны узелийн хэсэг /хуваарилах коллектор/
654321

ГОСТ 8957-75

ГОСТ 8948-75

ГОСТ 8948-75

ГОСТ 8948-75

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Хоолойн бэхэлгээ

Хуваарилах коллекторын хайрцаг

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Шилжвэр 25x32

Шилжвэр 32х40

Шилжвэр 25x32

ГОСТ 8957-75 Шилжвэр 20x25

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 32х25х32

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40х25х40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40х32х40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40х50х40

ГОСТ 8951-75 Дөрөвлөгч 20x20x20x20

Гуравлагч 32x50x32

Гуравлагч 25x20x25

Гуравлагч 20x20x20

ГОСТ 8948-75 Гуравлагч 32x20x32

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-500-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуванцар хоолойн дулаалга

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф25 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф25 /булангийн/

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф20 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф20 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1400x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1600x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1200-500h

Хуванцар хоолой ф16х2.0 /PVC/

Хуваарилах коллекторын бөмбөлгөн хаалт

Хуваарилах коллектор 3 гаргалгаатай

Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 5 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Радиаторын холбох хэрэгсэл /Н вентиль/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф32

Отвод, 90° d=25

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф40

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф32

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=40

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Таслах хаалт ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Автомат хий авагч ф15

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф40

Отвод, 90° d=50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф40

Отвод, 90° d=32

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Халаалтын систем -B блок /баруун хэсэг/
654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22- 1200-500h

ГОСТ 8946-75 Отвод, 90° d=32

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Таслах хаалт ф20

ГОСТ 3262-75

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Автомат хий авагч ф15

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф20

ГОСТ 8946-75 Отвод, 90° d=50

Ус хий дамжуулах ган хоолой ф20

Ус хий дамжуулах ган хоолой ф50

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

ГОСТ 3262-75

ГОСТ 3262-75

Ус хий дамжуулах ган хоолой ф32

ГОСТ 3262-75

ГОСТ 8946-75

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф32

Отвод, 90° d=20

Ус хий дамжуулах ган хоолой ф25

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг 2 удаа

Халаалтын систем -Спорт заал

654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Материалын түүвэр

XAC-3
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ШалгасанБАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

А.З
ЕГ шифр:

ЕТ шифр: Зургийн дугаар:

Огноо:

Хуудас:

Масштаб:

Үе шат:

БС-24-01   2024-3сар

17

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

Д.Цэндмаа

Д.Цэндмаа

Э.Мөнхтулга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0.2447

-

10

30

8

у/м

шир

шир

шир

0.043

0.39130 у/м

0.43514 у/м

17

0.674100 у/м

12 шир0.162

-

--2 шир--

164 - у/м

2 шир0.077

4 шир0.023

1.06560 у/м

8 шир0.293

1 шир

--30 шир

-

29 шир-

3 ком-

1 -

4 шир-

ком

600 у/м-

1 шир-

412 шир-

1 шир-

5 шир-

8 шир-

13 шир-

2 шир-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

600 -

29 шир

--29 шир

-

2 шир-

2 шир-

2 шир-

2 шир-

2 шир-

2 шир-

4 шир-

8 шир-

37

38

39

42

43

44

--4 шир--

--4 шир--

2 шир-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

8

27

12 шир

шир

шир

40 у/м

32 у/м

17

24 у/м

8 шир

-

64 - у/м

--27 шир

27 шир-

2 ком-

1 -

4 шир-

ком

660 у/м-

2 шир-

374 шир-

17 шир-

8 шир-

18

19

20

21

22

23

24

25

660 -

27 шир

--27 шир

-

2 шир-

4 шир-

4 шир-

8 шир-

27

28

--8 шир--

1 - ком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

8

24

12 шир

шир

шир

40 у/м

36 у/м

17

96 у/м

16 шир

-

136 - у/м

--24 шир

24 шир-

4 ком-

4 шир-

664 у/м-

16 шир-

337 шир-

8 шир-

18

19

20

21

22

664 -

24 шир

--24 шир

-

2 шир-

4 шир-

4 шир-

8 шир-

24

25

26

--8 шир--

1 шир

--1 шир

-

45

46

0.391

0.435

0.674

0.043

0.162

0.435

0.674

0.391

0.043

0.162

у/м

26

у/м

у/м

214 шир-

214 шир-

128 -

428 шир-

64 -

40

32 шир-

32 шир-

20 -

64 шир-

10 -

128 шир-

128 шир-

78 -

256 шир-

38 -

у/м

у/м

у/м

у/м

у/м

у/м

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф25 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф25 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф32

Хуваарилах коллекторын бөмбөлгөн хаалт

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 32x40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40x32x40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40x50x40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф16 /булангийн/

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

Хуванцар хоолойн дулаалга

Материалын түүвэр

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1200x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1400-500h

Хуванцар хоолой ф16х2.0 /PVC/

Хуваарилах коллекторын хайрцаг

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Радиаторын холбох хэрэгсэл /Н вентиль/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф40

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф32

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

Отвод, 90° d=50

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=32

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Халаалтын систем -A,B блок /баруун болон урд хэсэг/
654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 5 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф32

Хуваарилах коллекторын бөмбөлгөн хаалт

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 32x40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40x32x40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40x50x40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф16 /булангийн/

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

Хуванцар хоолойн дулаалга

Материалын түүвэр

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1200x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1400x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1000-500h

Хуванцар хоолой ф16х2.0 /PVC/

Хуваарилах коллекторын хайрцаг

Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 8 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Радиаторын холбох хэрэгсэл /Н вентиль/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф40

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф32

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

Отвод, 90° d=50

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=32

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Халаалтын систем -A,C блок /урд болон зүүн хэсэг/
654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Автомат хий авагч ф15

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф32

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф50

Хуваарилах коллекторын бөмбөлгөн хаалт

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 50x63

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 25x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 40x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 50x40x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 50x50x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 50х32х50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 63х75х63

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф16 /булангийн/

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

Хуванцар хоолойн дулаалга

Материалын түүвэр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1000-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1200-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1600-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1400x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-500x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-800-500h

Хуванцар хоолой ф16х2.0 /PVC/

Хуваарилах коллекторын хайрцаг

Хуваарилах коллектор 8 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 7 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Радиаторын холбох хэрэгсэл /Н вентиль/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Таслах хаалт ф25

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=63

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф63T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=25

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф40

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф32

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=40

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф50

Отвод, 90° d=50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=32

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Халаалтын систем -E,C блок /зүүн хэсэг/
654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

XAC-4



A2
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Инженер

Гүйцэтгэсэн

ШалгасанБАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

А.З
ЕГ шифр:

ЕТ шифр: Зургийн дугаар:

Огноо:

Хуудас:

Масштаб:

Үе шат:

БС-24-01   2024-3сар
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Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

Д.Цэндмаа

Д.Цэндмаа

Э.Мөнхтулга

1 -

Серверийн өрөөний хөргөлт

654321

1

2

3

4

5

шир

1 - шир

2 - у/м

2 - у/м

1 - у/м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100 у/м3.09 у/м

5 -

10 -

8 шир0.352

шир

5 - шир

шир

3 - шир

22 - шир

11 у/м3.84 у/м

190 у/м4.38 у/м

18 у/м7.05 у/м

319 у/м- у/м

2 шир

2 шир

4 шир

2 шир

2 шир

4 шир

4 шир-

4 шир-

4 - шир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

42

-

14

64

10

4

у/м

шир

шир

шир

шир

62 у/м

100 у/м

17

65 у/м

2 шир

-

--10 шир--

180 - у/м

14 шир

4 шир

-

40 у/м

8 у/м

6 шир

6 шир

--64 шир

-

58 шир-

7 ком-

1 -

1 -

1 -

10 шир-

ком

ком

ком

710 у/м-

1 шир-

836 шир-

23 шир-

30 шир-

1 шир-

5 шир-

4 шир-

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

710 -

6 шир

--6 шир

-

45

46

47

2 шир-

6 шир-

4 шир-

2 шир-

10 шир--

6 шир-

10 шир-

4 шир-

4 шир-

20 шир-

37

38

39

40

41

42

2 шир

2 шир

3 - шир

6 - шир

21

22

23

24

1 - у/м

1 - у/м

8 - у/м

6

7

8

58 шир

--58 шир

-48

4 - у/м

9

0.494

0.790

-

1.088

0.673

0.673

-

-

0.244

0.391

0.435

0.674

1.065

1.485

0.043

0.162

0.077

0.023

0.445

25

у/м

44

256 шир-

256 шир-

154 -

512 шир-

78 -

26 у/м

у/м

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Боолт, хавчаар

Ган шилбэ

С төмөр

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг

Материалын түүвэр

1*

Д/Д Тэмдэглэгээ Материалын нэр Тоо
Нэгж
жин,
кг

Тайлбар

Дулааны оролтын үзель
1  Дулааны электрон тооллуур 1 2.9 ком

 Дулааны тооллуурын хянах самбар 1 - шир

2 T=150°C;   P=1.6 МПа  Магниттай хог шүүгч ф100  PN16 2 16.8 шир

3 T=150°C;   P=1.6 МПа  Бөмбөлгөн хаалт Ф100 4 4.5 шир

4 Pmax =1.6 МПа; P=0.005МПа  Манометрийн кран 6 0.26 ком

5 Pmax =1.6 МПа; P=0.005МПа  16 ата хүртэл хэмжих пуржинт манометр 6 0.8 ком

6 Тmax=110 °С
 Мөнгөн уст техникийн термометр
оправын хамт N4п 5 - ком

7  Ус юүлэгч ф40 2 - шир

8 G=16.4т/ц  Температурын датчик 2 - шир

9  Хий авагч 2 - шир

10  Насос  G=16.4т/ц, Н=6м 1 - шир

11 ГОСТ 3262-75  Ган хоолой ф100 6 - у/м

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

ГОСТ 8957-75

ГОСТ 8957-75

ГОСТ 8948-75

ГОСТ 8948-75

ГОСТ 8948-75

ГОСТ 8946-75

ГОСТ 8946-75

ГОСТ 8946-75

ГОСТ 8946-75

Зэс хоолойн дулаалга б=0.05м

l=0.04Вт/м°С

ГОСТ 3262-75

ГОСТ 3262-75

ГОСТ 3262-75

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф16 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф16 /булангийн/

Бохирын хоолой ф25

Сифон

Шилжвэр 25х50

Бөмбөлгөн хаалт ф32

Гурван талт тохируулгатай
хаалт ф40

Шилжвэр 32х50

Шилжвэр 40х50

Ус дамжуулах ган хоолой ф65

Ус дамжуулах ган хоолой ф50

Ус дамжуулах ган хоолой ф40

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллекторын бөмбөлгөн хаалт

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 50x63

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 40x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Шилжвэр 32х40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 20x25x20

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 40x32x40

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 63x40x63

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 50x40x50

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 63х25х63

T≥90°C, P≥1.0 МПа, Гуравлагч 63х75х63

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Өгөх вентиль ф20 /булангийн/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Буцах хаалт ф20 /булангийн/

Тайлбар: Халаалтын системийг ширмэн халаах хэрэгслээр хийх үед дээр түүгдсэн халаалтын түүврээс халаах хэрэгсэл
болон холбох хаалт нь өөр байх тул доор заагдсан түүврээр хийж гүйцэтгэнэ. Бусад материалын түүвэр  ижил байна.

Хуванцар хоолойн дулаалга

Материалын түүвэр

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1600-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-500-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-600-500h

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1200x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1400x500

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Ширмэн халаах хэрэгсэл

T≥100°C, P≥1.0 МПа, тип 22-1000-500h

Хуванцар хоолой ф16х2.0 /PVC/

Хуваарилах коллекторын хайрцаг

Хуваарилах коллектор 4 гаргалгаатай

Хуваарилах коллектор 5 гаргалгаатай

Хуваарилах коллектор 7 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Радиаторын холбох хэрэгсэл /Н вентиль/

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Термостат вентиль

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Таслах хаалт ф20

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=75

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф75T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф63T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=25

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф40

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф32

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

T≥90°C, P≥1.0 МПа,

Отвод, 90° d=40

l=0.04Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Балансын хаалт ф40

Отвод, 90° d=50

Ус дамжуулах PPR хуванцар хоолой ф25

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

T≥100°C, P≥1.0 МПа, Бөмбөлгөн хаалт ф63

Отвод, 90° d=32

Ус юүлэгч хаалт ф25

Нэрс

Радиаторын хий авагч

Халаалтын систем -B,A,C,E блок /хойд хэсэг/
654321

ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Бөмбөлгөн хаалт ф40

T≥100°C, P≥1.0 МПа,

Ус юүлэгч хаалт ф25

Бөмбөлгөн хаалт ф50

Гуравлагч  50x32x50

Гуравлагч  50x65x50

Гуравлагч  65x40x65

Отвод, 90° d=65

Отвод, 90° d=50

Отвод, 90° d=40

Хоолойн дулаалга б=0.05м

ГОСТ 3262-75

Зэвэрдэггүй уян хоолой

Гурван талт тохируулгатай
хаалт ф32

Эргэлтийн насос

Хий авагч

Отвод, 90° d=32

Температур мэдрэгч

Ус дамжуулах ган хоолой ф32

Материалын түүвэр

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

шир

Усан халаагчийн хэсэг
654321

Удирдлага

Зэс хоолой ф12.7

Хөргөлтийн машин Qcool=5.5kW, 220V, N=5.6kW

Зэс хоолой ф6.35

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Фанкойл Qcool=5.5kW, 220V, N=5.6kW

Материалын түүвэр

XAC-5
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Гүйцэтгэсэн

ШалгасанБАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

А.З
ЕГ шифр:

ЕТ шифр: Зургийн дугаар:

Огноо:

Хуудас:

Масштаб:

Үе шат:
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Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

Д.Цэндмаа

Д.Цэндмаа

Э.Мөнхтулга

3 -

Агаар сэлгэлт O-1. O-4

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

2 шир

-

1 - шир

2 - шир

1 шир-

4 - у/м

1 - шир

3 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

14

3 - шир

6 - у/м

2 - у/м

2 - у/м

2 - у/м

2 - у/м

2 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

8 - шир

-

1 - шир

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1 - шир

2 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

-

28

29

30

31

32

33

8 -

Агаар сэлгэлт O-2. O-3

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

1 шир-

1 - шир

2 - шир

4 шир-

5 - у/м

1 - шир

7 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

14

3 - шир

3 - у/м

2 - у/м

9 - у/м

4 - у/м

4 - у/м

4 - у/м

6 - шир

-

1 - шир

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1 - шир

1 - шир

1 - шир-

28

29

30

31

32

33

1 - шир-

34

50 -

Агаар сэлгэлт O-5

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

6 шир-

2 - шир

1 шир-

6 - у/м

4 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

14

8 -

8 - у/м

9 - у/м

2 - у/м

-

1 - шир

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 - шир

2 - шир

-

1 - шир-

1 - шир-

1 - шир-

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

2 - шир

2 -

шир

2 - шир

34

35

2 - шир

35

36

1 - шир

1 шир

2 шир

-

-

17 - у/м

5 - у/м

2 - шир-

1 - шир-

1 - шир-

1 - шир

1 - шир

1 - шир

6 - шир

1 - шир

2 - шир

37

39

38 1 - шир

1 - шир

40

1 - шир

шир

Гуравлагч 300x200/ 400x200/ 300x200

Агаар оруулах сараалж 700x400

Хавхлага 700x400

U=400V, I=6.0A, N=3.6kW

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=3650м³/ц, Р=480Па

Тохируулгатай сараалж
300x200 f=0.0449м²

Гуравлагч 500x250/ 400x250/ 500x250

Гуравлагч 400x150/ 500x150/ 400x150

Шилжвэр 350x250/ 400x250

Шилжвэр 500x250/ 700x400

Шилжвэр 400x200/ 400x250

Шилжвэр 300x150/ 400x150

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
600x350 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x250 б=0.7мм

U=400V, I=1.0A, N=0.6kW

U=400V, I=4.1A, N=2.5kW

Эргэлт 250x200

CO2 мэдрэгч

Инвертор

Инвертор

Инвертор

Галын хавхлага 300x200

Галын хавхлага 400x250

Гуравлагч 400x250/ 400x250/ 400x250

Гуравлагч 400x200/ 400x200/ 200x200

Гуравлагч 200x200/ 200x200/ 200x200

Гуравлагч 250x200/ 200x200/ 300x200

Шилжвэр 400x250/ 600x350

Шилжвэр 400x200/ 400x250

Шилжвэр 200x200/ 400x250

L=2580м³/ц,

Q=22.2кВт

400V, N=18кВт

U=400V, I=4.1A, N=2.5kW

Гуравлагч 200x200/ 200x200/ 250x200

Шилжвэр 250x200/ 300x200

Усан агаар халаагч

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
600x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x200 б=0.7мм

Сараалж 250х250 f=0.0466м²

Агаар оруулах сараалж 600x350

Хавхлага 600x350

Агаар шүүгч

Цахилгаан агаар халаагч

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x200 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x200 б=0.5мм

Эргэлт 400x200

Эргэлт 200x200

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=2580м³/ц, Р=380Па

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
200x200 б=0.5мм

L=3650м³/ц,

Q=27кВт

400V, N=25кВт

L=2600м³/ц,

Q=19.1кВт

400V, N=18кВт

Усан агаар халаагч

Цахилгаан агаар халаагч

U=400V, I=4.1A, N=2.5kW

Шилжвэр 300x200/ 400x200

Агаар шүүгч

Усан агаар халаагч

Тохируулгатай сараалж
250x250 f=0.0466м²

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
350x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
700x400 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x200 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x200 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
500x250 б=0.7мм

Тохируулгатай сараалж
400x200 f=0.0604м²

Агаар оруулах сараалж 600x350

Хавхлага 600x350

Агаар шүүгч

Цахилгаан агаар халаагч

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
500x150 б=0.7мм

Шилжвэр 400x250/ 700x400

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x150 б=0.7мм

Эргэлт 400x250

Шилжвэр 300x250/ 350x250

Эргэлт 400x200

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=2600м³/ц, Р=420Па

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x150 б=0.7мм

Агаар оруулах сараалж 500x250

Хавхлага 500x250

Агаар шүүгч L=900м³/ц,

Цахилгаан агаар халаагч
400V, N=13кВт

L=900м³/ц, Р=160Па

Зөөлөн холбоос

Сэнс

Усан агаар халаагч
Q=17.6кВт

Сараалж
250x200 f=0.0368м²

Шилжвэр 250x200/ 500x250

Шилжвэр 200x200/ 250x200

Шилжвэр 150x150/ 200x200

Шилжвэр 400x250/ 600x350

Шилжвэр 350x250/ 400x250

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
500x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x200 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
200x200 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
150x150 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
600x350 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x250 б=0.7мм

Сараалж
200x200 f=0.0294м²

Агаар оруулах сараалж 600x350

Хавхлага 600x350

Агаар шүүгч L=2400м³/ц,

Цахилгаан агаар халаагч
400V, N=16.2кВт

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
350x250 б=0.7мм

Шилжвэр 300x250/ 350x250

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x250 б=0.7мм

Эргэлт 500x250

Шилжвэр 250x250/ 300x250

Эргэлт 400x250

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=2400м³/ц, Р=380Па

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x250 б=0.5мм

Материалын түүвэр
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Инженер

Гүйцэтгэсэн

ШалгасанБАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

А.З
ЕГ шифр:

ЕТ шифр: Зургийн дугаар:

Огноо:

Хуудас:

Масштаб:

Үе шат:
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Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

Д.Цэндмаа

Д.Цэндмаа

Э.Мөнхтулга

34 -

Агаар сэлгэлт O-6

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

4 шир-

2 - шир

1 шир-

22 - у/м

2 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир

1 - шир

14

10 - шир

7 - у/м

7 - у/м

-

1 - шир

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2 шир

1 - шир

1 - шир

-

-

1 - шир-

3 - шир

1 - шир

2 - шир

2 - шир

1 шир-

5 -

Агаар сэлгэлт C-2

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

1 шир-

2 - шир

5 шир-

12 - у/м

10 - у/м

14

1 - шир

2 - шир

15

16

1 шир

1 - шир

2 - шир

-

-

1 - шир

2 - шир

2 - шир

1 - шир

4 -

Агаар сэлгэлт C-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

1 - шир

1 шир-

1 - шир

2 - шир

1 шир-

4 - у/м

12 - у/м

6 - шир

6 - у/м

1 - шир-

2 - шир-

20 -

Агаар сэлгэлт C-3.4.4*.5.6.7

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

у/м

8 - шир

16 - шир

4 - у/м

56 - у/м

19 - шир

3 - шир

21 - у/м

1 шир-

10 шир-

6 шир-

12

2 - шир

12

2 - шир

175 -

Агаар сэлгэлт ECC

654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

у/м

14 шир-

18 шир-

70 - у/м

9 - у/м

14

61 - у/м

62 - у/м

28 - у/м

15

16

17

18

19

20

12 шир-

4 шир-

12 - шир

9 - шир

88 - шир

2 - шир

3 - шир

10 - шир

60 - у/м

1 - шир

1 - шир

1 - шир31

1 - шир17

1 - шир

10 - у/м

2 шир-

1 - шир

1 - шир

1 - шир

38 шир-

2 шир-

196 -

72 -

412 -

206 шир-

3

654321

у/м

у/м

шир

1

2

5

Ган шилбэ

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр /хоолойн бэхэлгээ/

Хоолойн бэхэлгээ

Тэлэгч боолт

Шайб, боолт

Булан төмөр

Эргэлт 200x200

Эргэлт 100x100

Галын хавхлага 250x250

Гуравлагч 300x200/ 400x200/ 300x200

Гуравлагч 400x250/ 200x200/ 400x250

Эргэлт 600x350

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x250 б=0.7мм

СО2 мэдрэгч

Инвертор

Инвертор

Инвертор

Дефлектор ф200

Эрдэс хөвөн l=0,05Вт/м°С Хоолойн дулаалга б=0.05м

Сараалж
200x150 f=0.0216м²
Сэнстэй сараалж
200х200 f=0.0294м², 41W

Сараалж
150x150 f=0.0157м²

Сараалж
200x200 f=0.0294м²

Сараалж
250x250 f=0.0466м²

Сараалж
300x200 f=0.0569м²

Гуравлагч 300х300/ 300х300/ 300х300

Эргэлт 150x150

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x300 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
200x200 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x250 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x200 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
150x150 б=0.5мм

Эргэлт 250x250

Эргэлт 250x200

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
100x100 б=0.5мм

Галын хавхлага 150х200

Зонт 600х600

Эргэлт 150x200

Эргэлт 150x150

Эргэлт 100x100

Уян хоолой ф150

P=70W, U=230V,

Гуравлагч 150x150/ 100x100/ 150x150
Сараалж
200x200 f=0.0294м²

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
150x150 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
100x100 б=0.5мм

Зөөлөн холбоос

Тэнхлэгийн сэнс

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
150x200 б=0.5мм

Шилжвэр 500x150/ 600x350

U=400V, I=2.38A, N=1.4kW

Шилжвэр 300x150/ 400x150

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x250 б=0.7мм

Тохируулгатай сараалж
300x200 f=0.0449м²

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
500x150 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x150 б=0.7мм

Эргэлт 300x250

Шилжвэр 400x150/ 500x150

Эргэлт 500x150

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=2000м³/ц, Р=380Па

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x150 б=0.7мм

Тос баригч шүүлтүүр 500х300

Галын хавхлага 500х300

Зонт 1800x900

Гуравлагч 300x200/ 300x200/ 300x200

U=400V, I=4.1A, N=2.5kW

Гуравлагч 500x300/ 500x300/ 500x300

Шилжвэр 300x200/ 500x300

Эргэлт 400x250

Сараалж
200x200 f=0.0294м²

Сараалж
250x250 f=0.0466м²

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x250 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
500x300 б=0.7мм

Эргэлт 500x300

Эргэлт 300x200

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=4200м³/ц, Р=250Па

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x200 б=0.7мм

Эргэлт 400x250

Галын хавхлага 300x200

Гуравлагч 250x200/ 200x200/ 300x200

Гуравлагч 250x250/ 400x250/ 400x250

Гуравлагч 200x200/ 200x200/ 250x200

Шилжвэр 400x200/ 600x350

L=2930м³/ц,

Q=25.1кВт

400V, N=20.0кВт

U=400V, I=4.1A, N=2.5kW

Гуравлагч 200x200/ 200x200/ 200x200

Шилжвэр 250x200/ 250x250

Эргэлт 400x200

Усан агаар халаагч

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
400x200 б=0.7мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
300x200 б=0.7мм

Сараалж 250х250 f=0.0466м²

Агаар оруулах сараалж 600x350

Хавхлага 600x350

Агаар шүүгч

Цахилгаан агаар халаагч

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x250 б=0.5мм

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
250x200 б=0.5мм

Эргэлт 250x200

Эргэлт 200x200

Зөөлөн холбоос

Сэнс L=2930м³/ц, Р=400Па

Нэрс ТайлбарНэгж
жинД/д Тэмдэглэгээ Тоо

хэмжээ

Материалын түүвэр

Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
200x200 б=0.5мм

Материалын түүвэр
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    Усан агаар
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Таазан доогуур
гсарна.

 Хуудас:
   17

 Зургийн дугаар:

 TГ Шифр:
.

 Масштаб:

 Гүйцэтгэсэн
 Шалгасан

 Үе шат: Ажлын зураг

Инженер

 М1:100

Э.Мөнхтулга

Д.Цэндмаа

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

 Огноо:
    2024

 ЕГ Шифр:
  БС-24-02

БАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

Хаяг:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо,
Эрдэнийн тойрог, 13 тоот
Утас: +976-9982-9656
Е-майл: Batsunderle@gmail.com

Д.Цэндмаа

БЛОКЧИЛСОН СХЕМ
А -Хичээлийн блок /2 давхар/
B -Хичээлийн блок /2 давхар/
C -Хичээлийн блок /2 давхар/
D -Спорт заалны блок /1 давхар/
E - Хооллох заал, урлаг заалны блок /2 давхар/

E

B

D

A

C

Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Өрөөний

хэм °С
                 A, B, C БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД

1 Гонх -
2 Вестибюль 16
3 Хонгил 16
4 Шатны хонгил 16
5 Холбоо дохиоллын өрөө -
6 Цахилгааны өрөө -
7 Анги- 5, Химийн кабинет 18
8 Анги-1 18
9 Анги-2 18
10 Анги-3 18
11 Анги-4 18
12 Хөдөлмөрийн кабинет /Эр 16
13 Хөдөлмөрийн кабинет /Эм 16
14 Шатны хонгил 16
15 Арын өрөө 16
16 Арын өрөө 16
17 Амрах өрөө 18
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
19 Багш нарын АЦӨ /Эм 16
20 Сурагчдын АЦӨ /Эм 16
21 Дулааны узель 16
22 Техникийн ажилчдын өрөө 18
23 Эрхлэгчийн өрөө 18
24 Багшийн хөгжлийн өрөө/ ЗАН 18
25 Сэтгэлзүйч 18
26 Шүдний эмч 20
27 Эмчийн өрөө 22
28 Эмчилгээ, тусгаарлах өрөө 22
29 Эмчийн АЦӨ 16
30 Нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн

хөгжлийн төв 18
31 Амрах өрөө 18
32 Үйлчлэгчийн өрөө 16
33 Гонх -
34 Сурагчдын АЦӨ /Эр 16
35 Амрах өрөө 18
36 Багш нарын АЦӨ /Эр 16
37 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
38 Биеийн тамирын багшийн өрөө 18
39 Арын өрөө 16
40 Шатны хонгил 16
41 Хувцас солих өрөө /Эм 22
42 АЦӨ 16
43 Шүршүүр /Эр 25
44 Шүршүүр /Эм 25
45 Хувцас солих өрөө /Эр 22
46 Тоног төхөөрөмжийн агуулах 16
47 Өлгүүр 16
48 Хөдөлмөрийн багш нарын өрөө 18
49 Усны нөөцийн савны барилга 16

   D БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
D1 Спорт заал 16

   E БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
E1 Хооллох танхим 16
E2 Халуун цех 16
E3 Угаалга 16
E4 Шүршүүр 25
E5 Ажилчдын АЦӨ 16
E6 Ажилчдын хувцас солих өрөө 22
E7 Бэлтгэлийн өрөө 16
E8 Хуурай агуулах 16
E9 Гонх -
E10 Хүйтэн агуулах -
E11 Налуу замын хонгил -

Халаалтын системийн түгээх шугамын байгуулалт
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БЛОКЧИЛСОН СХЕМ
А -Хичээлийн блок /2 давхар/
B -Хичээлийн блок /2 давхар/
C -Хичээлийн блок /2 давхар/
D -Спорт заалны блок /1 давхар/
E - Хооллох заал, урлаг заалны блок /2 давхар/

E

B

D

A

C

Халаах хэрэгслийн үзүүлэлт

ХаХэ-ий
н дугаар Tг, °С Q, кВт

Ширмэн
халаах
хэрэгсэл
/секц/

1 -40 1.30 13

2 -40 1.73 17

3 -40 1.16 11

4 -40 0.50 5

5 -40 1.23 12

6 -40 0.90 9

7 -40 1.60 16

8 -40 0.60 6

9 -40 0.80 8

10 -40 1.45 14

11 -40 1.90 18

12 -40 1.50 15

13 -40 2.20 18

14 -40 1.00 10

Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Өрөөний

хэм °С
                 A, B, C БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД

1 Гонх -
2 Вестибюль 16
3 Хонгил 16
4 Шатны хонгил 16
5 Холбоо дохиоллын өрөө -
6 Цахилгааны өрөө -
7 Анги- 5, Химийн кабинет 18
8 Анги-1 18
9 Анги-2 18
10 Анги-3 18
11 Анги-4 18
12 Хөдөлмөрийн кабинет /Эр 16
13 Хөдөлмөрийн кабинет /Эм 16
14 Шатны хонгил 16
15 Арын өрөө 16
16 Арын өрөө 16
17 Амрах өрөө 18
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
19 Багш нарын АЦӨ /Эм 16
20 Сурагчдын АЦӨ /Эм 16
21 Дулааны узель 16
22 Техникийн ажилчдын өрөө 18
23 Эрхлэгчийн өрөө 18
24 Багшийн хөгжлийн өрөө/ ЗАН 18
25 Сэтгэлзүйч 18
26 Шүдний эмч 20
27 Эмчийн өрөө 22
28 Эмчилгээ, тусгаарлах өрөө 22
29 Эмчийн АЦӨ 16
30 Нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн

хөгжлийн төв 18
31 Амрах өрөө 18
32 Үйлчлэгчийн өрөө 16
33 Гонх -
34 Сурагчдын АЦӨ /Эр 16
35 Амрах өрөө 18
36 Багш нарын АЦӨ /Эр 16
37 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
38 Биеийн тамирын багшийн өрөө 18
39 Арын өрөө 16
40 Шатны хонгил 16
41 Хувцас солих өрөө /Эм 22
42 АЦӨ 16
43 Шүршүүр /Эр 25
44 Шүршүүр /Эм 25
45 Хувцас солих өрөө /Эр 22
46 Тоног төхөөрөмжийн агуулах 16
47 Өлгүүр 16
48 Хөдөлмөрийн багш нарын өрөө 18
49 Усны нөөцийн савны барилга 16

   D БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
D1 Спорт заал 16

   E БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
E1 Хооллох танхим 16
E2 Халуун цех 16
E3 Угаалга 16
E4 Шүршүүр 25
E5 Ажилчдын АЦӨ 16
E6 Ажилчдын хувцас солих өрөө 22
E7 Бэлтгэлийн өрөө 16
E8 Хуурай агуулах 16
E9 Гонх -
E10 Хүйтэн агуулах -
E11 Налуу замын хонгил -

 Хуудас:
   17

 Зургийн дугаар:

 TГ Шифр:
.

 Масштаб:

 Гүйцэтгэсэн
 Шалгасан

 Үе шат: Ажлын зураг

Инженер

 М1:100

Э.Мөнхтулга

Д.Цэндмаа

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг
320-н ХҮҮХДИЙН СУУДАЛТАЙ

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА

 Огноо:
    2024

 ЕГ Шифр:
  БС-24-02

БАТ СҮНДЭРЛЭ ХХК
Зураг төслийн компани

Хаяг:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо,
Эрдэнийн тойрог, 13 тоот
Утас: +976-9982-9656
Е-майл: Batsunderle@gmail.com

Д.Цэндмаа

1-р давхрын халаалтын системийн байгуулалт

XAC-9

AutoCAD SHX Text
САМБАР 4.00  x 1.20 м

AutoCAD SHX Text
САМБАР 4.00  x 1.20 м

AutoCAD SHX Text
САМБАР 4.00  x 1.20 м

AutoCAD SHX Text
САМБАР 4.00  x 1.20 м

AutoCAD SHX Text
САМБАР 4.00  x 1.20 м

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
I



A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

G

H

I

J

K

L

M

G

H

I

J

K

L

M

A1

БЛОКЧИЛСОН СХЕМ
А -Хичээлийн блок /2 давхар/
B -Хичээлийн блок /2 давхар/
C -Хичээлийн блок /2 давхар/
D -Спорт заалны блок /1 давхар/
E - Хооллох заал, урлаг заалны блок /2 давхар/

E

B

D

A

C

ГК 600х200х600
1.20

ГК 600х200х600
1.20

ГК 600х200х600
1.20

ГК 600х200х600
1.20

ГК 600х200х600
1.20

ГК 600х200х600
1.20

60
00

60
00

Y8

Y9

Y10

12
00

0

6000600060006000

12000

45
00

60
00

60
00

60
00

6000 6000

45
00

60
00

60
00

60
00

35
90

0

12000

74
00

74
00

35
90

0

60
00

600

67200

600

51
50

0

48
50

0

X1 X2 X3

60006000 60006000 6000

42000

X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

Y1

Y2

Y3

Y4

Y6

Y7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

28
00

32
00

Y5'

Y6'

32
00

Y5

60
00

1

2

3

4

5
6 9 10

14

15

16

1819
2122

2325

27

8

11

20

7

17

24

26

13

28

29

12

30

31

6000

65
00

БA

2

1

6600660066006600

26400

75
00

15
00

0

75
00

А Б В Г Д

1

2

3

D1

60
0

ГК 600х200х600
1.20

600060006000

18000

E1

E2

X12 X13 X14X11'

60
0

±0.00

+0.664 +1.816 +2.968
1

2

3

4

51
00

51
00

22
00

3500 3500 3500

+3.60

A Б В Г

+1.24 +2.392

Бш-1

Бш-2 Бш-4

Бш-5

Бш-10

Бш-13

Бш-15

Бш-16

2ф
16

4ф
16

6ф
16

4ф
16

2ф
16

2ф16 4ф16 4ф16 2ф16 2ф16
4ф16 6ф16 4ф16

2ф16

2ф
16

4ф
16

4ф
16

2ф
16

4ф
16

2ф
16

12

12

12

5

5

5

4
1 1 1 1 1 3 5 5 1 1 1 1

4

12

12

12

12

5

1

1

1

1

1

1

2

2

5

5

101010101010101010

1212

101010101010101010

5

5

2

2

10

10

10

5

3

12

12

2ф162ф164ф162ф16

2ф
16

2ф16

6ф
16

6ф
16

6ф
16

4ф
164ф
16

2ф
16 2ф

16

4ф16 6ф16 6ф16

2ф16 2ф16 2ф16

6ф
16

4ф
16

2ф
16

2ф
16

6ф
16

2ф
16

4ф
16

6ф16
10ф16 6ф16

6ф166ф162ф162ф166ф16

2ф
16

4ф
16

8ф
16

4ф
16

2ф
16

Бш-9

Бш-11*Бш-12*Бш-13*Бш-14*

4ф
16

6ф
16

8ф
16

Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-4
Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-4 Хэсэглэл-4

Бш-17

Бш-18 Бш-19 Бш-20

Бш-24

Бш-23 Бш-22

Бш-21

111111

1

1

1

1

1111

1

1

13

13

13

13 13 1313

6ф16 4ф16 4ф16 2ф16

2ф
16

Бш-7

Хэсэглэл-4
13

13

13

13

Бш-7'

2ф
16

4ф
16

6ф
16

8ф
16

Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Өрөөний

хэм °С
 A, B, C БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД

1 Хонгил 16
2 Шатны хонгил 16
3 Номын сан 18
4 Анги- 6, Физикийн кабинет 18
5 Анги- 7, Биологийн кабинет 18
6 Анги- 8 18
7 Анги- 9 18
8 Анги- 10 18
9 Анги- 11 18
10 Анги- 12 18
11 Дуу хөгжмийн кабинет 18
12 Шатны хонгил 16
13 Шатны хонгил 16
14 Өдөр өнжүүлэх 20
15 Санхүү 18
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /эм 18
17 Багш нарын АЦӨ /эм 16
18 Сурагчдын АЦӨ /эм 16
19 Мэдээдлэлзүйн кабинет 16
20 Багшийн хөгжлийн өрөө /ЗАН 18
21 Нарийн бичиг 18
22 Захирлын өрөө 18
23 Шугам зургийн кабинет 18
24 Арын өрөө 16
25 Сурагчдын АЦӨ /эр 16
26 Багш нарын АЦӨ /эр 16
27 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /эр 18
28 Номын фонд 16
29 Арын өрөө 16
30 Арын өрөө 16
31 Бичиг хэргийн дагалдах хэрэгсэл 16

   D БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
D1 Хөндий -

   E БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
E1 145 хүний суудалтай урлаг заал 16
E2 Тайз 16
E3 Налуу замын хонгил -

Халаах хэрэгслийн үзүүлэлт

ХаХэ-ий
н

дугаар
Tг, °С Q,

кВт

Ширмэн
халаах
хэрэгсэл
/секц/

1 -40 1.30 13

2 -40 1.73 17

3 -40 1.16 11

4 -40 0.50 5

5 -40 1.23 12

6 -40 0.90 9

7 -40 1.60 16

8 -40 0.60 6

9 -40 0.80 8

10 -40 1.45 14

11 -40 1.90 18

12 -40 1.50 15

13 -40 2.20 18

14 -40 1.00 10
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2ф20

Бш-23

11

1 1

2ф20

2ф202ф32

Шалан дээгүүр угсарна.Шалан дээгүүр угсарна.

Бш-3

Бш-4

Бш-5

Бш-6

Бш-2* Бш-3*

2ф75

2ф632ф632ф632ф502ф40

2ф4
0

2ф63 2ф50

2ф5
0

2ф2
5

0.0020.0020.0020.0020.002

0.0
02

0.0
02

0.0
02

Шаланд угсарна.

Узель "Д"

XK

XK

Бш-1

Бш-2

XK

XK
2ф40

2ф32 2

2ф25

2ф2
5

2ф2
5

10

10

10

10

0.0
02

0.0
02

Узель "Б"

2

XK

XK

XK

XK

XK

2ф32

2ф32

2ф32

2ф40

2ф40

Узель "Г"

Узель "Г" Узель "Г"

Узель "Г"

Узель "Г"

Коллекторын
 дараагаас

Бөмбөлгөн хаалт 4ф32Ус юүлэгч
хаалт 4ф25

Узель "A"

Д2.1
Д2.2Д2.2

Д2.1

Д2.2Д2.1

Хий авагч

Радиаторын таслах
хаалт

Халаах хэрэгсэл

Узель "Б"

Халаах хэрэгсэл

Радиаторын таслах хаалт

Узель "В"

Термостат вентиль

Термостат вентиль

1

Халаах хэрэгслийн дугаар
/Хүчин чадал, хэмжээг

байгуулалтан дээрхи хүснэгтээс
харна уу./

1
Халаах хэрэгслийн дугаар
/Хүчин чадал, хэмжээг

байгуулалтан дээрхи хүснэгтээс
харна уу./

Шаланд угсарна. Шаланд угсарна.

Шаланд угсарна.

Шаланд угсарна.

Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-2 Хэсэглэл-2

Бөмбөлгөн хаалт 4ф63Ус юүлэгч
хаалт 4ф25

Узель "Д"

Д2.1
Д2.2Д2.2

Д2.1

Д2.2Д2.1

B,A,C,E БЛОКЫН /ХОЙД ХЭСГИЙН/ ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

Д2.2Д2.1
Ус юүлэгч хаалт 

Узель "Г"

Д2.2

Д2.1
Балансын
 хаалт

Узель "Б"

Хуваарилах коллекторын хэсэглэл

Шалны бэлтгэлд
 дулаалгатай угсарна.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Хий авагч 15

   Тайлбар:
1. Хавтгайлжин радиатор
2. Термостат вентиль
3. Радиаторын холбох хэрэгсэл
4. Хоолойн холбох хэрэгсэл
5. Хоолойг шалнаас гаргах таг
6. Хөнгөн цагаан пластик хоолой
    /^16х2.0мм Дулаалгын хамт/
7. Хоолойн холбох хэрэгсэл /^16х2.0мм/
8. Коллектор
9. Коллекторын хайрцаг
10. Бөмбөлгөн хаалт, нипель, холбох
     хэрэгслийн хамт
11. PP-R Хуванцар хоолой
12. Хоолойн холбох хэрэгсэл
13. Отвод
14. PP-R Хуванцар хоолой
15. Хий авагч

2ф50

0.002

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

2ф50

0.002

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

0.0
02

2ф5
0

0.0
02

2ф5
0

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

 Ус юүлэгч
хаалт  2ф25

Таазан доогуур
угсарна.

Автомат хий
авагч

2ф2
5

0.0
02
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A1

Бш-8

Бш-11

Бш-14*

Бш-15

Бш-15*

Бш-16

2ф5
0
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0

2ф6
3

2ф5
0

0.0
02
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02

0.0
02

0.0
02

2ф5
0

0.0
02

2ф40 2ф40

0.0020.002

2ф40

0.002

2ф5
0

2ф5
0

2ф4
0

2ф4
0

2ф3
2

0.0
02

0.0
02

0.002

0.002

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

2ф50

2ф50

Узель "Д"

2ф50

11

2ф2
5

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

Коллекторын
 дараагаас

Коллекторын
 дараагаас

XK

Бш-12*
   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

XK

XK

2ф32

XK

2ф32

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

0.0
022ф5

0

Коллекторын
 дараагаас

XK

XK

2ф32

XK

XK

2ф25

11

0.0
02

0.0
02

2ф50

Автомат хий
авагч

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

Коллекторын
 дараагаас

2ф50

0.002 0.002

Хий авагч

Радиаторын таслах
хаалт

Халаах хэрэгсэл

Узель "Б"

Термостат вентиль

1

Халаах хэрэгслийн дугаар
/Хүчин чадал, хэмжээг

байгуулалтан дээрхи хүснэгтээс
харна уу./

Автомат хий
авагч

Бш-10

XK

2ф32

Бш-9

XK

2ф32

Бш-13*

XK

2ф40

0.002

Шаланд угсарна.

Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-1

XK

2ф32

XK

2ф32

XK

Бш-12

Бш-11*

Хэсэглэл-1

0.002

2ф50

Бш-13Бш-14 2ф322ф32

Хэсэглэл-1

Хэсэглэл-1

2ф25

2ф322ф32

Хэсэглэл-1Хэсэглэл-1

Хэсэглэл-2

Узель "Г"

Узель "Г"

+2.82

+2.82

+2.82

+2.82

+2.82

+2.82

E,C БЛОКЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

A,C БЛОКЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

A,B БЛОКЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

B БЛОКЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

Узель "Г"

Узель "E"

Узель "E"

Узель "Г" Узель "Г"

Узель "E"

Д2.2Д2.1
Ус юүлэгч хаалт 

Узель "Г"

Д2.2

Д2.1
Балансын
 хаалт

Узель "E"

Д2.2

Балансын
 хаалт

Узель "Г" Узель "Г"Узель "E" Узель "E"

Хуваарилах коллекторын хэсэглэл

Шалны бэлтгэлд
 дулаалгатай угсарна.

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Хий авагч 15

   Тайлбар:
1. Хавтгайлжин радиатор
2. Термостат вентиль
3. Радиаторын холбох хэрэгсэл
4. Хоолойн холбох хэрэгсэл
5. Хоолойг шалнаас гаргах таг
6. Хөнгөн цагаан пластик хоолой
    /^16х2.0мм Дулаалгын хамт/
7. Хоолойн холбох хэрэгсэл /^16х2.0мм/
8. Коллектор
9. Коллекторын хайрцаг
10. Бөмбөлгөн хаалт, нипель, холбох
     хэрэгслийн хамт
11. PP-R Хуванцар хоолой
12. Хоолойн холбох хэрэгсэл
13. Отвод
14. PP-R Хуванцар хоолой
15. Хий авагч

Узель "Б"

Бөмбөлгөн хаалт 4ф40Ус юүлэгч
хаалт 4ф25

Узель "Д"

Д2.1
Д2.2Д2.2

Д2.1

Д2.2Д2.1

K

K

Узель "Д"

Узель "Ж"

Узель "Ж"

Узель "Ж"

Ус юүлэгч
хаалт

Бш-7

2ф50

0.002

2ф50

0.002

Таазан доогуур
гсарна.

XK

XK

Автомат хий
авагч

 Ус юүлэгч
хаалт  2ф25

Бш-7'

XK

XK
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Энэ хэсгийн /1200х500/ шалыг
хийхгүй үлдээнэ. Хаалт,
арматурт засвар үйлчилгээ
хийх зориулалтаар дээр нь
төмөр таг хийж өгнө.

Хэсэглэл-5

Төмөр таг
1200x500h

12
00

500

±0.00

Балансын
 хаалт Ус юүлэгч

 хаалт

Ган хоолой

Халаалтын босоо
шугам /ган/

Халаах
хэрэгсэл

Шалан дээр угсрах шугам хоолойн хэсэглэл-3

±0.00

Балансын
 хаалт Ус юүлэгч

 хаалт

Халаах хэрэгсэлийн дугаар
хүчин чадал хэмжээг байгуулалтан

дээрх хүснэгтээс харна уу

Хөнгөн цагаан пластик
хоолой ^16x2.0

Шал

Тайлбар:
Хуваарилах коллекторыг ханын
хийцлэлд оруулж далд угсарна.
Хуваарилах коллектороос
халаалтын  хөнгөн цагаан PVC
хоолойг шал ханын хийцлэлд
далд явуулж Хэсэглэл-4-д
үзүүлсэний дагуу өгөх, буцах
вентиль ашиглан ширмэн халаах
хэрэгслийн холболт хийнэ.

өгөх,буцах
винтель

Коллекторын
хайрцаг /далд/

Ширмэн халаах
хэрэгсэл

Хана

Балансын
 хаалт

Ус юүлэгч хаалт

Коллекторын
хайрцаг /далд/

Халаах хэрэгсэлийн дугаар
хүчин чадал хэмжээг байгуулалтан

дээрх хүснэгтээс харна уу
Хана

Тайлбар:
Хуваарилах коллекторыг ханын
хийцлэлд оруулж далд угсарна.
Хуваарилах коллектороос
халаалтын  хөнгөн цагаан PVC
хоолойг шалны хийцлэлд далд
явууж Хэсэглэл-3-д үзүүлсэний
дагуу H вентиль ашиглан ган
халаах хэрэгслийн холболт
хийнэ.

Хөнгөн цагаан пластик
хоолой ^16x2.0

H винтель

Шал

Ган радиатор

Термостаттай
вентиль

Булангийн таслах
вентиль

Булангийн тохируулах
вентиль

Ханын хийцлэлд
явна.

Ширмэн халаах хэрэгсэл суурилуулах хэсэглэл-4

Ган халаах хэрэгсэл суурилуулах хэсэглэл-4

Хөнгөн цагаан пластик хоолой
ф16x2.0 /дулаалгатай/

PPR хуванцар хоолой

Халаалтын босоо
шугам

Ширмэн
хэрэгсэл

Хуваарилах
коллектор

Цонх

Хуванцар хоолойн
компенсатор

К

Боолт

Хавчаар

Хэсэглэл-B

Цайрдсан ган шилбэ

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Хэсэглэл-А

C төмөр
Тэлэх боолт

U хэлбэрийн цайрдсан ган төмөр

Хоолойн хавчаарыг
хэсэглэл-B-с үзнэ үү.

Холбох хэрэгслийг
хэсэглэл-А-аас үзнэ үү.

Цайрдсан ган шилбэ

Халаалтын хоолой

Халаалтын хоолой

Хөнгөн цагаан пластик хоолой
ф16x2.0 /дулаалгатай/

PPR хуванцар
хоолой

Таазан доогуур угсрах шугам хоолойн хэсэглэл-1

Дүүжин тааз

Халаалтын хоолой

Салхивчийн хоолой

Цутгамал төмөр бетон хучилт

PPR хуванцар хоолой

Халаалтын босоо
шугам /PP-R/

Халаалтын босоо
шугам

Цонх

Хуваарилах
коллектор

Халаах
хэрэгсэл

Хуваарилах
коллектор

Бөмбөлөгөн
 хаалт

Ус юүлэгч хаалт

Н вентиль

Цонх

Цонх

Шаланд угсрах шугам хоолойн хэсэглэл-1

120
0

80
0

Узелийн өрөөний шал

Хуваарилах коллектор
L=1.8м Ф200

D блокын халаалтын
системээс ф50
B блокын халаалтын
системээс ф50

A, B блокын халаалтын
системээс ф50
Усан агаар халаагчийн
системээс ф65

A, C блокын халаалтын
системээс ф50

E, C блокын халаалтын
системээс ф63

   B, A, C, E блокын
халаалтын системээс ф75

D блокын халаалтын
системд ф50
B блокын халаалтын
системд ф50

A, B блокын халаалтын
системд ф50
Усан агаар халаагчийн
системд ф65

A, C блокын халаалтын
системд ф50

E, C блокын халаалтын
системд ф63

   B, A, C, E блокын
халаалтын системд ф75

Д1.2

Д1.1

Дулааны узель рүү
       ф100

1800

150250250250250250250150

Зардал тохируулах
бланслагч хаалт

Ус юүлэгч
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Халаалтын хуваарилах коллекторын хэсэглэл

Ус юүлэгч
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Хуваарилах коллектор
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Бөмбөлгөн
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БЛОКЧИЛСОН СХЕМ
А -Хичээлийн блок /2 давхар/
B -Хичээлийн блок /2 давхар/
C -Хичээлийн блок /2 давхар/
D -Спорт заалны блок /1 давхар/
E - Хооллох заал, урлаг заалны блок /2 давхар/

E

B

D

A

C

Халаах хэрэгслийн үзүүлэлт

ХаХэ-ий
н дугаар Tг, °С Q, кВт

Ширмэн
халаах
хэрэгсэл
/секц/

1 -40 1.30 13

2 -40 1.73 17

3 -40 1.16 11

4 -40 0.50 5

5 -40 1.23 12

6 -40 0.90 9

7 -40 1.60 16

8 -40 0.60 6

9 -40 0.80 8

10 -40 1.45 14

11 -40 1.90 18

12 -40 1.50 15

13 -40 2.20 18

14 -40 1.00 10

Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Өрөөний

хэм °С
                 A, B, C БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД

1 Гонх -
2 Вестибюль 16
3 Хонгил 16
4 Шатны хонгил 16
5 Холбоо дохиоллын өрөө -
6 Цахилгааны өрөө -
7 Анги- 5, Химийн кабинет 18
8 Анги-1 18
9 Анги-2 18
10 Анги-3 18
11 Анги-4 18
12 Хөдөлмөрийн кабинет /Эр 16
13 Хөдөлмөрийн кабинет /Эм 16
14 Шатны хонгил 16
15 Арын өрөө 16
16 Арын өрөө 16
17 Амрах өрөө 18
18 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
19 Багш нарын АЦӨ /Эм 16
20 Сурагчдын АЦӨ /Эм 16
21 Дулааны узель 16
22 Техникийн ажилчдын өрөө 18
23 Эрхлэгчийн өрөө 18
24 Багшийн хөгжлийн өрөө/ ЗАН 18
25 Сэтгэлзүйч 18
26 Шүдний эмч 20
27 Эмчийн өрөө 22
28 Эмчилгээ, тусгаарлах өрөө 22
29 Эмчийн АЦӨ 16
30 Нийгмийн ажилтан, эцэг эхийн

хөгжлийн төв 18
31 Амрах өрөө 18
32 Үйлчлэгчийн өрөө 16
33 Гонх -
34 Сурагчдын АЦӨ /Эр 16
35 Амрах өрөө 18
36 Багш нарын АЦӨ /Эр 16
37 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /Эм 18
38 Биеийн тамирын багшийн өрөө 18
39 Арын өрөө 16
40 Шатны хонгил 16
41 Хувцас солих өрөө /Эм 22
42 АЦӨ 16
43 Шүршүүр /Эр 25
44 Шүршүүр /Эм 25
45 Хувцас солих өрөө /Эр 22
46 Тоног төхөөрөмжийн агуулах 16
47 Өлгүүр 16
48 Хөдөлмөрийн багш нарын өрөө 18
49 Усны нөөцийн савны барилга 16

   D БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
D1 Спорт заал 16

   E БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
E1 Хооллох танхим 16
E2 Халуун цех 16
E3 Угаалга 16
E4 Шүршүүр 25
E5 Ажилчдын АЦӨ 16
E6 Ажилчдын хувцас солих өрөө 22
E7 Бэлтгэлийн өрөө 16
E8 Хуурай агуулах 16
E9 Гонх -
E10 Хүйтэн агуулах -
E11 Налуу замын хонгил -
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Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Өрөөний

хэм °С
 A, B, C БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД

1 Хонгил 16
2 Шатны хонгил 16
3 Номын сан 18
4 Анги- 6, Физикийн кабинет 18
5 Анги- 7, Биологийн кабинет 18
6 Анги- 8 18
7 Анги- 9 18
8 Анги- 10 18
9 Анги- 11 18
10 Анги- 12 18
11 Дуу хөгжмийн кабинет 18
12 Шатны хонгил 16
13 Шатны хонгил 16
14 Өдөр өнжүүлэх 20
15 Санхүү 18
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /эм 18
17 Багш нарын АЦӨ /эм 16
18 Сурагчдын АЦӨ /эм 16
19 Мэдээдлэлзүйн кабинет 16
20 Багшийн хөгжлийн өрөө /ЗАН 18
21 Нарийн бичиг 18
22 Захирлын өрөө 18
23 Шугам зургийн кабинет 18
24 Арын өрөө 16
25 Сурагчдын АЦӨ /эр 16
26 Багш нарын АЦӨ /эр 16
27 Хөгжлийн бэрхшээлтэй АЦӨ /эр 18
28 Номын фонд 16
29 Арын өрөө 16
30 Арын өрөө 16
31 Бичиг хэргийн дагалдах хэрэгсэл 16

   D БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
D1 Хөндий -

   E БЛОКЫН ӨРӨӨНҮҮД
E1 145 хүний суудалтай урлаг заал 16
E2 Тайз 16
E3 Налуу замын хонгил -

Халаах хэрэгслийн үзүүлэлт
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/секц/
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5 -40 1.23 12

6 -40 0.90 9

7 -40 1.60 16

8 -40 0.60 6

9 -40 0.80 8

10 -40 1.45 14

11 -40 1.90 18

12 -40 1.50 15

13 -40 2.20 18

14 -40 1.00 10
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300x150h
L=670м³/ц
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Хавхлага
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O-3

+2.75

+2.75

+6.35

+2.75

+6.35

+2.75

+2.75

+6.35

+2.75

+2.75

+6.35

+2.57

+2.62

+2.62

+2.62

+2.62

O-1 Усан халаагч
     Q=18kW

O-5 Усан халаагч
     Q=22.2kW

2ф3
2

2ф50

2ф6
5

0.0
02

0.002

O-6 Усан халаагч
     Q=25.1kW

2ф3
2

0.0
02

2ф50

0.002

2ф50

0.002

2ф5
0

0.0
02

2ф5
0

0.0
02

2ф6
5

2ф3
2

2ф40

Узель "А"

Коллекторын
 дараагаас

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-6

   Таазан доогуур
дулаалгатай угсарна.

O-3 Усан халаагч
     Q=19.1kW
O-3 Усан халаагч
     Q=19.1kW

O-2 Усан халаагч
      Q=27kW

Агаар шүүгч  L=2400м³/ц
Хавхлага 600x350

ф25 Бохирын хоолойд холбогдоно. Холболтын
цэгийг ЦБУ зургаас үзнэ үү.

7

7

Агаар сэлгэлтийн хоолойг угсрах хэсэглэл-7

Ган шилбэ

Тэлэгч боолт

Булан төмөр

Боолт

Шайб

Ган шилбэ

Хэсэглэл-A Хэсэглэл-B

2 талдаа зэвэрдэггүй боолт,
гайкаар бэхлэгдэнэ.

Булан төмөр

Хэсэглэл-A-г үзнэ үү.

Ган шилбэ

Хэсэглэл-В-г үзнэ үү.

АС-ийн хоолой

Цутгамал хучилт

зэс хоолой

Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем

Ф-1
380V,5.6 кВm

ХМ-1
380V,5.6 кВm

Усан халаагчийн схем-Хэсэглэл-6

Д2.1 Д2.2

Д2.1
Д2.2 Д2.2

Д2.1

Узель "A"

Ус юүлэгч
хаалт 4ф25

Балансын хаалт 4ф50

Тайлбар:
1.   Усан халаагч
2.   Хий авагч хаалт
3.   NS 130R мэдрэгч
4.  Уян холбоос /зэвэрдэггүй/
5.   Эргэлтийн насос
6.   ESBE 3 Тохируулгат хаалт
7.   Бөмбөлгөн хаалт

4 6M5

4
3

2

2
1
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