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ГЦ-1

Зургийн бүрдэл, таних тэмдэг, тайлбар

Тайлбар
Хөвсгөл аймгийн Галт суманд баригдах 400хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын гадна

цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг ерөнхий төлөвлөгөө болон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар,
цахилгаан байгууламжийн дүрэм "БД 43-101-03"-ийн дагуу "ЭБЦТС" ТӨХК-ний 2023 оны 08 сарын 24-ны
№85/23 тоот техникийн нөхцлийг үндэслэн боловсрууллаа.

Уг техникийн нөхцлийн дагуу 35/10кВ Жаргалант дэд станц 10кВ-ын ячейк №3 гаргалгааны Галт
ЦДАШ-ын АТП-5 дэд өртөөний 10кВ-ын АШ-ын тулгуур №2-оос салбарлан, салбарлалтын эхэнд 10кВ-ын
хуурай салгуур, цэнэг шавхагч, гэмтэл заагч датчик суурилуулж АС-50/8мм.кв хөндлөн огтлолтой
10кВ-ын ЦДАШ барьж 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай кабелийн оролттой КТПН-1 маягийн иж бүрэн дэд
өртөөг тэжээхээр төлөвлөсөн.

Төгсгөлийн тулгуур №6-аас 10/0,4кВ-ын 250кВА чадалтай иж бүрэн КТПН-1 маягийн дэд өртөөг
ААБл-(3х50)мм² хөндлөн огтлолтой кабель шугам татаж тэжээхээр төлөвлөсөн.
КТПН-1 маягийн иж бүрэн дэд өртөөний зургийг хамт үзнэ үү. 

Төлөвлөлтөнд 10кВ-ын төмөр бетон тулгуур:
- Салбарлалтын анкер тулгуур 1 ком
- Өнцгийн анкер тулгуур 1 ком
- Дундын тулгуур 1 ком
- Төгсгөлийн анкер тулгуур 1 ком  шинээр төлөвлөсөн.

Төлөвлөж буй КТПН-1 дэд өртөөний 0,4кВ-ын групп №1-ээс АВВБ(3x70+1x35)мм.кв хөндлөн огтлолтой
кабель шугамаар 400хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын ЕС-1 ерөнхий самбарыг тэжээхээр
төлөвлөсөн.

Төлөвлөж буй КТПН-1 дэд өртөөний 0,4кВ-ын групп №2-оос АВВБ(3x70+1x35)мм.кв хөндлөн огтлолтой
кабель шугамаар 400хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын ЕС-2 ерөнхий самбарыг тэжээхээр
төлөвлөсөн.

Газардуулга:
Шинээр төлөвлөж буй салбарлалтын дундын болон төгсгөлийн тулгууруудыг газардуулахаар

төлөвлөсөн. Шонгийн газардуулга нь БД43-101-03-ын 2.4.38-д заасны дагуу газардуулгын байгууламжийн
эсэргүүцэл нь 30 Ом-с ихгүй, газардуулгын утасны диаметр нь 6мм-с багагүй байна.

Кабелийг газрын тэгшлэгдсэн түвшингээс доош -0,7м-ын гүнд тавьж, зам талбай бусад инженерийн
шугам сүлжээтэй огтлолцсон цэгт ган хоолойд сүвлэнэ. Мөн кабелийн угсралтын явцад эвдэрсэн зам
талбай, явган хүний замыг буцааж сэргээх ажлыг төсөвт тусгаж өгсөн.

Угсралтын ажлыг зураг төслийн дагуу болон "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" БД43-101-03,
"Цахилгаан техникийн ажил" БНбД-3.05.0.6-90-ын дагуу хийж гүйцэтгэвэл зохино. Бүх газар шорооны
ажил, угсралтын ажлын үед "ЭБЦТС" ХК-аар хяналт хийлгэх шаардлагатай. Угсралтын ажлын үед зураг
төсөлд зарчмын өөрчлөлт орох бол зураг зохиогчтой зөвшөөрөлцөх шаардлагатай.

Зургийн бүрдэл

Д/д Зургийн нэр Тайлбар

1

2

3

4

5

Зургийн бүрдэл, таних тэмдэг, тайлбар

Материалын түүвэр, 0,4кВ-ын угсралтын ажлын хэмжээ

ГЦ-1

ГЦ-2

ГЦ-3

ГЦ-4

ГЦ-5

6 ГЦ-6

7 ГЦ-7

8 ГЦ-8

10кВ-ын анкер тулгуур дээрхи хуурай салгуурын суурилуулалт

10кВ-ын ЦДАШ-ын тоноглолын түүвэр

Сольж тавиж буй 10кВ-ын салбарлалтын анкер тулгуур

9 ГЦ-9

10 ГЦ-10

ТАНИХ ТЭМДЭГ:

Одоо байгаа барилга

Одоо байгаа барилга

Төлөвлөж буй авто зам

Төлөвлөж буй 0,4кВ-ын КШN

Төлөвлөж буй барилгын
төхөөрөмжийн самбар ТС-1

Төлөвлөж буй ган хоолой

Төлөвлөж буй
10кВ-ын тулгуур

Дулааны шугам

Цэвэр усны шугам

Одоо байгаа 10кВ-ын АШ

Одоо байгаа 0.4кВ-ын АШ

Төлөвлөж буй
КТПН маягийн дэд өртөө

Төлөвлөж буй 10кВ-ын АШ

Инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцох болон
зэрэгцэн явах хэсэглэл, огтлолууд

1

Кабелийн хүснэгт, инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцох цэгүүд

10кВ-ын дундын тулгуур

11 ГЦ-11

12 ГЦ-12

Гадна цахилгаан хангамжийн нэгдсэн байгуулалт13 ГЦ-13

Гадна цахилгаан хангамжийн байгуулалт-114 ГЦ-14

Гадна цахилгаан хангамжийн байгуулалт-215 ГЦ-15

10кВ-ын өнцгийн анкер тулгуур

10кВ-ын төгсгөлийн анкер тулгуур дээр хуурай салгуурын суурилуулалт

Төхөөрөмжийн байрлуулалт, ажиллагааны горим

Төхөөрөмжийн бүтэц

Төлөвлөж буй КТПН-1 дэд өртөөнд 0.4кВ-ын самбарт 3 фазын 5А
DTSD545S тоолуурыг суурилуулж дата концентратор төлөвлөсөн.
"ӨБЦТС"-ын ухаалаг сүлжээнд холбогдох боломжтой BPLC модультай,
DLMS/COSEM протокол дэмждэг, IEC-62053-22, IEC-62053-23 стандартыг
хангасан 3 фазын ухаалаг тоолуур төлөвлөсөн.
Шинээр төлөвлөж буй 10кВ-ын ЦДАШ болон ЕС-1, ЕС-2 ерөнхий самбарын
тоолуурын хэмжилт туршилтын актыг "ЭБЦТС" ТӨХК-ын компаниар
хийлгэж, баталгаажуулах шаардлагатай.
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ГЦ-2

Материалын түүвэр, 0,4кВ-ын угсралтын
ажлын хэмжээ

Материалын түүвэр

Д/д Нэр Хэв маяг Хэмж
нэгж Тоо Тайлбар

0.4 кВ-ын кабель шугам
Хөнгөн цагаан голтой  поливинилхлорид
тусгаарлагчтай хуягласан кабель 3x70+1x35мм.кв АВВБ-0,4кВ м1.1

Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 0,4кВ  Ф35 ЕРКТ-0047 ш 4

1.2

Цайрдсан ган хоолой L=3м Ф=100мм ш 16

1.3

Элс м3 10.15

1.4

Тоосго ш 900

1.5

Кабелийн хамгаалалтын тууз ЛЭС-150 м 80

1.6

10 кВ-ын агаарын шугам

10кВ-ын хуурай салгуур РЛНД-10кВ ком 1

2.1

10кВ-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч РВО-10кВ 1

2.2

ком

0.4кВ кабель шугамын угсралтын ажлын хэмжээ

Д/д Ажлын нэр Хэмж
нэгж Тоо хэмжээ

1

2

3

4

Трассын урт

Кабель сунгах 3х70+1х35мм.кв, 3х50мм.кв

Кабельд элсэн дэвсгэр хийх

Кабельд тоосгоор хучилт хийх

5 Кабельд үзүүрлэлт хийх

6 Кабелийн шуудуу ухах

7 Кабелийн шуудууг эргүүлж булах

м

м

м

м

ш

м3

м3

80

22

32

31.68

10кВ-ын төгсгөлийн анкер тулгуур A10-1 1

2.3

ком2.4

2.5

АС утас АС-50/8 м 800

2.6

Тоноглолын түүвэр
ГЦ-3 харна уу.
Тоноглолын түүвэр
ГЦ-3 харна уу.

1.7

2.7
Тоноглолын түүвэрийг
ДӨ зургаас үзнэ үү.

250кВА чадалтай 10/0,4кВ-н
КТПН-1 маягийн иж бүрэн дэд өртөө КТПН-1 1ком

Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 0,4кВ  Ф70 ЕРКТ-0047 ш 12

2

10кВ-ын өнцгийн анкер тулгуур ӨА10-1 3ком

2.8 Хөнгөн цагаан голтой нэвчсэн цаасан
тусгаарлагчтай хуягласан кабель 3x50мм.кв ААБл-(3x50)мм.кв 30м

Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөвч 10кВ  Ф50 GUST-10кВ 6

150

ш

Тоноглолын түүвэр
ГЦ-3 харна уу.10кВ-ын дундын тулгуур Д10-2 1ком

2.9

2.10

2.11

Богино залгааны гэмтэл заагч датчик F110SA 6ком

Агаарын шугамын шувуу үргээгч 12ком

80

80

80
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ГЦ-3

10кВ-н ЦДАШ-н тоноглолын түүвэр

Төмөр бетон тулгуурын газар шорооны ажлын хэмжээ

д/д
Тулгуурын

хэлбэр маяг Тулгуурын тоо Хөрсний
шинж чанар

Хөрсний
зэрэг

Ухах, м3
Булах,м3

Нэг бүр Бүгд

1 СА10-1 1 0.5 0.5 0.5

2 А10-1 1 1.0 1.0 0.950

3 ӨА10-1 3 1.0 3.0 2.850

4 Д10-2 1 1.0 1.0 0.950

5

Дүн 5.5 5.2

3
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ГЦ-4

Кабелийн хүснэгт

Д/
д

Ган хоолой Кабелийн чиглэл Кабель ∆U%

Ка
бе

ли
йн

 д
уг

аа
р

Ди
ам

ет
р

Эхлэл Төгсгөл

Хү
чд

эл
 /

кВ
/

За
во

ды
н

хэ
лб

эр
ма

яг

Су
да

сн
ы

то
о 

мм
.к
в

Ни
йт

 у
рт

/м
/

Хү
чд

ли
йн

ал
да

гд
ал

1 К-1 50

Төлөвлөж буй
төгсгөлийн

10кВ-н
тулгуур
№6-с

Төлөвлөж буй
250кВА

чадалтай
10/0.4кВ-ын

КТПН-1 маягийн
дэд станц

10 ААБл 3x50 мм.кв 25 -

10кВ-ын кабелийн хүснэгт

Д/
д

Ган хоолой Кабелийн чиглэл Кабель ∆U%

Ка
бе

ли
йн

 д
уг

аа
р

Ди
ам

ет
р

Эхлэл Төгсгөл

Хү
чд

эл
 /

кВ
/

За
во

ды
н

хэ
лб

эр
ма

яг

Су
да

сн
ы

то
о 

мм
.к
в

Ни
йт

 у
рт

/м
/

Хү
чд

ли
йн

ал
да

гд
ал

1 К-2 100

Төлөвлөж буй
Соёлын төвийн

барилгын
ерөнхий самбар

ЕС-1
оролт №1

0.4 АВВБ 65 1.5%

0.4кВ-ын кабелийн хүснэгт

Төлөвлөж буй
250кВА

чадалтай
КТПН-1 маягийн

дэд станц
0.4кВ-ын групп

№1

2 К-3 100 0.4 АВВБ 65 1.5%

4

10кВ-ын агаарын шугамын хүснэгт

Д/
д

ШУГАМЫН ТРАССЫН ЧИГЛЭЛ

ХҮ
ЧД

ЭЛ

АГААРЫН ШУГАМ

ЭХЛЭЛ ТӨГСГӨЛ

ЗА
ВО

ДЫ
Н

ХЭ
ЛБ

ЭР
МА

ЯГ

СУ
ДА

СН
Ы

ТО
О 

кв
.м
м

Ни
йт

 у
рт

/м
/

1

Одоо байгаа
Сургуулийн ДЖД
өртөөний 10кВ-ын
АШ-ын тулшуур №2

10 AC 50/8 35

2 10 AC 50/8 25

3x70+1x35 мм.кв

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №2

Д/д Огтлолцсон цэгийн нэр Хүчдэл
кВ

Гүн
м

Огтлолцох
урт /м/

Кабелийн
тоо /ш/

Яндангийн
диаметр мм

Яндангийн
тоо /ш/

Тайлбар
бүх ур /м/

1 0.4 10 3 1 100 1 3x1м

Инженерийн шугам сүлжээтэй кабель шугам огтлолцох цэгүүд

2 0.4 3 1 1

Төгсгөлийн тулгуурын буулт

КТПН-ын оролт 10

3 0.4 30.7

4 0.4 30.7

5 0.4 3 1 10.7Барилгын оролт

2 2

1 1

КТПН-ын гаралт

3x1м

3x2м

3x1м

3x1м

3 Төлөвлөж буй
дундын тулгуур №4 10 AC 50/8 72

4 10 AC 50/8 78

5 10 AC 50/8 42Төлөвлөж буй
төгсгөлийн тулгуур №6

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №3

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №5

Төлөвлөж буй
дундын тулгуур №4

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №3

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №5

Төлөвлөж буй
өнцгийн тулгуур №2

Төлөвлөж буй
250кВА

чадалтай
КТПН-1 маягийн

дэд станц
0.4кВ-ын групп

№2

Төлөвлөж буй
Соёлын төвийн

барилгын
ерөнхий самбар

ЕС-2
оролт №2

3x70+1x35 мм.кв

Барилгын оролт

100

100

100

100
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Поз Нэр Марк Тоо
Жин, кг

нэгж бүгд
А10-1

1 Төмөрбетон шон УКШ12.35.19-4.68 2 875 1750

2 Хөндлөвч ТМ6 1 22.1 22.1
3 Накладка ОГ2 2 1.6 3.2
4 Накладка ОГ5 1 1.6 1.6
5 Бүслүүр U16-200 1 1.2 1.2
6 Ивээс М20 1 1.1 1.1
7 Боолт Б5 1 0.6 0.6
8 Тулаасын бэхэлгээ ТБ2 1 18.7 18.7
9 Газардуулгын дамжуулагч 3П1 2 0.9 1.8

Бүгд 1800.3
Шугамын арматур

10 Тусгаарлагч ШС-10 1 1.35 1.35
11 Кoлпачок К6 1 0.03 0.03
12 Бэхэлгээний утас А50 1 0.1 0.1
13 Хавчаар ПС-2 2 0.42 0.84
14 Ховилтой хавчаар ПА 12 0.35 4.2
15 Таталтын тусгаарлагч ПС-70 12 3.5 42
16 Серьга СР-7-16 6 0.3 1.8
17 Ушко У1-7-16 6 1.1 6.6
18 Таталтын хавчаар НБН-2-6 6 0.7 4.2
19 Хуурай салгуурын удирдлага ПРН-10У1 1 3 3

2

8

1513

5;6

8
17;1816

Тайлбар: Болт Б5 бэхлэх нүхийг шонг үйлдвэрлэх үед гаргуулна.
Төлөвлөж буй төгсгөлийн тулгуур(А10-1) №21 дээр хуурай салгуур,
хэт хүчдэлийн хамгаалалт төлөвлөнө.

7

20 Хэт хүчдэл хязгаарлагч РВО-10 3 3 9
21 Хуурай салгуур РЛНД-10кВ 1 30 30

10кВ-ын АНКЕР ТУЛГУУР ДЭЭР ХУУРАЙ САЛГУУРЫН СУУРИЛУУЛАЛТ

A

F

E

D

C

B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖЕКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-5

10кВ-ын анкер тулгуур дээр
хуурай салгуурын суурилуулалт

5
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Одоо байгаа 10кВ-ын тулгуур №602 салбарлалтын
анкер CA10-1 mулгуураар солино.

1000-с багагүй

200

4500

5

5

25
00

74
00

84
00

2500

УКШ12.35.19-4.68

Газардуулгын төмөр

I

13
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00
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00

2

5

8

13

1460

10
00
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0

1 1
l

45
0

5; 6

9; 11

4

10

109
11

13
50

1-1

15
16

№ Нэр Маяг Хэмжих
нэгж Тоо

Жин, кг

Нэгж Бүгд
1 Шон УКШ12.35.19-4.68 ш 2 875 1750
2 Хөндлөвч ТМ6.1 ш 1 22.1 22.1
3 Хөндлөвч ТМ10.1 ш 2 10.6 10.6
4 Толгой Т3.2 ш 1 5.8 5.8
5 Бүслүүр U16-200 ком 2 1.4 2.8
6 Ивээс M20 ком 2 1.2 2.4

7 Тулаасын бэхэлгээ ТБ2 ш 1 19.6 19.6

8 Газардуулгын дамжуулагч 3П1 м 2 0.9 1.8

Шугамын арматур
9 Хөндийрүүлэгч ШС-10 ш 7 1.4 9.8
10 Хөндийрүүлэгч ПС-70 ш 6 3.5 21
11 Жийргэвч PVC К-6 ш 7 0.02 0.14
12 Утасны бэхэлгээ I=0.5 ш 7 0.1 0.7

13 Газардуулгын хавчаар ПС-2 ш 2 0.05 0.1

14 Хавчаар ПА-1 ш 9 0.2 1.8
15 Таталтын хавчаар НБН-2-6А ш 3 1.1 3.3
16 Ушко У1-7-16 ш 3 0.7 2.1

14

9

ТМ6.1

ТМ10.1

14

17

СОЛЬЖ ТАВИЖ БУЙ САЛБАРЛАЛТЫН АНКЕР ТУЛГУУР СА10-1

A

F

E

D

C

B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖЕКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-6

Сольж тавиж буй 10кВ-ын
салбарлалтын анкер тулгуур

Тайлбар: Болт Б5 бэхлэх нүхийг шонг үйлдвэрлэх үед гаргуулна.
Төлөвлөж буй салбарлалтын анкер тулгуур(CА10-1) №1-г төлөвлөв. 6
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Поз Нэр Марк Тоо
Жин, кг

Тайлбар
нэгж бүгд

Д10-2

1 Төмөрбетон шон 1 875 875

2 Хөндлөвч ТМ10.1 1 10.6 10.6
3 Толгой Т3.2 1 5.8 5.8
4 Бүслүүр U16-200 1 1.2 1.2
5 Ивээс M20 1 1.1 1.1

6 Газардуулгын дамжуулагч,
L=10000 Ф10 10 м 0.62 6.2

Бүгд 779.9
Шугамын арматур

7 Тусгаарлагч ШС-10 6 1.35 8.1
8 Кoлпачок К6 6 0.02 0.12
9 Бэхэлгээний утас А50 6 0.1 0.6
10 Хавчаар ПС-2 1 0.42 0.42
11 Ховилтой хавчаар ПА 6 0.37 0.37

Бүгд 10.41

6

2

ДУНДЫН ТУЛГУУР Д10-2

УКШ12.35.19-4.68

A

F

E

D

C

B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖǐКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-7

10кВ-ын дундын тулгуур

7



  Төмөрбетон шон

  Толгой

№

1

Нэр Маяг Нэгж Нэгж Бүгд

22.12
3 1.6

875

4
5
6

  Хөндлөвч

  Бүслүүр

Тоо

ОГ5

ком
2
1

2

1
0.6
1.2 1.2

Жин,/кг/

22.1
1.6

1750
ТМ6

7 1 1.1 1.1
8   Газардуулгын дамжуулагч 2 0.9 1.8

  Ивээс

9 ШС-10 1 1.03 1.03

11   Холболт АС-50 6 2 12

  Тусгаарлагч

УКШ12.35.19

U16-200

M20
  ЗП1 м

ш

м
10 ТБ1 1 19.2 19.2  Тулаасны бэхэлгээ ком

12 ПС-70 12 3.5 42шТаталтын тусгаарлагч

2Б5 1.2  Болт

  Толгой 1.6ОГ2 2 3.2
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Ушко
Серьга
Ховилтой хавчаар
Таталтын Хавчаар
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ш
ш
ш
ш

6
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ӨНЦГИЙН АНКЕР ТУЛГУУР ӨА10-1

Тайлбар: Болт Б5 бэхлэх нүхийг шонг үйлдвэрлэх үед гаргуулна.
Төлөвлөж буй өнцгийн анкер тулгуур(ӨА10-1) №2,№16,№18,№20-г төлөвлөв.

ком
ком
ком
ком
ком
ком

A

F

E

D

C

B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖЕКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-8

10кВ-ын өнцгийн анкер тулгуур

8

1-1
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9

ТМ6.1

ТМ10.1
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Поз Нэр Марк Тоо
Жин, кг

нэгж бүгд
А10-1

1 Төмөрбетон шон УКШ12.35.19-4.68 2 875 1750

2 Хөндлөвч ТМ6 1 22.1 22.1
3 Накладка ОГ2 2 1.6 3.2
4 Накладка ОГ5 1 1.6 1.6
5 Бүслүүр U16-200 1 1.2 1.2
6 Ивээс М20 1 1.1 1.1
7 Боолт Б5 1 0.6 0.6
8 Тулаасын бэхэлгээ ТБ2 1 18.7 18.7
9 Газардуулгын дамжуулагч 3П1 2 0.9 1.8

Бүгд 1800.3
Шугамын арматур

10 Тусгаарлагч ШС-10 1 1.35 1.35
11 Кoлпачок К6 1 0.03 0.03
12 Бэхэлгээний утас А50 1 0.1 0.1
13 Хавчаар ПС-2 2 0.42 0.84
14 Ховилтой хавчаар ПА 12 0.35 4.2
15 Таталтын тусгаарлагч ПС-70 12 3.5 42
16 Серьга СР-7-16 6 0.3 1.8
17 Ушко У1-7-16 6 1.1 6.6
18 Таталтын хавчаар НБН-2-6 6 0.7 4.2
19 Хуурай салгуурын удирдлага ПРН-10У1 1 3 3

2

8

1513

5;6

8
17;1816

Тайлбар: Болт Б5 бэхлэх нүхийг шонг үйлдвэрлэх үед гаргуулна.
Төлөвлөж буй төгсгөлийн тулгуур(А10-1) №21 дээр хуурай салгуур,
хэт хүчдэлийн хамгаалалт төлөвлөнө.

7

20 Хэт хүчдэл хязгаарлагч РВО-10 3 3 9
21 Хуурай салгуур РЛНД-10кВ 1 30 30

ТӨГСГӨЛИЙН АНКЕР ТУЛГУУР ДЭЭР ХУУРАЙ САЛГУУРЫН СУУРИЛУУЛАЛТ

A

F

E

D

C

B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖЕКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-9

10кВ-ын төгсгөлийн анкер тулгуур дээр хуурай
салгуурын суурилуулалт

9
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A

F

E

D
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B

A3

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Маcштаб:

ТГ Шифр:
    JP/23-37

Шалгасан

Гүйцэтгэсэн

ЕГ Шифр:
    BC/23-06

Зургийн дугаар:

Инженер

Хуудас:

Үе шат: АЖЛЫН ЗУРАГ

Огноо:
  2023 он

БАРИЛГЫН ЗУРАГ
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

�ЖОДИ ПРОЖǐКТ� ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Баянгол дүүрэг, 18-р хороо,
4-р хороолол, 47а, 3 тоот

Утас: +976-9900-8721;

Б.Төрбат

А.Тэмүүлэн

 Байршил: Хөвсгөл аймаг, Галт сум
400 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ

СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА

Б.Төрбат

JODI PROJECT

ГЦ-9'

10кВ-ын тулгуурын газардуулга

a a

LL

Тайлбар:
Бөөрөнхий газардуулагчийг холбох
гагнуурын оёдлын урт нь
диаметрийг 6 дахин авснаас
багагүй байх шаардлагатай.

Хэвтээ газардуулагч

Босоо электрод

1

Буултын утас

2 Хэвтээ газардуулагч

10кВ-ЫН ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГА

9'

Тайлбар:
-Хэвтээ газардуулагчийг газарт 0.5-0.7м-ийн гүнд
шуудуунд суулгана.
-Босоо электродын дээд тал нь шуудууны ёроолооос
20см-ийн дээр байхаар цохиж оруулах буюу тусгай
багажаар өрөмдөж оруулна.
-10 кВ-ын шугамын нойлын утсыг тулгуурын байрлалаас
хамаарч ойролцоогоор 200м тутамд давтан газардуулна.
Давтан газардуулгын буултын утсыг Ф8 мм-ээс багагүй
голчтой сонгов.
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Flite 110-SA төхөөрөмжинд тоноглогдсон зүйлс:
- Алдаа илрүүлэгч (харьцангүй IMAX ба DI/DT).
- Хүчдэл бууралт илрүүлэгч.
- Солих боломжтой Lithium батарей.

Гэмтэл олох бололцоо:
- Гүйдэл болон хүчдэлийг хянах боломжтой.
- FLite суурилагдсан газрууд болон дэд станцаас гарсан шугам, секцүүд
  хооронд алдаа гарсан тохиолдол бүрд анивчсан гэрлээр дохио өгнө.
- Төлөвлөсөн газар (салаа бүрт) суурилуулах боломжтой.

Ажиллах цар хүрээ:
- Шугамын хүчдэл 7 - 69 кВ хүртэл.
- Ачаалагдах гүйдэл 630 А хүртэл.
- Давтамж 50 - 60 Гц.

Фаз хоорондын богино залгаа:

Нэг фаз газартай богино залгаа:

I (A)

t (сек)

Imax (хязгаар)

Iач (ачааллын гүйдэл)

Iбз (богино залгааны гүйднл)

Di (зөрүү)

I (A)

t (сек)Iач (ачааллын гүйдэл)

Di (зөрүү)

5м

5м

5м

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙРЛУУЛАЛТ, АЖИЛЛАГААНЫ ГОРИМ
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Батарей

Дахин ачаалах товчлуур

Flite 110-SA шаардлагатай ихэнх параметрүүдийг үйлдвэрээс
тохиргоо хийсэн байдаг. Шаардлагатай тохиолдолд Микро свичийг
ашиглан тохиргоог хийж болно.

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БҮТЭЦ

АГААРЫН ШУГАМЫН ШУВУУ ҮРГЭЭГЧ
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