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Зургийн бүрдэл

¹

  Зургийн бүрдэл ,тайлбар,материалын түүвэр

Дэд өртөөний зарчмын бүдүүвч, Захиалгын хуудас

1

2

3

4

ДӨ-1

ТайлбарЗургийн нэр

Дэд өртөөний ерөнхий байдал

Дэд өртөөний газардуулгын байгуулалт, Газардуулгын хийц

Дэд өртөөний хэсэглэл

5

6

Суурийн байгуулалт, огтлол, түүвэр7

Агаарын шугамд хуурай салгуур төлөвлөж КТПН тэжээх8

Материалын түүвэр

9

Дэд өртөөний огтлолууд

                                               Тайлбар

Хөвсгөл аймгийн Галт суманд баригдах 400хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын гадна цахилгаан

хангамжийн ажлын зургийг ерөнхий төлөвлөгөө болон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, цахилгаан

байгууламжийн дүрэм "БД 43-101-03"-ийн дагуу "ЭБЦТС" ТӨХК-ний 2023 оны 08 сарын 24-ны №85/23 тоот

техникийн нөхцлийг үндэслэн боловсрууллаа.

Уг техникийн нөхцлийн дагуу 35/10кВ Жаргалант дэд станц 10кВ-ын ячейк №3 гаргалгааны Галт

ЦДАШ-ын АТП-5 дэд өртөөний 10кВ-ын АШ-ын тулгуур №2-оос салбарлан, салбарлалтын эхэнд 10кВ-ын хуурай

салгуур, цэнэг шавхагч, гэмтэл заагч датчик суурилуулж АС-50/8мм.кв хөндлөн огтлолтой 10кВ-ын ЦДАШ

барьж 10/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай кабелийн оролттой КТПН-1 маягийн иж бүрэн дэд өртөөг тэжээхээр

төлөвлөсөн.

Төгсгөлийн тулгуур №6-аас 10/0,4кВ-ын 250кВА чадалтай кабель шугамын оролттой иж бүрэн КТПН-1

маягийн дэд өртөөг ААБл-(3х50)мм² хөндлөн огтлолтой кабель шугам татаж тэжээхээр төлөвлөсөн.

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө 250кВА чадалтай өндөр талдаа 10(6)кВ хүчдэлтэй 50Гц

давтамжтай гурван фазын хувьсах гүйдлийн цахилгаан энергийг нам талдаа 0.4кВ-ын хүчдэлд бууруулан

хувиргаж, цахилгаан эрчим хүчийг хуваарилан түгээх зориулалттай.

Иж бүрэн трансформаторын дэд өртөө нь өндөр талдаа РВЗ-10 хуурай салгуур, нам талдаа автомат

таслуур бүхий групптэй, 3фазын ухаалаг тоолуур, хэмжүүрийн багжуудыг төлөвлөсөн.

Цаг уурын нөхцөл:

Дэд станцын гадна орчны темпратур нь -45°С-ээс +40°С хүртэл байна.

Далайн түвшинээс дээш 1500м өндөрт байрлана.

Салхины хурд 30-34м/c , Газар хөдлөлтийн 8 балл .

Дэд өртөөний аюулгүй байдлыг хангаж гадна хашаа төлөвлөв. Гадна хашааг төсөвт тусгаж өгнө.

Цахилгаан аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулах тэмдгийг дэд өртөөний хаалга болон хашааны гадна

талд 1,5м өндөрт хаалга голлуулж өлгөнө.

Төлөвлөж буй дэд өртөөг 0 түвшинээс дээш 0,5м  өндөрт суурийг цутгамал бетоноор хийнэ. Энэхүү иж

бүрэн дэд өртөөний зарчимын бүдүүвч болон ерөнхий загварыг ОХУ-н Электро комлект компанийн техникийн

баримт бичгийг үндэслэн төлөвлөсөн болно.

Бүх газар шорооны ажил, угсралтын ажлын үед цахилгаан шугам сүлжээний байгууллагаас мэргэжилийн

хүмүүс байлцуулах  шаардлагатай.

Дэд өртөөний төмөр хашаа

ДӨ-2

ДӨ-3

ДӨ-4

ДӨ-5

ДӨ-6

ДӨ-7

ДӨ-8

ДӨ-9

Нэр Маяг Х/нэгж Тоо
10/0.4кВ хүчдэлтэй 250кВа чадалтай 3 фазын хүчний
тосон трансформатор /холболтын бүдүүвч Δ/Y/

Д/д

1

2

S11-250 ком 1

Тайлбар

Хүчдэл тохируулгын
5 тавилтай байна

10кВ-ын ачаалал таслагч ВНА 630А ВНА-10кВ ш 1

3 Гал хамгаалагч ПКТ101-10-40-31.5 ш 3

4 Хэт хүчдэл хязгаарлагч /10кВ/

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ОПН-10У1 ш 3

3 Фазын оролтын автомат ВА88-37.3р-400/400А ш 3

Гүйдлийн трансформатор ТОЛ-0.66-400А ш 3

3 Фазын ухаалаг тоолуур DTSD545S

Амперметр

Вольтметр

Цэнэг шавхагч /0,4кВ/

Шугамын автомат

DTSD545S ш 1

ОПН-II-0.38УХЛ1 ш 3

ВА-88-33.3p 160А ш 2

Шугамын автомат ВА-88-32.3p 40А ш 2

IPA-Э-47

IPV-Э-47

14

15

ш 3

ш 1

Тэгш өнцөгт огтлолтой зэс шин ШМТ-40*4мм м 10

Газардуулгын туузан төмөр 4*40мм м 48

Булан төмөр 50*50*3 ш 14
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JODI PROJECT
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Зургийн бүрдэл, тайлбар,
материалын түүвэр

9

Геологийн товч дүгнэлт: "Инженер Геодези" ХХК-ний, 2023 оны 04 сарын

06-нд инженер Р.Батцэцэг боловсруулсан.

- Газар хөдлөлтийн балл 7 балл

- Улирлын хөлдөлтийн гүн 3.24 м

- Хөрсний шинж чанар Бага чийгтэй

жижиг ширхэгтэй элсэн ул

- Хөрсний хувийн эсэргүүцэл 300-400 Ом.м

- Хөрсний ус Ус илрээгүй.

- Хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг 400 Ом.м авч газардуулгын тооцоог

хийсэн. Газардуулгын тооцоог хавсаргав.

16 Тэгш өнцөгт огтлолтой зэс шин АДЗ1Т-40*4мм м 10



Үсгэн
тэмдэгдэгээ

Нэр

QW

FU1- FU3

T

TA 1-TA 3

10кВ-ын ачаалал таслагч ВНА-630A /1 ком/

Трансформатор

Нам хүчдлийн хуваарилах байгууламж

Хүчний трансформатор

Автомат таслуур

Гүйдлийн трансформатор

PI 3 Фазын ухаалаг тоолуур DTSD545S
S11-250/10-У1

FU1-FU3

ВНА-10кВ

Өндөр хүчдэл,кВ

Дэд станцын төрөл

Хүчний трансформаторын марк

Нам хүчдлийн оруулга

3

5

2

4

7 Нам хүчдлийн ХБ-н оролтын тоноглолын маяг

Нам талын ХБ-н хамгаалах тоноглол

1

6

8

Төгсгөлийн

Кабель оролттой

S11-250/10-У1

250кВа

10кВ

Автомат таслуур

Автомат таслуур,
гүйдлийн трансформатор, тоолуур

TA1-TA3

QF2

Нэгж

ком

ш

Тоо Тайлбар

Гал хамгаалагч

Амперметр

Вольтметр

Цэнэг шавхагч

Автомат таслуур

PA 1-PA 3

PV

QF2

Өндөр хүчдлийн оруулга

Тэмдэглэл9

кабель

ВА88-37.3p
400/400А

ВА88-35.3p
  250/250А

Маяг

ТОЛ-0.66
400А

ВНА-10кВ

 ПКТ101-10-
40-31.5 УЗ

S11-250/
 10-У1

ВА88-37.3p
400/400A

Цахилгааны оролт
ААБл(3х50)мм.кв

ПКТ-101-10-40-31.5УЗ

DTSD545S

QF1

   0.4кВ-ын  гаралтын
       кабель шугам

L1.2.3

Хэрэглэгч

    -

QF1

PE

PA

QW

ШМТ-40x4

FV1-FV3

0.4кВ PA PA

Зэс шин: ШМТ-40х4

0.
4к

В-
ын

 т
ал

  Гүйдлийн трансформатор
        400/5 А /3ш/

10
кВ

-ы
н 

та
л

10кВ-ын гал хамгаалагч
ПК-101-10-40-31.5УЗ

тр
ан

сф
ор

ма
то

р
   Цахилгааны оролт:            

ААБл(3х50)-10кВ

   10кВ-ын ачаалал таслагч:
     ВНА-630A /1 ком/

Цэнэг шавхагч ОПН-10У1

  хөнгөнцагаан шин:
АДЗ1Т-40х4

   10кВ-ын 250кВА чадалтай
     хүчний трансформатор
        10/0.4кВ,Uk=4.0%
         S11-250/10-У1

    Тоолуур,
хэмжих хэрэгсэл

  Гаргалгын автомат:
 ВА88-35.3p-250/250А-2ш
 ВА88-32.3p-125/40А-2ш

 0,4 кВ-ын хүчний кабель

  Зэс шин:
  ШМТ-40х4

  0,4 кВ-ын оролтын
  автомат таслуур:     
ВА88-37.3p-400/400А

QF3

ВА88-35.3p
250/250А

ОПН-II-
0.38УХЛ1

FV1-FV3

Цэнэг шавхагч
ОПН-II-0.38УХЛ1

Wh

FV4-FV6

DTSD545S

IPV-Э-47

IPA-Э-47

Цэнэг шавхагчFV4-FV6

ОПН-10У1

N

Автомат таслуур

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

ш

шВА88-32.3p
125/40А

Захилгын хуудас(КТПН)

Хүчний трансформаторын чадал,кВа

    -

QF2

    -

QF3

ВА88-32.3p
  125/40А

    -

QF3

ВА88-32.3p
  125/40А

Гаргалгаа

Өндөр хүчдлийн хуваарилах байгууламж

ГаргалгааГаргалгааГаргалгаа

PV

1

3

1

1

3

1

3

1

3

3

2

2
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ВА88-35.3p
  250/250А
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77914

Tp-p

Tp-p

11

1

2
3
4

5

6

7

10

9

8

0.4kB

Огтлол-2-1

6кВ

1700

10кВ

Огтлол-2-2

1 0,4кВ шаазан тусгаарлагч

2 0-н шин

3 ерөнхий шин

4 Шин тусгаарлагч
1

2

3

4
24
00

1

2

3

тэмдэг-
лэгээ Нэр

1

2 Хуурай салгуур

3 Гал хамгаалагч

Хэт хүчдэл хязгаарлагч

12

5

5 Гүйдлийн трансформатор

Дэд өртөөний огтлолууд

1700

2400

тэмдэг-
лэгээ Нэр

Огтлол-1-2Огтлол-1-1

In 400A

In
63A

In
63A

In
80A

In
80A

1

2

3

4 5

6

7
8

тэмдэг-
лэгээ Нэр

1

2 Хөнгөнцагаан шин

3 Ерөнхий автомат

Гэрэлтүүлэгч

4

5

6

7

8

Гүйдлийн трансформатор

Хэт хүчдэл хязгаарлагч

Шугамын автомат

0-шин

Тэг дарааллын гүйдлийн тр-р

тэмдэг-
лэгээ Нэр

1

2 Хуурай салгуур

3 Газардуулгын хутга

Хуурай салгуурын гар

4

5

6

7

8

Хөнгөнцагаан шин

Өндрийн губка

Өндрийн гал хамгаалагч

10кВ тусгаарлагч9

10

11

Хөнгөнцагаан шин

Хөнгөнцагаан шин

Трасформатор

Гэрэлтүүлэгч

12 Хэт хүчдэл хязгаарлагч
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Тайлбар:
Дэд өртөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс КТПН-ний
гадна хамгаалах хашаа хийж өгнө.
Цахилгаан аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулах
тэмдгийг дэд өртөөний хаалга болон хашааны гадна талд
1,5м өндөрт хаалга голлуулж өлгөнө.

Төмөр хашааны шонг суулгахдаа бетон зуурмагаар чигжиж
өгөх буюу хөрс, бетонд сууж буй хэсэгт хар тосон түрхлэг
хийнэ. Бетоны анги В10.
Төмөр эдлэлүүдийг Э-42 электродоор гагнана. Гагнаасын
өндөр 6 мм байна.
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