












































Улаанбаатар хот
2024 он
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Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг 7-
хороо 208 тоот
Утас: 86001619

(ажлын зураг)
ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ХЭСЭГ-ЦБУ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА



Системийн үндсэн үзүүлэлт

Системийн нэр
м3/цаг

Хүйтэн ус 0.04

Халуун ус

Бохир ус

Тооцооны зарцуулалтОролтонд
шаардагдах
даралт м.у.б м3/хон л/сек

Галын үед
л/сек

0.32 0.1

0.0510.16 0.1

0.0910.48 1.74

Ерөнхий 0.060.48 0.14

Халуун ус бэлтгэхэд
шаардагдах дулаан

 ккал/цаг

2x2.5

2295

Барилгын бүдүүвч  М1:250

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

ТАЙЛБАР БИЧИГ, ТООЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ, БАЙРШЛЫН СХЕМ

1

Хүйтэн усны
оролт У1Ф25
гүний худгаас

Бохир усны гаргалгаа
Б1Ф100 L=6.0м i=0.02

Тайлбар бичиг

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах Халуун усны барилгын
цэвэр бохир усны ажлын зургийг боловсруулахдаа  захиалагч болон барилга
архитектурын даалгаврыг үндэслэн гүйцэтгэсэн болно.
 Зурагт дараахь техникийн бичиг баримтыг ашигласан. Үүнд:
     1. БНбД  40-05-16/  Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга
     2. БНбД  21-04-05 Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат
төхөөрөмж, дохиололын хэрэгсэл
     3. БНбД  21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал
     4. БНбД  31-03-03 Олон нийт иргэний барилга
     5. MNS 3332 : 2012 Барилга доторхи ус хангамж, бохир ус 
зайлуулалт ба хий хангамжийн системийн томьёолсон тэмдэглэгээ
     6. MNS 3239 : 2014 Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуургын
системийн ажлын зураг
   Ус хангамж:
Ахуйн ус хангамжийн систем нь mөвийн шугамнаас тэжээгдэнэ. Халуун усыг
эзэлхүүний ус халаагчаас хангана. Халуун, хүйтэн усны босоо шугам сүлжээнд
цайрдсан 1.0 Mпа даралт даах ган хоолойг, салбар хэвтээ шугаманд мөн ган
хоолойг угсрах ба шугам хоолой 0.8 МПа даах, унд ахуйн усанд зориулсан
байна. Хүйтэн усны гол түгээх шугамыг шалан доогуур дулаалгатай угсарна.
Ус буулгах цэг рүү 0.003 налуутайгаар угсрана. Шугам хоолойг тосон будгаар
2 дахин будна.
  Бохир ус:
Бохир усны шугам нь ариун шүршүүрийн өрөөнд хана дагуу угсарч шалны
бэлтгэлээр дулаалгатай угсарна. Шугам сүлжээнд холбогдох стандартад
нийцсэн хуванцар хоолойг угсрах ба шаардлагатай хэсгүүдэд цэвэрлэгээ,
шалгах таг тусгасан. Шалгах тагийг шалнаас дээш 1.0м-т, агааржуулах
хоолойг барилгын дээврээс дээш 0.5м-т байхаар төлөвлөв. Гол цуглуулах
хоолой шалан доогуур угсрагдаж 1 гаргалгаагаар гадагш гарна.
   Барилгын дотор усан хангамж, ариутгах татуургын шугамыг угсрахдаа
"Дотор сантехникийн систем" БНбД 3.05.01-88-ийн тухайлсан заалтын дагуу
угсарч, шахаж шалгаж, угааж цэвэрлэн эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн
хийнэ. Системийн угсралтыг норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэх ба ил далд ажлын
актыг тухай бүрд хөтлөн фото зургаар баримтжуулан, БУА-ын журналыг
байнга хөтлөж явах шаардлагатай.
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ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д Хуудасны нэр

ТАЙЛБАР БИЧИГ, ТООЦООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ, БАЙРШЛЫН СХЕМ

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Хуудасны
 марк

ЦБУ-1

ЦБУ-2

ЦБУ-3

ЦБУ-4

ЦБУ-5

ЦБУ-6

ЦБУ-7

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

1

2

3

4

5

6

7

 ХАЛУУН, ХҮЙТЭН, УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

 ХАЛУУН, ХҮЙТЭН, УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

 БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР, ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

2

Д/Д Тэмдэглэгээ, техникийн
үзүүлэлт Материалын нэр Тоо Жин,

кг
Тайлбар

Усан хангамж

1

2

3

4

5

ГОСТ 3262-75 16 у/м

6

ГОСТ 3262-75 18 у/м

7

8

9

10

11

12

13

  Хоолойн дулаалга Ф25

14

ARMSTRONG /б=5мм/

  Хоолойн дулаалга Ф20

у/м

15

ARMSTRONG /б=5мм/

  Хоолойн дулаалга Ф15

у/м

16

17

18

ш

19

  Хаалт Ф25

20

ш

21

22

23

24

25

26

27

ГОСТ 3262-75 15 у/м

16

18

15

ш12

ш2

Ган отвод ф25 8

8

ш

ш   Ган отвод Ф15

ARMSTRONG /б=5мм/

Бөмбөлгөн хаалт ф25 8

ш

ш

у/м

8 ш Шилжвэр ф20-ф15

1

  Хаалт Ф15

  Юүлэх хаалт Ф15

  Цайрдсан ган хоолой Ф25

  Цайрдсан ган хоолой Ф20

  Цайрдсан ган хоолой Ф15

Ган гуравлагч ф25x25/ф25

Үл буцаах хаалт ф25 4 ш

ш1

ш1

4

Хог шүүгч ф25 1

Ус хэмжигч ф20 1

ш

ш

Mанометр 1 ш

ш  Угаагуурын холигч 1

Суултуурын уян холбоос

шГан гуравлагч ф20x15/ф20 6

шГан гуравлагч ф15x15/ф15 2

Хэрэгцээний халуун усны бойлер 1000л, 6квтWGJ-S

ш  Душ, холигч 4

2 ш   Ган отвод Ф20

28

ш1Цэвэр усны нөөцийн сав 1000л

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Хэрэглээний цэвэр усны өргөлтийн насос
  H=10м  Q=3.2м3/ц  К=0.37квт

BWJ2-2

BLT2-2

Хэрэгцээний халуун усны өргөлтийн насос
  H=13м  Q=2.0м3/ц  К=0.37квт

2 ш

2 ш
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ТАНИХ ТЭМДЭГ
Нэр

Тэмдэглэгээ
Байгуулалт Тойм

Хүйтэн усны босоо шугам

Халуун усны босоо шугам

Халуун усны эргэлтийн босоо шугам

Бохир усны босоо шугам

Галын усны босоо шугам

Борооны усны босоо шугам

БШУ1-1

БШД3-1

БШД4-1

БШУ2-1

БШБ1-1

БШБ2-1

Хүйтэн усны шугам У1

Халуун усны шугам Д3

Халуун усны эргэлтийн шугам Д4

Галын усны шугам У2

Бохир усны шугам Б1

Борооны усны шугам Б2

Д

У

Т

С

Хөтөвч

Душ, трап, холигч

Угаагуур, сифон, холигч

Тосгуур /тоек/, сифон, холигч

Суултуур

БШУ1-1

БШД3-1

БШД4-1

БШУ2-1

БШБ1-1

БШБ2-1

У1

Д3

Д4

У2

Б1

Б2

Д

УУ

Д

Т Т

СС

Алчуур хатаагч

Галын гидрант

Хаалт

Үл буцаах хаалт

Автамот хий гаргагч

Юүлэх хаалт

Манотетртэй хаалт

А.х А.х

ГК ГК

Р

Ус хэмжигч

Ревиз

Гуравлагч

Цэвэрлэгээ Ц

Х Х

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/Д Тэмдэглэгээ, техникийн
үзүүлэлт Материалын нэр Тоо Жин,

кг
Тайлбар

Бохир ус

1

2 PVC-U   Хуванцар хоолой Ф50 1 у/м

3

4   Ташуу гуравлагч Ф100х50 6 ш

5   Ташуу гуравлагч Ф50 1 ш

6   Тэгш гуравлагч Ф100 1 ш

7   Тэгш гуравлагч Ф100х50 1 ш

8 Гуравлагч Ф100 1 ш

9   Отвод 90° Ф100

6

ш

10   Отвод 90° Ф50

2

ш

11

12

  Шалгах таг Ф100 1 ш13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PVC-U   Хуванцар хоолой Ф100 35 у/м

  Ташуу гуравлагч Ф100 3 ш

  Угаагуур 1 ш

  Суултуур 1 ш

ш

Агааржуулах малгайвч, Ф100

 Хомут /бэхэлгээ/  Ф50

 Хомут /бэхэлгээ/  Ф100

1 ш

10 ш

2 ш

  Отвод 135° Ф100

1

ш

  Отвод 135° Ф50

1

ш

  Цэвэрлэгээ /заглушка/ Ф100 2 ш

  Шилжвэр Ф100х50 4 ш

24

25

Муфт Ф50 1 ш

Муфт Ф100 5 ш

Дулаалга Ф50ARMSTRONG 1 у/м

Дулаалга Ф100ARMSTRONG 30 у/м

  Трап ф50 5 ш

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР, ТАНИХ ТЭМДЭГ

26

3

Душ 3 ш

27
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

1-Р ДАВХРЫН ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

 ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ 1:100

4

М1:100

X1 X2

Y1

Y2

10000

60
00

001

004

005

007 008

009

002

006

003

Д/
д

1-Р ДАВХРЫН
ӨРӨӨНИЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

талба
й т2

шал
ны

төрө
л

1 Үүдний хэсэг 23.2 паркет

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8 паркет

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1 паркет

4 Техникийн өрөө 3.6 плита

5 Халуун усны өрөө 3.2 плита

6 Саун 4.0 плита

7 Халуун усны өрөө 4.5 плита

8 Халуун усны өрөө 3.6 плита

9 Халуун усны өрөө 3.6 плита

НИЙТ
51.600

0 0.0

Нөөцийн сав 1.0m3

Хүйтэн усны
оролт У1Ф25

Хэрэгцээний халуун усны бойлер
WGJ-S 1000л k=6квт

У1-ф25мм
Д3-ф25мм

У1-ф20мм
Д3-ф20мм

У1-ф20мм
Д3-ф20мм

У1-ф15мм
Д3-ф15мм

Хэрэгцээний халуун усны өргөлтийн насос
BWJ2-2 H=13м Q=2.0м3/ц К=0.37квт

Хэрэглээний цэвэр усны өргөлтийн насос
BLT2-2  H=10м  Q=3.2м3/ц  К=0.37квт

У1-ф15мм
Д3-ф15мм

У1-ф15мм
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

 ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

 ХАЛУУН, ХҮЙТЭН, УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

5

Хүйтэн усны
оролт У1Ф25

Хэрэгцээний халуун усны бойлер
WGJ-S 1000л k=6квтХэрэгцээний халуун усны өргөлтийн насос

BWJ2-2 H=13м Q=2.0м3/ц К=0.37квт
Хэрэглээний цэвэр усны өргөлтийн насос
BLT2-2  H=10м  Q=3.2м3/ц  К=0.37квт

Д

ДД
У1-ф20мм
Д3-ф20мм

У1-ф20мм
Д3-ф20мм

У1-ф15мм
Д3-ф15мм

У1-ф25мм
Д3-ф25мм

Нөөцийн
сав 1.0m3

Д

СУ

У1-
ф15

мм

У1-ф15мм
Д3-ф15мм
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

1-Р ДАВХРЫН БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ

 БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БАЙГУУЛАЛТ 1:100

6

М1:100

Y1

Y2

X1 X2

Y1

Y2

10000

60
00

001

004

005

007 008 009

002
006

003

Д/
д

1-Р ДАВХРЫН
ӨРӨӨНИЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

талба
й т2

шал
ны

төрө
л

1 Үүдний хэсэг 23.2 паркет

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8 паркет

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1 паркет

4 Техникийн өрөө 3.6 плита

5 Халуун усны өрөө 3.2 плита

6 Саун 4.0 плита

7 Халуун усны өрөө 4.5 плита

8 Халуун усны өрөө 3.6 плита

9 Халуун усны өрөө 3.6 плита

НИЙТ
51.600

0 0.0

БШБ1-1
Ф100

БУХ

Б1.Ф100, L=6.5м
i=0.02

Б1.Ф100, L=6.5м
i=0.02

Б1.Ф100, L=5.7м
i=0.02

Бохир усны гаргалгаа
Б1Ф100 L=6.0м i=0.02

Шалнаас доош 1500 mүвшинд
доорхи нүх хананд гарна
Бохир усны гаргалгааны нүх
400x400

БШБ1-2
Ф100

Б1.Ф100, L=0.8м
i=0.02

Ц

Б1.Ф50, L=0.5м
i=0.03
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ЦБУ-

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

 БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ТОЙМ

7

Б1.Ф50, L=0.5м
i=0.03

У
С
Р

БШБ1-1

50
03.95

ТрФ50 ТрФ50

ТрФ50

ТрФ50

ТрФ50

Б1.Ф100, L=6.5м
i=0.02

Б1.Ф100, L=5.7м
i=0.02

Б1.Ф100, L=6.5м
i=0.02

10
00

-0.05

-0.05

-0.21-0.08

-0.32

Шалнаас доош 1500 mүвшинд
доорхи нүх хананд гарна
Бохир усны гаргалгааны нүх
400x400

БШБ1-2
Ф100

БУХ-1

A

Бохир усны гаргалгаа
   Б1Ф100 L=6.0м i=0.02

Ц

УАТ-с
үзэх
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Улаанбаатар хот
2024 он

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A3

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг 7-
хороо 208 тоот
Утас: 86001619

(ажлын зураг)
ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ХЭСЭГ-ХАС

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА



A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

Д/д Тайлбар Тэмдэглэгээ

1    Халаалтын өгөх шугам

2    Халаалтын буцах шугам

3    Термостат вентиль

4    Яндан хоолойн дулаалга

5    Яндан хоолойг угсрах налуу

6    Бөмбөлгөн хаалт

7    Ган радиатор /байгуулалт дээр/

8    Ган радиатор /тойм дээр/

9    Халаалтын хуваарилах коллектор /байгуулалт дээр/

10    Халаалтын хуваарилах коллектор /тойм дээр/

11    Агаар өгөх сараалж дүүжин таазанд /байгуулалт дээр/

12    Агаар өгөх сараалж дүүжин таазанд /тойм дээр/

13    Агаар сорох сараалж дүүжин таазанд /байгуулалт дээр/

14    Агаар сорох сараалж дүүжин таазанд /тойм дээр/

15    Агаар дамжуулах хоолойн хөндлөн огтлол байгуулалт дээр /өгөх/

16    Агаар дамжуулах хоолойн хөндлөн огтлол байгуулалт дээр /сорох/

Д/д Формат Зургийн нэр Тайлбар

1 2 3 4

1 A3  Зургийн жагсаалт,таних тэмдэг XAC-01

2 A3  Тайлбар бичиг, хаших хийцийн дулаан техникийн үзүүлэлт XAC-02

3 A3  Материалын түүвэр XAC-03

4 A3   Халаалтын системийн байгуулалт XAC-04

5 A3 XAC-05

6 A3 XAC-06

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Ä12

Ä11

0.002

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Барилга
байгууламжийн нэр

зориулалт

Эзэлхүү
н (м3)

Гадна
агаарын

тооцооны
хэм
(°С)

Дулааны ачаалал , кВт

Хүйтэн усны
зарцуулалт

кВт

Цахилгаан
хөдөлгүүр
ийн хүчин
чадал, кВтХалаалт Агаар

сэлгэлт

Халуун
усан

хангамж
Бүгд

Халуун ус 160.0 -39 28.0 - 36.00 - 7.01

Бүгд 160.0 -39 28.0 - 36.00 - 7.01

ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Системийн төрөл Тэмдэглэгээ

   Халаалтын хуваарилах коллектор XK

   Агаар оруулах механик ажиллагаатай систем O

   Агаар сорох механик ажиллагаатай систем C

   Ердийн ажилгаатай агаар сорох систем ЕС

СИСТЕМИЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАНИХ ТЭМДЭГ

1

Барилгын бүдүүвч  М1:250

 Халаалтын системийн тойм

  Агаар сэлгэлтийн системийн байгуулалт

Узелын өрөө

X1 X2

Y1

Y2

7 A3 XAC-07 Агаар сэлгэлтийн системийн тойм
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F

E

D

C
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A

F
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D
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B
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

д/д Хашлага хийцийн нэр

Материал
R K

Нэр

Нягт
кг/м3

Зузаан
/м/

ДДК
Вт/м°С

кг/м3 /м/ Вт/м°С м2°С/Вт Вт/м2°С

1   Гадна хана

  Хөөсөнцөр дулаалга 40 0.20 0.041 4.878

0.11
  Евро блок 400 0.375 0.090 4.167

  Дулааны илчийн эсэргүүцэл 0.158

9.203

2 Хучилт

 Ус тусгаарлагч  1үе /Гео мембрана/

0.15

 EPS хөөсөнцөр дулаалга 20 0.25 0.041 6.098

 Уур тусгаарлагч 1үе 600 0.01 0.170 0.059

 Банз 800 0.05 0.190 0.263

 Дулааны илчийн эсэргүүцэл 0.158

6.578

3   Гадна цонх
  Гурван давхар шиллэгээтэй

  пластмассан хүрээтэй 0.81 1.23

4   Гадна хаалга 0.840 1.19

5
Дулаалгатай шал, XPS

хөөсөнцөр дулаалга

  1-р бүс 5.80 0.172

  2-р бүс 8.00 0.125

ХАШИХ ХИЙЦИЙН ДУЛААН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТАЙЛБАР БИЧИГ

ТАЙЛБАР БИЧИГ, ХАШИХ ХИЙЦИЙН ДУЛААН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ:
Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах Халуун усны барилгын агаар сэлгэлтийн системийн ажлын
зургийг боловсруулахдаа зургийн даалгавар болон барилга архитектурын даалгаврыг үндэслэв.
Халаалт, агаар сэлгэлтийн ажлын зургийг гүйцэтгэхдээ:
-БНбД 41-01-11 "Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер"
-БНбД 23-02-09 "Барилгын дулаан хамгаалалт"
-БНбД 23-01-09  Барилгад хэрэглэгдэх уур амьсгал, ба геофизикийн үзүүлэлт зэрэг норм дүрмийг мөрдлөгө
болгон барилгын зураг төслийн "ЗӨВ ХАУС" ХХК-д боловсруулав.
Барилгын гадна хийц нь дулаалгатай байх ба дулаалгын материал чанар сайтай байх шаардлагатай.Дулаалгын
материал нь MNS EN 13164-2011, MNS EN 13163-2011 стандартын шаардлагыг хангаж байх ёстой.

                           Гадна агаарын хэм хүйтний улиралд                          -39.0°С
                           Галлагааны үеийн дундаж хэм                                 -10.1°C
                           Халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа                        240 хон
                           Зонхилох өрөөний агаарын хэм                                  20°С
                           Халаалтын системийн өгөх усны хэм                           70°С
                           Халаалтын системийн буцах усны хэм                          50°С

ХАЛААЛТ:
 Уг халуун усны барилгын дулааны эх үүсвэр нь нам даралтын бүрэн автомат ажиллагаатай АҮК 99%

-тай  цахилгаан зуух байна. Цахилгаан зуухыг 2ширхэгийг /нэг нь нөөцөнд ажиллана./ суурилуулж өгөв. Өвлийн
сар буюу ачаалал ихтэй сард цахилгаан зуух 2 зэрэг ажиллана. Халуун усны барилгын халаалтын систем нь
доогуур түгээлттэй, 2 хоолойт мухардмал систем байна. Дулаан зөөгч нь шатдаггүй, хүний биед хор нөлөөгүй
хөлдөггүй шингэн байна. Уг барилгад нам температурын халаалтын систем сонгов. Хуваарилах коллектортой
халаалтын систем төлөвлөв. Халаалтын гол түгээх шугам нь ган хоолой байна. Халаах хэрэгслээр ширмэн пар
төлөвлөж өгөв. Халаах хэрэгслийн марк, хүчин чадлыг ажлын зургийн байгуулалт дээр үзүүлсэн болно.

Яндангийн дулаалганд дулаан дамжилтын коэффициент нь 0.05 Вт/м°С-с ихгүй үзүүлэлттэй материал
хэрэглэнэ. Хаших хийц нэвтлэн гарч байгаа халаалтын ган болон хуванцар хоолойнд шатдаггүй материалаар
хамгаалах бүрхүүл буюу гильз хийж өгөх хэрэгтэй. Дамжуулах хоолой нэвтрэх нүх, завсрыг хашлага бүтээцийн
галд тэсвэрлэлтийн нормчлогдсон хязгаарыг хангах шатдаггүй материалаар чигжээс бөглөлт хийнэ. Халаалтын
системийг шалны ажил эхлэхээс өмнө угсрах ба угсарч дууссаны дараа заслын ажил эхлэхээс өмнө 6атм
даралттай усаар шахаж шалгана. Яндан хоолойн гагнуурын ажлыг хийх үедээ хөдөлмөр хамгаалалын болон галын
аюулгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллах хэрэгтэй.

АГААР СЭЛГЭЛТ:
Уг барилгад албадмал сорох системийг шүршүүрийн өрөөнүүдэд төлөвлөсөн. 

Агаар дамжуулах хоолойгоор пенополиуритан дулаалгатай сонгосон. Агаар дамжуулах хоолойн хучилтаар
нэвтлэн гарч буй хэсгийн хашлага хийцийн галд тэсвэрлэлтийн нормын хязгаарыг хангахаар шатдаггүй
материалаар нягтруулана.

Хоолойн голчоос хамааран босоо хоолойг 2м тутамд, хэвтээ хоолойг 3м тутамд бэхэлж өгнө. Агаар
сэлгэлтийн системийн хоолойн барилгын хучилтаас дээш гарч байгаа хэсгийг сайн дулаалж, тоосгон шахтан
дотор угсарна.

Халаалтын дулаалгатай яндан хоолойг материалын түүвэрт заасан техникийн үзүүлэлтийн материалаар
дулаална. Дулаалгагүй ган яндан хоолойг тосон будгаар хоёр дахин будна. Халаалтын системийг угсарч
дууссаны дараа зохих даралттай усаар шахаж шалгана. Шалгасны дараа яндан хоолойг будах ба заслын ажлыг
гүйцэтгэх хэрэгтэй.

 ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ:
Дотор халаалт, агаар сэлгэлтийн системийг угсрах, угаах, турших ажлыг гүйцэтгэхдээ БНбД 40-06-16-ыг
баримтлан гүйцэтгэвэл зохино. Угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ техник аюулгүй ажиллагааны норм дүрмийн
баримтлан ажиллах хэрэгтэй.
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

3

Д/Д Тэмдэглэгээ Нэрс Тоо жин
/кг/

Тайлбар

1 2 3 4 5 6

АГААР СЭЛГЭЛТ CC

1  Пенополиуретан дулаалгатай агаар дамжуулах
хоолой 200х200 10 - у/м

2

3

Гуравлагч 250х200/350x200/200x200 8 - шир

4

5

6

Эрдэс хөвөн l=0,05Вт/м°С  Хоолойн дулаалга б=50мм 3 - у/м

7

Д/Д Тэмдэглэгээ Нэрс Тоо жин
/кг/

Тайлбар

1 2 3 4 5 6

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ

1 Нам даралт, цахилгаан хосолсон тогоо 15kW 2 - шир

2  P≥1.6 МПа, T≥200°C  Бөмбөлгөн хаалт ф32 6 - шир

3 T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Ус юүлэгч хаалт ф15 4 - шир

4 T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Термометр 2 - шир

5 T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Манометр 2 - шир

6 T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Хог шүүгч 1 - шир

7 T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Насос 1 - шир

T≥100°C, P≥1.0 МПа,  Тэлэлтийн сав 10л 1 - шир

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

8

Д/д Тэмдэглэгээ Нэрс Тоо
Жин
кг Тайлбар

1 2 3 4 5 6

Материалын түүвэр

1 ГОСТ 3262-75

Т≥200 °С; Py≥1.6 мПа

Ус хий дамжуулах ган яндан

Ф20 мм

Ф25 мм

1.66

2.39

2 ЯНДАНГИЙН ДУЛААЛГА

а/ Зэврэлтээс хамгаалах

түрхлэг 2 удаа

б/ Дулаалга δ=50мм

в/ Хамгаалах бүрхүүл

3 Термостат хаалт ф15 ммТ≥100 °С; Py≥1.0 мПа шир

4 Буцаах хаалт ф15 мм

5 Хий авагч

Ф15 мм 1.2340 у/м

6 Баланслагч хаалт

7

у/м

у/м

- у/м

у/м

у/м

Ф20 мм

Ф25 мм

Ф15 мм

-

-

-

-

-

Т≥100 °С; Py≥1.0 мПа

Т≥100 °С; Py≥1.0 мПа

Т≥100 °С; Py≥1.0 мПа

Т≥100 °С; Py≥1.0 мПа

шир

шир

10

10

10

30

8

40

30

8

 халаалтын систем

Ус буулгагч

-

Т≥100 °С; Py≥1.0 мПа

ширФ15 мм 4

Бөмбөлгөн хаалт

 T≥110°C; Py≥1.0МПа  Винтельтэй ширмэн радиатор /   хажуугаас /

M140
10 - шир

8

9

- шир-Ф20 мм -2

- ширФ20 мм 2

Ф32 мм 3.75 у/м6

- шир-Ф25 мм -2

- ширФ25 мм 2

 Пенополиуретан дулаалгатай агаар дамжуулах
хоолой 250х200 6 - у/м
 Пенополиуретан дулаалгатай агаар дамжуулах
хоолой 300х200 3 - у/м

 Эргэлт, 90° 250х200 8 - шир

 Эргэлт, 90° 300х200 8 - шир

Шилжвэр 200х200/250х200 1 - шир

Шилжвэр 250х200/300х200 1 - шир

8

9

АГААР СЭЛГЭЛТ EC
 Пенополиуретан дулаалгатай агаар дамжуулах
хоолой 100х100 4 - у/м

1 - шир Эргэлт, 90° 100х100

 Сэнстэй cараалж 150х150 f=0.0225м2 3 - шир

 Хавхлага 100х100 3 - шир

Эрдэс хөвөн l=0,05Вт/м°С  Хоолойн дулаалга б=50мм 4 у/м

1

2

3

4

5

 Сараалж 200х200 f=0.0225м2 7 - шир10

-
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

4

М1:100

X1 X2

Y1

Y2

10000

60
00

001

004

005

007 008 009

002 006

003

Д/
д

1-Р ДАВХРЫН
ӨРӨӨНИЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

талба
й т2

шал
ны

төрө
л

1 Үүдний хэсэг 23.2 паркет

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8 паркет

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1 паркет

4 Техникийн өрөө 3.6 плита

5 Халуун усны өрөө 3.2 плита

6 Саун 4.0 плита

7 Халуун усны өрөө 4.5 плита

8 Халуун усны өрөө 3.6 плита

9 Халуун усны өрөө 3.6 плита

НИЙТ
51.600

0 0.0

Д1.1
Д1.2

Д1.1
Д1.2

Д1.1
Д1.2

Д1
.1

Д1
.2

Д1
.1

Д1
.2

M140
Q=1000Вт M140

Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1600Вт

M140
Q=1600Вт

M140
Q=1600Вт

Бш-5 Бш-6

Бш-7

Бш-10

Бш-1

Бш-2

Бш-9

Бш-8

Бш-3

2∅15

2∅20

2∅20

2∅20

2∅20

2∅15

2∅15

2∅25

Эргэлтийн насос 0.5м3/ц,
H=6м, 220V, 1.5kW

Нам даралт болон цахилгаан
хосолсон зуух 15kW

Бш-4

M140
Q=1000Вт
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:100

 АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

5

М1:100

Д/
д

1-Р ДАВХРЫН
ӨРӨӨНИЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

талба
й т2

шал
ны

төрө
л

1 Үүдний хэсэг 23.2 паркет

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8 паркет

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1 паркет

4 Техникийн өрөө 3.6 плита

5 Халуун усны өрөө 3.2 плита

6 Саун 4.0 плита

7 Халуун усны өрөө 4.5 плита

8 Халуун усны өрөө 3.6 плита

9 Халуун усны өрөө 3.6 плита

НИЙТ
51.600

0 0.0

X1 X2

10000

60
00

001

004 005

007 008 009

002

006

003

С-1
200х200h

P2
00

P2
00

P2
00

С-1
200х200h P2

00

P2
00

С-1
250х200h

С-1
300х200h

С-1 сэнс
RP50-25/22-4D

L=1040м3/цаг, P=220Па
U=380В, N=0.59кВт

P200

Таазаар

EС-1
100х100h

P150

Таазаар

Таазаар
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

ХАЛААЛТЫН  СИСТЕМИЙН ТОЙМ

6

ХЭСЭГЛЭЛ-2
Д1.1

Д1.2
Д1.1

Д1.2

Д1.1
Д1.2

Д1
.1 Д1
.2

Д1
.1 Д1

.2

Тэлэлтийн
  сав 10л

Эргэлтийн насос
0.5м3/ц, H=6м,
220V, 1.5kW

Нам даралт болон цахилгаан
хосолсон зуух 15kW

2Ф32

Бш-1

Бш-2

Бш-3

Бш-4 Бш-5

Бш-6

Бш-8

Бш-9Бш-10

Бш-7

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1600Вт

2∅15

2∅20

2∅20
2∅20

2∅25
M140
Q=1000Вт

M140
Q=1600Вт

M140
Q=1600Вт

M140
Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт M140

Q=1000Вт

M140
Q=1000Вт

2∅15

ХЭСЭГЛЭЛ-1

Д1.2
dy32

Д1.1
dy32

Бөмбөлгөн
хаалт 2dy20

Зардал тохируулах
балансын хаалт

2dy20

Ус юүлэх
 хаалт 2dy15

Д1.1
dy20
Д1.2
dy20

Хэсэглэл-2

Халаалтын зуухны
узелээс

Зардал тохируулах
балансын хаалт

2dy25

Ус юүлэх
 хаалт 2dy15

Бөмбөлгөн
хаалт 2dy25

Д1.1
dy25
Д1.2
dy25

1. Ган радиатор
2. Термостать
3. Бөмбөлгөн хаалт, ниппель,
холбох хэрэгсэл
4. Отвод
5. Ган хоолой

Хэсэглэл-1

4

5

3

2 1 Хий
авагч

Хэсэглэл-1
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1 8765432
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     07

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Адъяасүрэн

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Б.Адъяасүрэн

Б.Бадрал
Зургийн дугаар :

     ХАС-

 АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

 АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

7

С-1
200х200h

С-1
250х200h

С-1 сэнс
RP50-25/22-4D

L=1040м3/цаг, P=220Па
U=380В, N=0.59кВт

P20
0

P20
0

P20
0

P20
0

P20
0

P200

P200

Таазаар

Таазаар

С-1
200х200h

С-1
300х200h

Давхар
дулаалгатай

1. Агаар сэлгэлтийн хоолой. Ф150
2. Үл буцаах хавхлага. Ф150
3. Сэнсний хайрцаг.
4. N=40вт

Тайлбар
 Ариун цэврийн өрөөний сэнс

1

2

3

4
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Байршил: Завхан аймаг, Улиаст сум, Өлзийт багт баригдах
"Халуун ус"-ны барилга

Ажлын зураг
 ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН

ХЭСЭГ-ХТ, ДГ

Улаанбаатар хот
      2024 он

ЕГ Шифр: .........

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот Утас: 86001619



Хуудас Зургийн нэр Тайлбар

ХТ-1 ХТ, ДГ зургийн иж бүрдэл жагсаалт

ХТ-2 Тайлбар бичиг

ХТ-3 Mатериалын түүвэр

ХТ-4 0.4кВ-ийн тооцооны үндсэн бүдүүвч

ХТ-5 Гэрэлтүүлэг, унтраалга, штепсель залгуурын үзүүлэлт, таних
тэмдэг

ХТ-6 Ãýðýëò¿¿ëýã, óíòðààëãà, øòåïñåëü çàëãóóðûí маяг

ХТ-7 Хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

ХТ-8 Штепсель залгуурын байгуулалт

ХТ-9 Ïîòåíöèàëèéã òýãøèòãýõ, ãàçàðäóóëàõ áàéãóóëàìæèéí òîéì

ХТ-10 Аянга хамгаалалтын буулт бэхэлгээний хэсэглэлүүд

ХТ-11 Аянга хүлээн авах торны хэсэглэлүүд

ХТ-12 Аянга хамгаалалтын байгуулалт

ДГ-1 Дотор гэрэлтүүлгийн байгуулалт

ХТ, ДГ зургийн иж бүрдэл жагсаалт

Òýìäýãëýãýý Íýð

Áайгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг ÁÍáÄ 23-02-08

ÁÄ 43-103-08 Áарилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын 
зураг төсөл зохиох заавар 

Îрон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах 

ÁÄ 43-102-07

Öахилгаан байгууламжийн дүрэм ÁÄ 43-101-03

Òàéëáàð

Орон сууц, нийтийн барилгын байгалийн гэрэлтүүлэг ÁÄ 31-112-11

Хавсарсан ба иш татсан баримт бичгийн жагсаалт

Үзүүлэлтийн нэрД/д

1

2

3

Сүлжээний хүчдэл

Хэмжих нэгж Тоон утга

380/220BВольт

I оролт ЕС.1

Хүчдэлийн максимум алдагдал

кВт

%

42.31 35.96

1.8

Үндсэн үзүүлэлтүүд

A

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

1 8765432

1 8765432 A3

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ, ДГ зургийн иж бүрдэл жагсаалт

ХТ-1



Òàéëáàð
Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт  баригдах "Халуун ус"-ны барилгын цахилгааны хэсгийн ажлын зураг төслийг хийж

гүйцэтгэхдээ барилга архитектур, технологи, сан техникийн хэсгийн даалгаврыг үндэслэн, олон нийтийн барилгын цахилгааны зураг төсөл
зохиох БД43-102-07 болон цахилгаан төхөөрөмж байгууламжийн лүрэм БД43-101-03-ын дагуу хийж гүйцэтгэв.
Öàõèëãààí õàíãàìæ

Öàõèëãààí õýðýãëýã÷èä íü öàõèëãààí õàíãàìæèéí íàéäâàðòàé àæèëëàãààíû III çýðýãò îðîõ ó÷èð òýæýýëèéã ã¿í ãàçàðäóóëñàí
íåéòðàëüòàé êàáåëü шугмаар øóãàìààð òýæýýíý. Îðîëòîíä îðîëò õóâààðèëàëòûí ìàÿãèéí ñàìáàðûã коридорын үүдний хэсэгт áàéðëóóëñàí áà
öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷íèé òîîöîîã ñàìáàðò òàâüñàí èäýâõèò ÷àäëûí òîîëóóðûí íèéëáýðýýð òîîöíî.
Îðîëòûí áà õóâààðèëàõ ñàìáàðóóä

Îðîëò õóâààðèëàëòûí ñàìáàðm òýæýýëèéí øóãàì, ãýðýëò¿¿ëãèéí ñ¿ëæýýã õàìãààëàõ çîðèëãîîð  ÂÀ47-100, ÂÀ47-29, АД-12 ìàÿãèéí
àâòîìàòóóä áîëîí öýíýã øàâõàã÷ ОПС1-С/4 òîíîãëîãäñîí áîëíî.
Òýæýýëèéí áà ãðóïïûí øóãàì.

Гэрýëò¿¿ëãèéí ãðóïïèéí øóãаìанд ÏÂ-660 ìàðêèéí óòñûã õàíà, таазаар хар хуванцар õîîëîéä ñ¿âëýæ далд òàâèíà.    
Øòåïñåëü çàëãóóðûí ãðóïïèéí øóãàìä ÏÂ-660 ìàðêèéí óòñûã õàíа, øàëààð хуванцар õîîëîéä ñ¿âëýæ äàëä òàâèíà.

Äîòîð ãýðýëò¿¿ëýã
Ãýðýëò¿¿ëãèéí ñ¿ëæýýíèé õ¿÷äýë 380/220Â.
Çàñâàðûí ãýðýëò¿¿ëãèéí õ¿÷äýë 36Â.
Ãýðýëò¿¿ëãèéã ÁÍáÄ 23-02-08-ûí äàãóó åðºíõèé áà àæëûí áàéðíû çîðèóëàëòààð òºëºâëºæ. Ãîë ãàðöàíä "ÅXIT" ãýðýëò¿¿ëýã÷èä

òîíîãëîñîí áîëíî.
Óíòðààëãóóäûã øàëíààñ 1.5ì-èéí, ðîçåòêóóäûã 0.3ì-èéí, ариун цэврийн өрөөнд 1.2м-ийн ºíäºðò тус тус òîíîãëîíî.

Õ¿÷èò òºõººðºìæ.
Õ¿÷èò òºõººðºìæèéí öàõèëãààí õýðýãëýã÷äýä ñàëõèâ÷èéí õºäºëã¿¿ð, òîíîã òºõººðºìæ¿¿ä, õóâààðèëàõ ñàìáàðóóä îðíî. Óãñðàëòûã

¿éëäâýðýýñ èðýõ çààâðûí äàãóó ã¿éöýòãýõ øààðäëàãàòàé.
Óòàñ, õîîëîéí õºíäëºí îãòëîëыг ñàìáàðûí òîîöîîíû á¿ä¿¿â÷ýýñ ¿ç!

Ãàçàðäóóëãà áà àÿíãà õàìãààëàëò.
  Óã áàðèëãûí äýýâðèéí äýýã¿¿ð 8ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé óòñààð àÿíãûí ã¿éäýë õ¿ëýýí авах òîðûã òàòàæ aÿíãûí ã¿éäýë
äàìæóóëàã÷èéã 12ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìðººð õèéæ áàðèëãûí õàíûí äàãóó áóóëãàæ, ãàäíà ãàçàðäóóëãûí áîñîî ýëåêòðîäòîé õîëáîæ
ºãíº.

Öàõèëãààí ñàìáàðт 25õ4 ìì-èéí цайрдсан òóóçàí òºìðººð äîòîð ãàçàðäóóëãûí õ¿ðýýã øàëíààñ 0.5ì-èéí ºíäºðò õèéæ ºã÷, ãàäíà
ãàçàðäóóëãûí õ¿ðýýòýé  õîëáîæ ºãíº.

Ãàäíà ãàçàðäóóëãûí õ¿ðýýã 40*4ìì-èéí цайрдсан òóóçàí òºìðººð, ýëåêòðîäûã 50*50*5ìì-èéí цайрдсан áóëàí òºìðººð õèéæ ºãºõ áà
ãàäíà ãàçàðäóóëãûí ýñýðã¿¿öëèéí õýìæýý 4 Îì-îîñ õýòðýõã¿é áàéõ øààðäëàãàòàé.

Äýýâýð äýýð ãàðñàí ñàëõèâ÷, óñ çàéëóóëàõ øóãàìíû õîîëîé ìåòàëë ýëåìåíò¿¿äèéã àÿíãà õ¿ëýýí àâàã÷òàé õîëáîæ ºãíº.
Õýò õ¿÷äëýýñ òîíîã òºõººðºìæèéã õàìãààëàõ çîðèëãîîð îðîëòûí ñàìáàð áîëîí õóâààðèëàõ ñàìáàðóóäàä ÎÏÑ1-B/4 ìàÿãèéí öýíýã

øàâõàã÷ òóñãàâ.
Á¿õ óãñðàëòûí àæëûã ÁÄ43-101-03, ÁÍáÄ 3.05.06-90-ûí äàãóó õèéæ ã¿éöýòãýâýë çîõèíî.

Тайлбар бичиг
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Тайлбар бичиг
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Д/д Нэр Маяг Хэм
нэгж Тоо Тайлбар

1

Хүчний хуваарилах самбар.1 IP>30,
1000*650*250мм хэмжээтэй.
а/ Оролтонд автомат
 BA88-32 3P Ip-100A-1ш
б/ Шугаманд автомат
BA47-29 1P Ip-16A-1ш, BA88-32 3P Ip-50A-1ш,
BA88-32 3P Ip-25A-1ш, BA47-29 2P Ip-20A-3ш,
BA47-29 3P Ip-20A-2ш,  АД-12 2Р 25А 30mА-2ш,
АД-12 2Р 25А 10mА-1ш.
в/Èäýâõèò ÷àäëûí ýëåêòðîí òîîëóóð 400Â, 5À-1ø
г/ Ã¿éäëèéí òðàíñôîðìàòîð ТТИ-А(100)/5-3ø
д/Мульмитер DMT-2S3-2ш
е/Хяналтын чийдэн 220В, 8Вт-2ш
ё/ Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4-4ш
ж/ Гал хамгаалагч ПВЦ Ip-63A-3ш

Ком 1 XС.1

2
1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй, цэнэг хуримтлууртай,
хана таазанд тавих ослын EXIT гэрэлтүүлэгч, IP-65 ш 1

3
25Вт чадалтай диодон чийдэнтэй, цэнэг хуримтлууртай,
хана таазанд тавих ослын гэрэлтүүлэгч, IP-65 ш 1

4
26Âò ÷àäàëòàé эрчим хүчний хэмнэлттэй ÷èéäýíòýé
òààçàíä òàâèõ ãýðýëò¿¿ëýã÷ IP-54 ЭГ4 ш 1

5
26Âò õ¿ðòýë ÷àäàëòàé эрчим хүчний хэмнэлттэй
÷èéäýíòýé хана, таазанд òàâèõ ãýðýëò¿¿ëýã÷ IP-54 ЭГ3 ш 1

6
26Âò ÷àäàëòàé лед ÷èéäýíòýé
òààçàíä òàâèõ хамгаалагдсан ãýðýëò¿¿ëýã÷ IP-44 ЭГ1 ш 6

7
36Âò ÷àäàëòàé лед ÷èéäýíòýé
òààçàíä òàâèõ ãýðýëò¿¿ëýã÷ IP-20 ЭГ2 ш 5

8
Далд òàâèõ åðäèéí 1 даралтат óíòðààëãà
250Â, 15À, Ip20 ш 5

9 Ìºí õî¸ðëîñîí óíòðààëãà 250Â, 15À, Ip20 ш 3

10
Äàëä òàâèõ ãàçàðäóóëãûí êîíòàêòòàé õàíàíä
òîíîãëîõ øòåïñåëü çàëãóóð 250Â, 15À ш 3

11
250Â-ûí õ¿÷äýëòýé óñ ÷èéãíýýñ õàìãààëàãäñàí
ãàçàðäóóëãûí êîíòàêòòàé õàíàíä äàëä òîíîãëîõ øòåïñåëü
çàëãóóð. 1*15À, IP44

ш 1

12 Óíòðààëãà ðîçåòêà ил òàâèõ õàéðöàã ÊÓÂ-1Ì ш 12

13 Уòàñ ñàëáàðëàõ õàéðöàã ш 6

14
1*2.5 ìì2 õºíäëºí îãòëîëòîé çýñ ãîëòîé гал дэмждэггүй
ПВХ òóñãààðëàã÷òàé óòàñ ÏB-660 м 180

15 Ìºí 1*4 ìì2 ÏB-660 м 350

16 Ìºí 1*6 ìì2 ÏB-660 м 100

17 Ìºí 1*25 ìì2 ÏB-660 м 85

18 Óÿí хуванцар õîîëîé ô16 м 60

19 Óÿí хуванцар õîîëîé ô20 м 80

20 Óÿí хуванцар õîîëîé ô25 м 60

21 Óÿí хуванцар õîîëîé ô50 м 20

22 Хуванцар õîîëîéн булан ô16 ш 18

23 Хуванцар õîîëîéн булан ô20 ш 24

24 Хуванцар õîîëîéн булан ô25 ш 18

25 Хуванцар õîîëîéн булан ô50 ш 6

26 Хуванцар õîîëîéí ìóôò ô16 ш 12

27 Хуванцар õîîëîéí ìóôò ô20 ш 16

28 Хуванцар õîîëîéí ìóôò ô25 ш 12

29 Хуванцар õîîëîéí ìóôò ô50 ш 4

30 Төмөр õîîëîé ô25 м 30

31 Төмөр õîîëîé ô50 м 10

32 Төмөр õîîëîéн булан ô25 ш 9

33 Төмөр õîîëîéн булан ô50 ш 3

34 Төмөр õîîëîéí ìóôò ô25 ш 6

35 Төмөр õîîëîéí ìóôò ô50 ш 2

36 Цайрдсан тóóçàí òºìºð. 25*4ìì м 13

37 Цайрдсан тóóçàí òºìºð. 40*4ìì м 65

38 Цайрдсан бóëàí òºìºð. 50*50*5ìì å-4ì ш 6

39 8ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìºð м 36

40 12ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìºð м 8

41 Ф12ìì-èéí хасах хавчаар ш 4

42 Ф8ìì-èéí хавчаар ш 18

43 Тусгаарлагч дэр ш 18

Mатериалын түүвэр

Mатериалын түүвэр
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

XС Хуваарилах самбар
УС.. -  Удирдлагын самбар
ШЗ.. -  Штепсель залгуур
АДХ -  Агаарын дулаан хөшиг

1-ð äàâõàð

Îðîëò.1
ÃÖ çóðàã ¿ç.

Wh Iн-5A

Iн-125A
Ip-100ABA88-32 3P

ãð.1 ãð.2

100/5
ÒÒÈ-À

Ðñ-47.27êÂò
Ðò-31.53êÂò

XÑ.1

Iò-60.05A

Up< 2.0kV

ÎÏÑ1-Â/4

Imax-60kA
Isn-30kA

Uc-440V

V A
Мультиметр
DMT-2S3 ПВЦ

Ip-63A

êÂò
òýìäýã-

äèàìåòð

Ìàãèñòðàëü áà ãðóïïèéí øóãàì

Õ¿÷äëèéí
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ìàÿã 
Äàìæóóëàã÷èéí

ìÀëýãýý êÂò*ì %

Òîîöîîíû

Á¿ä¿¿â÷ äýýðõè áè÷ëýãèéí òýìäýãëýãýýíèé äýñ äàðààëàë.

Òîîöîîíû
à÷ààëàë

Øóãàìûí
Óðò

Òàéëáàð.

Ìîìåíòã¿éäýë àëäàãäàë òîî õºíäëºí
Õîîëîéí
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

Ó1

Ó2

ДÃ2

Р1

Р2

ДГ1

ЭÃ6

ЭÃ5
Wh

V A

ЭÃ8

ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч "EXIT"

ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

1 даралтат ердийн унтраалга /далд/

2 даралтат ердийн унтраалга /далд/

Газардуулгын контакттай штепсель залгуур

Газардуулгын контакттай штепсель залгуур

Хананд 2400мм

Хананд 2400мм

Хананд

Хананд 1.0-1.5 м

Хананд 1.0-1.5 м

Хананд 0.3 м

Хананд 1.2 м

Таних
тэмдэг Нэр Марк Угсралт Чийдэн Хүчдэл Хамгаалалтын

зэрэг
Тайлбар

8Вт

2*12Вт

26Вт

15А

15А

15А

2*10А

220V

220V

220V

250V

250V

250V

250V

IP42

IP42

IP54

IP20

IP20

IP20

IP44

Тэмдэглэгээ Нэр

Ерөнхий болон хүчний хуваарилах самбар

Wh: Идэвхит чадлын электрон тоолуур

TTN: Гүйдлийн трансформатор

Газардуулгын гүйдэл илэрүүлэгчтэй автомат

Ердийн 1Ф, 3Ф-ын автомат

Ердийн 1Ф-ын автомат

ПН: маягийн гал хамгаалагч

Мультиметр

ОПС-В/4 маягийн цэнэг шавхагч

Тэнхлэгийн сэнс 0,4кВт, 1,29кВ

Дамжуулагчйин тоо

Гэрлийн хуваарилах самбар

Гэрэлтүүлэг, унтраалга, штепсель залгуурын үзүүлэлт, таних тэмдэг

Д/д

Таазанд 36Вт 220V IP20

ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Таазанд 26Вт 220V IP44

ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Таазанд 26Вт 220V IP54ЭÃ1

ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Гэрэлтүүлэг, унтраалга, штепсель залгуурын үзүүлэлт, таних тэмдэг
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Ó1 Ó2

Р1 Р2

Тэмдэглэл:

1. Зарим гэрэлтүүлэг нь бодит байдал дээр өөр байж болно.

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Эрчим хүчний хэмнэлттэй
чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

1даралтат ердийн унтраалга 2даралтат ердийн унтраалга

Газардуулгын контакттай
штепсель залгуур

Газардуулгын контакттай
штепсель залгуур

8Вт 2*12Вт

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч "EXIT"

Хананд 2500мм тоноглох

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-42

Хананд 2400мм тоноглох

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-42

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнтэй

Хана, таазанд тоноглох

Хамгаалалт IP-54

Цутгамал хөнгөн цагаан бүрхүүлтэй

1 даралтат ердийн унтраалга/Далд/

Хананд 1.0-1.5м

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-20

Хананд 1.0-1.5м

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-20

2 даралтат ердийн унтраалга/Далд/

Газардуулгын контакттай штепсель залгуур

Хананд 0.3м

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-20

Газардуулгын контакттай штепсель залгуур

Хананд 0.8-1.2м

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-44

26Вт 81.5 32

81.5

81.5

81.5

32

79

117.5

40 63.5

68 80

50
45

Ãýðýëò¿¿ëýã, óíòðààëãà, øòåïñåëü çàëãóóðûí маяг
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ЭГ3

Таазанд тоноглох

Хөнгөн цагаан бүрхүүлтэй

Хамгаалалт IP-44

26Вт

ЭГ1Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

36Вт

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Таазанд тоноглох

Пластмассан бүхүүлтэй

Хамгаалалт IP-20

ЭГ2

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Ãýðýëò¿¿ëýã, óíòðààëãà, øòåïñåëü çàëãóóðûí маяг

Таазанд тоноглох

Хөнгөн цагаан бүрхүүлтэй

Хамгаалалт IP-54

ЭГ4

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

26Вт

Эрчим хүчний хэмнэлттэй
чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч

Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнтэй
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-7

Хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

001

004

005

007 008

009

002

006

003

X1 X2

Y1

Y2

10000.0

60
00

.0

Д/д ӨРӨӨНИЙ
ТОДОРХОЙЛОЛТ

талбай
т2

1 Үүдний хэсэг 23.2

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1

4 Техникийн өрөө 3.6

5 Халуун усны өрөө 3.2

6 Саун 4.0

7 Халуун усны өрөө 4.5

8 Халуун усны өрөө 3.6

9 Халуун усны өрөө 3.6

НИЙТ 51.6000

XС.1

Нам даралт болон цахилгаан
хосолсон зуух 15kW

Эргэлтийн насос 0.5м3/ц,
H=6м, 220V, 1.5kW

Хэрэгцээний халуун усны бойлер
WGJ-S 1000л k=6квт
Хэрэглээний цэвэр усны өргөлтийн насос
BLT2-2  H=10м  Q=3.2м3/ц  К=0.37квт
Хэрэгцээний халуун усны өргөлтийн насос
BWJ2-2 H=13м Q=2.0м3/ц К=0.37квт

УÑ-ЭН
1.5кВт
УÑ-ЦахЗ
30.0кВт

УÑ-ХалБ
6.0кВт
УÑ-ЦУӨН
0.74кВт
УÑ-ХУӨН
0.74кВт

XÑ.1-ãð2

XÑ.1-ãð4

XÑ.1-ãð3

XÑ.1-ãð5 XÑ.1-ãð6

Гадна газардуулгын хүрээнд холбоно
40*4мм цайрдсан туузан төмөрт

Гадна газардуулгын хүрээнд холбоно
40*4мм цайрдсан туузан төмөрт

ÃÖ çóðàã ¿ç
Ãàäíà öàõèëãààíû îðîëò.1

М1:50

Хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт
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Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-8

Штепсель залгуурын байгуулалт

001

004

005

007 008

009

002

006003

X1 X2

Y1

Y2

10000.0

60
00

.0

Д/д ӨРӨӨНИЙ
ТОДОРХОЙЛОЛТ

талбай
т2

1 Үүдний хэсэг 23.2

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1

4 Техникийн өрөө 3.6

5 Халуун усны өрөө 3.2

6 Саун 4.0

7 Халуун усны өрөө 4.5

8 Халуун усны өрөө 3.6

9 Халуун усны өрөө 3.6

НИЙТ 51.6000

XС.1

С-1
0.59h-0.3м

h-0.3м

h-0.3м

h-1.2м

10
00

.0

10
00

.0

17
00

.0 XÑ.1-ãð9

XÑ.1-ãð10

XÑ.1-ãð8 XÑ.1-ãð7

Штепсель залгуурын байгуулалт

М1:50
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2

1

2

1 2

2

Ì8 Áîëòîí õîëáîîñ

Õààëòûí òîéðóóëæ õîëáîõ

Õîìóò ñòàëü 25õ4

Ñòàëü 25õ4

Áîëòîí õîëáîîñ Øàòàíä

Ä¿¿æèí
òààçíû òºìºð

àðìàòóð

Ãýðëèéí òºìºð àðìàòóð

ÃÑ-Ãýðëèéí ñàìáàð
(Äàâõàðò)

Êàáåëèéí òàâèóð

Âåíòêàìåðèéí
ñàëõèâ÷èéí ñèñòåìèéí

õîîëîé

Áîëòîí õîëáîîñ

Ìåòàëë õàéðöàã

Áîëòîí õîëáîîñ

Áîëòîí õîëáîîñ

Óñàí õàíãàìæ

Øóãàìûí îðîëò

Õàëààëò

   1- Õàìãààëàëòûí íîéëü óòàñ, PE (êàáåëèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé 5 äàõü óòàñ)
2- Ïîòåíöèàëü òýãøèòãýõ ñèñòåìèéí óòàñ, ÂÂÃ-1x25ìì2 (øàð-íîãîîí)

Çýñ 100x6

Ãàäíà öàõèëãààíû
îðîëò 1;2

Ãàí òóóç 40x4ìì

Áîñîî ãàçàðäóóëã÷,
40x40x4ìì, 4.0ì

ÕÑ-Õóâààðèëàõ
 ñàìáàð

Áîëòîí õîëáîîñ

Áàðèëãûí ìåòàëë õèéö

Ãàçàðäóóëã÷,
ãàí òóóç, 40x4ìì, 0.7ì ã¿íä

Ãàãíóóðàí õîëáîîñ

Ã¿éäýë çàéëóóëàã÷
 ãàí óòàñ, 25x4ìì

Çýñ 100x6

1

Öàõèëãààí
òîíîã òºõººðºìæ

                                  Òàéëáàð
Óã áàðèëãûí ãàçàðäóóëãûí õýñãèéí çóðàã òºñëèéã áàðèëãà àðõèòåêòóðûí

áàéãóóëàëòûã ¿íäýñëýí ÁÄ43-103-08 áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ íîðì ä¿ðìèéí äàãóó ã¿éöýòãýâ.
Òºñºëä ãàçàðäóóëãûã ã¿í ãàçàðäóóëñàí íåéòðàëüòàé TN-C-S ãàçàðäóóëãûí ñèñòåìýýð

õèéâ. Õóâààðèëàõ ñàìáàðóóäàä õàìãààëàëòûí óòàñ (PE) õîëáîõîä çîðèóëñàí áîëòòîé
íýìýëò çýñ øèí óãñàðíà.

Ãàçàðäóóëãûí äîòîð õ¿ðýýã 25x4ìì-èéí ãàí òóóçààð øàëíû ò¿âøèíãýýñ 0.5ìì ºíäºðò õàíàíû
äàãóó çàéã¿é ýñâýë äàëä õèéæ ºãíº.

Ýñýðã¿¿öýë õýìæèõ ¿¿äíýýñ ãàçàðäóóëãûí åðºíõèé øèí (ÃÅØ) äýýð ãàçàðäóóëãûí
äàìæóóëàã÷èéã ñàëãàõ áîëîìæ á¿ðä¿¿ëýõ. Ýíýõ¿¿ ñàëãàëòûã çºâõºí áàãàæ õýðýãñëèéí
òóñëàìæòàéãààð ã¿éöýòãýõýýð õèéöëýõ áà ìåõàíèê òàëààñ áàò áºõ áà öàõèëãààí õýëõýýíèé
òàñðàëòã¿é áàéäëûã õàíãàñàí áàéíà.

Õýñýãëýë-1

Õýñýãëýë-1

S=PEN

50 50 40 25 25 5515

30
60

26

6

60

26

4012

10
0

6,5f

11f 7f

Ãàçàðäóóëãûí åðºíõèé øèí
50õ5ìì2 õºíäëºí îãòëîëòîé çýñýýð ã¿éöýòãýíý.

4 í¿õ

4 
í¿

õ

4 
í¿

õ

L1
L2
L3
N
PE

ÎÑ-01(OC-02;OEC-01)

2-ð àíãèëëûí õîëáîëò

2-ð  àíãèëëûí  õîëáîëò

Ãàçàðäóóëãûí
åðºíõèé øèí

¯ëýýõ

Tºâëºðñºí áèø  àãààðæóóëàëòûí  ñèñòåìèéí ñàëáàð
øóãàì

Ñîðîõ

2-àíãèëëûí õîëáîëò

Ãàçàðäóóëãûí äîòîð õ¿ðýý,
ãàí òóóç, 25x4ìì

1

 ÄÑ-Äàâõðûí ñàìáàð
(Äàâõàðò)

AÑ-àéëûí ñàìáàð

1

1

Ãýðëèéí òºìºð àðìàòóð

Àðèóí öýâðèéí ºðººíèé ïîòåíöèàëèéã
òýãøèòãýõ
 íýìýëò øèíòýé õàéðöàã(XT-12- ийг ¿з!)

2-ð àíãèëëûí  õîëáîëò

ÃÎÑÒ 100x6

ВВГ 1х4

ÃÎÑÒ10434

ÂÂÃ 1x4

ÃÎÑÒ 10434

ÐÅ

РЕ

ВВГ 1х25

ГОСТ 10434

ÃÎÑÒ 100x6

ÃÎÑÒ 10434

ÃÅØ

Ïåðåìû÷êà

ÏÂ3 1x25

ÃÎÑÒ 10434

Âèáðîçàùèòíàÿ âñòàâêà

ÐÅ

РЕ

ÏÂ 2,5

2-ð àíãèëàëûí  õîëáîëò

E

Ïîòåíöèàëèéã òýãøèòãýõ, ãàçàðäóóëàõ áàéãóóëàìæèéí òîéì

Ïîòåíöèàëèéã òýãøèòãýõ, ãàçàðäóóëàõ áàéãóóëàìæèéí òîéì

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-9
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480
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Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-1

Хэсэглэл-3

Хэсэглэл-7

Хэсэглэл-5

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-4

Хэсэглэл-7
Хэсэглэл-5

Хэсэглэл-6

Хэсэглэл-3

Хэсэглэл-2

Хэсэглэл-1

Хэсэглэл-4

Электрод

Электродын цохилтот хошуу

Цайрдсан туузан төмөр

Холболтын хомут

Электрод

Электродын холболтын муфт

Электрод

Холболтын хомут

Цайрдсан туузан төмөр

Цайрдсан бөөрөнхий төмөр

Суурийн хамгаалалтын төмөр

Бэхлэгч

Цайрдсан бөөрөнхий төмөр

Цайрдсан туузан төмөр

Цайрдсан бөөрөнхий төмөр

Бэхлэгч

ХЭСЭГЛЭЛ 1-1

Аянга хамгаалалтын буулт бэхэлгээний
хэсэглэлүүд

Аянга хамгаалалтын буулт бэхэлгээний хэсэглэлүүд

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-10
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Аянга хүлээн авах торны хэсэглэлүүд

1,5м-ээс ихгүй

1

3

2

3

4

3

Поз. Тэмдэглэгээ Нэр

  1
  2
  3
  4

Бөөрөнхий цайрдсан төмөрRD 8 FT (арт. 5021081)
Тусгаарлагч дэр165 MBG 8 (арт. 5218691) 
Холбогч Vario 249 8-10 ST (арт. 5311500)
Компенсатор алюминиевый172 AR (арт. 5218926)

Поз. Тэмдэглэгээ Нэр

  1
  2
  3
  4

Бөөрөнхий цайрдсан төмөр
Хөндийрүүлэгч гүүр (холбогч)
Холбогч даралтат хавтантай

  5 Олон төрөлт хавчаар (бөөрөнхий)
Холбогч Vario

RD 8 FT (арт. 5021081)
288 DIN (арт. 5320712)
5001 N-FT (арт. 5304164)
249 8-10 ST (арт. 5311500)
324 S-FT (арт. 5326303)

2 3

5

1

4

Узел 1

Узел 1

Аянга хүлээн авах торны хэсэглэлүүд

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-11



Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб : Огноо :
       2024

Хуудас :
     12

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням Зургийн
дугаар :Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

ХТ-12

Аянга хамгаалалтын байгуулалт
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Тусгаарлагч дэр

Àÿíãûí ã¿éäëèéí áóóëò
ô-12ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìºð

Àÿíãûí ã¿éäëèéí áóóëò
ô-12ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìºð

Ãàäíà ãàçàðäóóëãûí õ¿ðýý
40*4ìì цайрдсан òóóçàí òºìºð

Ãàäíà ãàçàðäóóëãûí õ¿ðýý
40*4ìì цайрдсан òóóçàí òºìºð

Àÿíãûí ã¿éäýë õ¿ëýýí àâàã÷
8ìì-èéí цайрдсан áººðºíõèé òºìºð

Áîñîî ýëåêòðîä
Цайрдсан бóëàí òºìºð
50*50*5 e-4.0ì

4000.04000.0

Áîñîî ýëåêòðîä
Цайрдсан бóëàí òºìºð
50*50*5 e-4.0ì

4000.0 4000.0

Аянга хамгаалалтын байгуулалт
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ДГ-1

Инженер

Улаанбаатар хот. Хан-Уул дүүрэг
7- хороо 208 тоот
Утас: 86001619

Гүйцэтгэсэн

Шалгасан

ЕГ Шифр : Масштаб :
          М1:50

Огноо :
       2024

Хуудас :
     1

Үе шат :

ТГ Шифр :

Б.Болор-Эрдэнэ

Б.Балжинням
Зургийн дугаар :

Б.Болор-Эрдэнэ

Завхан аймаг, Улиастай сум, Өлзийт багт баригдах
ХАЛУУН УСНЫ БАРИЛГА

001

004 005

007 008 009

002 006003

X1 X2

Y1

Y2

10000.0

60
00

.0

Д/д ӨРӨӨНИЙ
ТОДОРХОЙЛОЛТ

талбай
т2

1 Үүдний хэсэг 23.2

2 Хүлээлгийн хэсэг 3.8

3 Ариун цэврийн өрөө 2.1

4 Техникийн өрөө 3.6

5 Халуун усны өрөө 3.2

6 Саун 4.0

7 Халуун усны өрөө 4.5

8 Халуун усны өрөө 3.6

9 Халуун усны өрөө 3.6

НИЙТ 51.6000

200ëê

XС.1

аб

аб

а

б

б б б

а

б

аб

а

б
1ЭГ1 3.0

1ЭГ1 3.0
1ЭГ1 3.0

1ЭГ1 3.0
1ЭГ1 3.0

1ЭГ1 3.0

1ЭГ3 2.5

4ЭГ2 3.0

1ЭГ2 3.0

1ЭГ4 2.8

XÑ.1-ãð1
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