
Хуудасны нэр Хуудасны марк Масштаб

Нүүр хуудас - -
Тайлбар бичиг БА-1 M1:NONE
1-р давхрын дотор заслын ажлын тодорхойлолт БА-2 M1:NONE
2-р давхрын дотор заслын ажлын тодорхойлолт БА-3 M1:NONE
3, 4-р давхрын дотор заслын ажлын тодорхойлолт БА-4 M1:NONE
Одоо байгаа байдал БА-5 M1:NONE
Шинээр хийх ажлын материалын түүвэр БА-6 M1:NONE
1-р давхрын хэмжилтийн байгуулалт БА-7 M1:150
2-р давхрын хэмжилтийн байгуулалт БА-8 M1:150
3-р давхрын хэмжилтийн байгуулалт БА-9 M1:150
4-р давхрын хэмжилтийн байгуулалт БА-10 M1:150
Хэмжилтийн огтлол 1-1, 2-2 БА-11 M1:150
Хаалганы түүвэр БА-12 M1:150
1-р давхрын өөрчлөлтийн байгуулалт БА-13 M1:150
2-р давхрын өөрчлөлтийн байгуулалт БА-14 M1:150
3-р давхрын өөрчлөлтийн байгуулалт БА-15 M1:150
4-р давхрын өөрчлөлтийн байгуулалт БА-16 M1:150
Өөрчлөлтийн огтлол 1-1, 2-2 БА-17 M1:150
Өөрчлөлтийн огтлол 1-1, 2-2 БА-18 M1:150
1-р давхрын өөрчлөлтийн шалны байгуулалт БА-19 M1:150
2-р давхрын өөрчлөлтийн шалны байгуулалт БА-20 M1:150
3-р давхрын өөрчлөлтийн шалны байгуулалт БА-21 M1:150
4-р давхрын өөрчлөлтийн шалны байгуулалт БА-22 M1:150
1-р давхрын өөрчлөлтийн таазны байгуулалт БА-23 M1:150
2-р давхрын өөрчлөлтийн таазны байгуулалт БА-24 M1:150
3-р давхрын өөрчлөлтийн таазны байгуулалт БА-25 M1:150
4-р давхрын өөрчлөлтийн таазны байгуулалт БА-26 M1:150
Өөрчлөлтийн хаалганы түүвэр БА-27 M1:50
Өөрчлөлтийн шилэн ханын түүвэр БА-28 M1:50
Тайзны хэсэгчилсэн байгуулалт, огтлол 1-1, 2-2 БА-29 M1:50
Ариун цэврийн өрөөний дэлгээс БА-30 M1:50
Ариун цэврийн өрөөний дэлгээс БА-31 M1:50

Технологийн байгуулалт
1-р давхрын технологийн байгуулалт ТХ-01 M1:100
2-р давхрын технологийн байгуулалт ТХ-02 M1:100
3-р давхрын технологийн байгуулалт ТХ-03 M1:100
4-р давхрын технологийн байгуулалт ТХ-04 M1:100

Х-1

ГД-1
БА-01

АРХИТЕКТУРЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Хаалганы дугаар

ШХ-1

БШГ-1

- Шилэн ханын дугаар

- Хэсэглэл, хэс/байгуулалтын дугаар
- Хуудасны дугаар

A1 - Өрөөний дугаар

0.00

0.00

- Байгуулалт дээр түвшин заах
тэмдэглэгээ

- Огтлол, нүүр тал дээр түвшин
заах тэмдэглэгээ

400x550
▼ 1.10

- Нүхний урт, өргөн
- Шалнаас нүх хүртэлх өндөр /м/

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ ТАЙЛБАР БИЧИГ

M1:NONE

БА -01

БХ-1 - Буулгах хаалганы дугаар

- Буулгах шилэн ханын дугаар

АЖЛЫН ЗУРАГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ
"Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо"-ны эдэлбэр газарт хийгдэх
- ................ шифртэй Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны  тойргийн шүүхийн барилгын дотор засварын
ажил-н зураг

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ
Төслийн хүрээнд хүүхэд Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны  тойргийн шүүхийн барилгын

дотор засварын ажил хийх.
Одоо байгаа барилгын хэмжээ тэнхлэгээрээ 4132.47м2, ашигтай талбайн 3900м2 байна.

Уг төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдэнэ.
Одоо байгаа барилгыг дотор засал  - Шүүх ажиллагаа явуулах зориулалттай барилгын
· Дотор хана 2 давхар гипсэн чулуун хөвөн дулаалгатай байна.
· Дотор хаалгыг модон хаалга, шилэн хаалга, шилэн ханаар солих, шүүгч нарын өрөөлүү нэвтрэх коридорын

хаалга автомат чийптэй хаалга байна, Шүүгч нарын өрөө, шүүх хурлын өрөөнүүд модон хаалгатай байна.
· Одоо байгаа бетон шатыг буулгах.
· 1-4-р давхрын хөргөлт агаар сэлгэлтийн систем, цахилгаан төлөвлөх.
АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ
Тус барилгын засварын шийдлийг Олон нийт иргэний барилга БНбД 31-03-03,  Барилга, байгууламжийн галын
аюулгүйн байдал БНбД 21-01-02, Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНбД 21-02-02,
Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД 30-01-04, БНбД 30-01-04 Заавал мөрдөх 4-р
хавсралт "Галын аюулаас хамгаалах шаардлага", Барилгад хэрэглэх уур амьсгалын үзүүлэлт зэрэг нормуудын
төлөвлөлтийн гол заалт, шаардлагуудад нийцүүлэн төлөвлөсөн.

Засварлах гэж буй барилга нь зоорьгүй, 4 давхар, тэнхлэгээрээ 60.0x13.20 метр 8.80х22 метр хэмжээтэй Г
хэлбэртэй. 1-р давхарт 66.28х7х36 метр өргөтгөл нийт 3753.45м.кв конторын барилга.
Барилга бүтээц:
ХАНА:

Дотор хана нь 120 мм-н  зузаантай чулуун хөвөн дулаалгатай гипсэн хана байна.
ШАЛ:

Плитан шалыг одоо байгаа одоо байгаа гоёлын плитан шалыг 20%-д нөхөж хийнэ. Парикетан шалыг одоо
байгаа шалан дээр шахна.
Дулаан хангамж:

Халаалт агаар сэлгэлтийн системийн тооцоог дараах нөхцөлөөр тооцов.
Гадна агаарын хэм хүйтний улиралд -37.0°С /Б параметр/. Халаалтын систем нь 2 хоолойт доогуур түгээлттэй
дагуу эргэлттэй механик системтэй бөгөөд халаалтын системийн магистирал шугамыг барилгын шалан дээгүүр
зурагт заасан чиглэлд налуутай угсарна. Халаах хэрэгслээр ган регистр төлөвлөв.

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ ТАЙЛБАР БИЧИГ M1:NONE

ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д Үзүүлэлтийн нэр Хэмжих нэгж Үзүүлэлт

1  Давхрын тоо Зоорьгүй,
4 давхар

2
 Барилгын тэнхлэгээр тооцсон талбай
/нормоор/ м² 4132.47

3  Ажлын талбай м² 2064.93
4  Ашигтай талбай м² 3753.45
5  Барилгажилтын талбай м² 1467.11
6  Барилгын эзэлхүүн V м³ 17212.74
7  К1 = S аж / S аш  Коэффициент 0.5501
8  К2 = V / S аш  Коэффициент 4.5858
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Дотор заслын ажлын тодорхойлолтӨрөөний
дугаар Өрөөний нэр

Хаалганы амалгаа Хана Шал Тааз

 Заслын төрөл  Өндөр
/h/

 Заслын төрөл Шалны өнгөлгөө Шалны хөвөө  Заслын төрөл
1-р давхар

2 Угтах хэсэг

Үндсэн цементэн тэгшилгээн дээр
15мм зузаантай 800х800мм гоёлын
плитаг одоо байгаа талбайн 20%-д
хийнэ.

Одоо байгаа гипсэн таазыг засаж
цэвэрлэсний дараа замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе
цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна.

3, 10 Мэдээлэл лавлагааны өрөө,
хурлын хүлээлгийн коридор

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар
гипсэн хананд замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе
цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн цементэн тэгшилгээн дээр
15мм зузаантай 800х800мм гоёлын
плитаг одоо байгаа талбайн 20%-д
хийнэ.

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн
хавтангаар түвшний зөрүүтэй хийж
зурагт үзүүлсний дагаа 3.3м-ийн
түвшинд тааз хийнэ.

 5, 6,
8, 12,
14, 17,
18, 36

цагдаагийн өрөө, жолооч
нарын өрөө, мэдээлэл
лавлагааны өрөө, зөвлөлдөх
өрөө-1, зөвлөлдөх өрөө-2, 3,
дамжих өрөө, коридор

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар
гипсэн хананд замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе
цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн цементэн тэгшилгээн дээр 15мм
зузаантай 800х800мм гоёлын плита
хийнэ.

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн
хавтангаар түвшний зөрүүтэй хийж
зурагт үзүүлсний дагаа 3.3м-ийн
түвшинд тааз хийнэ.

4, 9

Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн
эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн
өрөө

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар
гипсэн хананд замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе
цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Одоо байгаа плитан шалан дээр
2.6мм-ийн зузаантай 1 үет шалны
(PVC) хулаас наана. Хальтралтын
зэрэг R13 байна.

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн
хавтангаар түвшний зөрүүтэй хийж
зурагт үзүүлсний дагаа 3.3м-ийн
түвшинд тааз хийнэ.

11, 13,
15, 16

Шүүх хуралдааны танхим-1,
Шүүх хуралдааны танхим-2,
Шүүх хуралдааны танхим-3,
Шүүх хуралдааны танхим-4

Үндсэн бетон шаланд барьцалдуулагч
цементэн тэгшилгээ 60мм хийж,
зориулалтын паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн
зориулалтын шахмал
модон ам дарагч хийнэ.

Ус чийгэнд тэсвэртэй гипсэн хавтангаар
түвшний зөрүүтэй хийж зурагт үзүүлсний
дагаа 3.30м-ийн түвшинд U хэлбэрийн
тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

23, 24 Шүүх хуралдааны танхим-5,
зөвлөлдөх өрөө-5

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Одоо байгаа хананд замаскны өмнөх
суурь цавууг ханын гадаргууд түрхэж
2 үе цагаан замаск хийн усан
суурьтай үнэргүй будгаар будна.
Ханын өнгийг сонгохдоо зохиогчтой
зөвшилцөнө.

Үндсэн бетон шаланд барьцалдуулагч
цементэн тэгшилгээ 60мм хийж,
зориулалтын паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн
зориулалтын шахмал
модон ам дарагч хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн дүүжин
тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

21, 22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө,
эмэгтэй ариун цэврийн өрөө

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Үндсэн бетон шаланд ус тусгаарлагч
хар цаас 2 үе хийж барьцалдуулагч
цементэн тэгшилгээ 50мм хийж 10мм
зузаантай 300х300мм-ийн кирамик
хавтан хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 100мм-ийн плита
наана.

300х300мм-ийн хэмжээтэй металл дүүжин
тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

26 Шүүх хуралдааны танхим-6
Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10
Үндсэн бетон шалыг хулдааслаж
хөндий шалны хавтан б=38мм /500x500мм/
суурь баганан хөл h=362мм

Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

27, 28,
29, 30

Шүүх хуралдааны танхим-7,
Зөвлөлдөх өрөө-7, Шүүх
хуралдааны танхим-8,
Зөвлөлдөх өрөө-8

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь цавууг
ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10
Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн дүүжин
тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1- Р ДАВХРЫН  ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

M1:NONE
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Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр

Хаалганы амалгаа Хана Шилэн хана Шал Тааз

 Заслын төрөл  Өндөр
/h/

 Заслын төрөл  Өндөр
/h/ Шалны өнгөлгөө Шалны хөвөө  Заслын төрөл

2-р давхар

4, 5, Прокурарын өрөө, хэргийн
материалтай танилцах өрөө

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Xөнгөн цагаан метал хүрээтэй 1 хөндийт ,
2 давхар шиллэгээтэй , шилний зузаан
5.00 мм -с багагүй байна . Металл дүүжин
таазанд тулгаж хийнэ.

3.30
Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет хийнэ.

Ханын нийт
периметрийн дагуу
80мм-ийн
зориулалтын
шахмал модон ам
дарагч хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

9, 10 Шүүгчийн туслах өрөө-10 хүн,
шүүгчийн туслах-11 хүн 2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет хийнэ.

Ханын нийт
периметрийн дагуу
80мм-ийн
зориулалтын
шахмал модон ам
дарагч хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

7, 8,
15, 16,
17, 18,
26, 27,

28

Эмч, хэргийн хөдөлгөөний
хэлтсийн дарга,  хэлтсийн
хөдөлгөөний хэлтсийн дарга,
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн,
дамжих хонгил, гонх, архивч,
дамжих хонгил

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан
замаск хийн усан суурьтай үнэргүй цагаан
будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет хийнэ.

Ханын нийт
периметрийн дагуу
80мм-ийн
зориулалтын
шахмал модон ам
дарагч хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

11, 12,
13, 15

Хүүхдийн өрөө, Ахлах нягтлан
бодогч, туслах, Нярав,
Шүүхийн тамгын газрын дарга

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан
замаск хийн усан суурьтай үнэргүй цагаан
будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч хийн
15мм зузаантай шахмал модон паркет хийнэ.

Ханын нийт
периметрийн дагуу
80мм-ийн
зориулалтын
шахмал модон ам
дарагч хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

19, 20 Шүүгчийн өрөө-10 хүн,
шүүгчийн өрөө-10 хүн

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан
замаск хийн усан суурьтай үнэргүй цагаан
будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

 22 Архив Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

23 Серверийн өрөө Үндсэн бетон шалыг хулдааслаж хөндий шалны хавтан
б=38мм /500x500мм/ суурь баганан хөл h=112мм

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

 24 Цахилгааны техникийн өрөө Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

 29,
30, 31,
32, 33

Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө,
эмэгтэй ариун цэврийн өрөө

Хаалганы амалгааг замаскны өмнөх суурь
цавууг ханын гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан
замаск хийн усан суурьтай үнэргүй цагаан
будгаар будна.

2.10
600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

2-Р ДАВХРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ M1:NONE
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 3, 4-Р ДАВХРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ M1:NONE

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3, 4- Р ДАВХРЫН  ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

M1:NONE

БА-04

Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр

Хаалганы амалгаа Хана Шилэн хана Шал Тааз

 Заслын төрөл  Өндөр
/h/

 Заслын төрөл  Өндөр
/h/ Шалны өнгөлгөө Шалны хөвөө  Заслын төрөл

3-р давхар

3 Коридор Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 2.10

Xөнгөн цагаан метал хүрээтэй 1 хөндийт ,
2 давхар шиллэгээтэй , шилний зузаан
5.00 мм -с багагүй байна . Гипсэн дүүжин
таазанд тулгаж хийнэ.

3.30
600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

8, 9 ШХНБичгийн дарга-13 хүн,
ШХНБичгийн дарга-14 хүн 2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн хананд
замаскны өмнөх суурь цавууг ханын гадаргууд
түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг сонгохдоо
зохиогчтой зөвшилцөнө.

2.10
Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч
хийн 15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн зориулалтын
шахмал модон ам дарагч
хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

4, 7, 10, 11,
12, 13, 14,

15, 16, 17 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,

28, 29

ШХНБичгийн дарга-2 хүн,
ШХНБичгийн дарга-4 хүн,
коридор, шүүгчийн өрөө-1-16,
ЗБ хэлтсийн дарга, архив,
гонх, дамжих хонгил

Хаалганы амалгааг замаскны
өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан
замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй цагаан будгаар будна.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн хананд
замаскны өмнөх суурь цавууг ханын гадаргууд
түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн усан суурьтай
үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг сонгохдоо
зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч
хийн 15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн зориулалтын
шахмал модон ам дарагч
хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

30, 31 Архив
Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч
хийн 15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн зориулалтын
шахмал модон ам дарагч
хийнэ.

Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

37 Xолбооны техникийн өрөө
Үндсэн бетон шалыг хулдааслаж хөндий шалны
хавтан б=38мм /500x500мм/ суурь баганан хөл
h=112мм

Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.

35, 36, 38,
39

Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө,
эрэгтэй ариун цэврийн өрөө,
коридор, ариун цэврийн өрөө

Үндсэн бетон шаланд ус тусгаарлагч хар цаас 2
үе хийж барьцалдуулагч цементэн тэгшилгээ
50мм хийж 10мм зузаантай 300х300мм-ийн
кирамик хавтан хийнэ.

Ханын нийт периметрийн дагуу
100мм-ийн плита наана.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

4-р давхар
3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28,  30,
31, 34, 35,
36, 37, 38,

ШХБичгийн дарга-4 хүн,
Үйлчлэгчийн өрөө, шүүгчийн
өрөө-17-40,  шүүгчийн
туслах-1 хүн, дамжих хонгил,
гонх, эмэгтэй ариун цэврийн
өрөө, эрэгтэй ариун цэврийн
өрөө

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн усан
суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч
хийн 15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн дагуу
100мм-ийн плита наана.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

29 Шүүгч нарын зөвлөлгөөний өрөө

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн усан
суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Xөнгөн цагаан метал
хүрээтэй 1 хөндийт , 2 давхар
шиллэгээтэй , шилний зузаан
5.00 мм -с багагүй байна .

2.10

Үндсэн бетон шаланд ус тусгаарлагч хар цаас 2
үе хийж барьцалдуулагч цементэн тэгшилгээ
50мм хийж 10мм зузаантай 300х300мм-ийн
кирамик хавтан хийнэ.

Ханын нийт периметрийн дагуу
100мм-ийн плита наана.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө,

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

2.10

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн усан
суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын өнгийг
сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

Үндсэн паркетан шалан дээр паркетний зөөлөвч
хийн 15мм зузаантай шахмал модон паркет
хийнэ.

Ханын нийт периметрийн
дагуу 80мм-ийн зориулалтын
шахмал модон ам дарагч
хийнэ.

600х600мм-ийн хэмжээтэй гипсэн
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд
хийнэ.

39, 40 Ариун цэврийн өрөө-1, 2

Чулуун хөвөн дулаалгатай 2 давхар гипсэн
хананд замаскны өмнөх суурь цавууг ханын
гадаргууд түрхэж 2 үе цагаан замаск хийн
усан суурьтай үнэргүй будгаар будна. Ханын
өнгийг сонгохдоо зохиогчтой зөвшилцөнө.

2.00
300х300мм-ийн хэмжээтэй металл
дүүжин тааз 3.30м-ийн түвшинд хийнэ.

41 Коридор Тэгшилгээ шавардлага хийж цагаан өнгийн
эмульсэн будгаар 2 үе будна.
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ОДООГИЙН БАЙГАА БАЙДАЛ

M1:NONE

БА -05

ОДООГИЙН БАЙГАА БАЙДАЛ М1:NONE
Зураг-1 Зураг-2 Зураг-3

Зураг-4 Зураг-5 Зураг-6 Зураг-7

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A3



1-р давхрын хаалга
Д/д Hэр Хэмжээ  м² Ширхэг Хэмжих нэгж

м2
1 Хаалга-1 /Х-1/ 910x2100h 1.91 11 21.01
2 Хаалга-2 /Х-2/ 1010x2100h 2.21 5 11.05
3 Хаалга-3 /Х-3/ 910x2000h 1.82 2 3.64

Нийт 18 35.70
 Төмөр сараалжин хаалга

1 Төмөр хаалга-1 /ТХ-1/ 1400x710x2400h 3.36 3 10.08
 Шилэн хаалт

1 Шилэн хаалт-1 /ШХа-1/ 5400x1100h 5.94 2 11.88
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"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

M1:NONE

БА-06

ШИНЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР М1:NONE
1-р давхрын дотор хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Өндөр h Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана /120мм/ Гипс 4.20h 373.67 0.12
2 Хана /12мм/ 2ш Гипс 4.20h 220.5 0.012
3 Хана /12мм/ 1ш MDF хавтан 0.12h 16.15 0.012
4 Хана /120мм/ Тоосго 2.10h 3.90 0.12
5 Хана Эмульс 3.30h 1300.66

Нийт
2-р давхрын дотор хана

1 Хана /120мм/ Гипс 4.20h 618.58 0.12
2 Шилэн хана /ШХ-1/ 1ш Шил 3.30h 9.01 0.12
3 Хана Эмульс 3.30h 586.18

Нийт
3-р давхрын дотор хана

1 Хана /120мм/ Гипс 4.20h 859.28 0.12
2 Шилэн хана /ШХ-2/ 1ш Шил 3.30h 19.54 0.12
3 Хана Эмульс 3.30h 386.85

Нийт
4-р давхрын дотор хана

1 Хана /120мм/ Гипс 4.20h 970.21 0.12

2 Шилэн хана /ШХ-3/ одоо байгаа
хана 1ш Шил 3.30h 33.0 0.12

3 Хана Эмульс 3.30h 432.72
Нийт

2-р давхрыг хаалга
Д/д Hэр Хэмжээ  м² Ширхэг Хэмжих нэгж

м2
1 Хаалга-1 /Х-1/ 910x2100h 1.91 15 28.65
2 Хаалга-4 /Х-4/ 900x2100h 1.89 1 3.78

Нийт 16 32.43
3-р давхрыг хаалга

Д/д Hэр Хэмжээ  м² Ширхэг Хэмжих нэгж
м2

1 Хаалга-1 /Х-1/ 910x2100h 1.91 21 40.11
2 Хаалга-5 /Х-5/ 1400x2500h 3.5 1 3.50

Нийт 22 43.61
4-р давхрыг хаалга

Д/д Hэр Хэмжээ  м² Ширхэг Хэмжих нэгж
м2

1 Хаалга-1 /Х-1/ 910x2100h 1.91 26 49.66
2 Хаалга-2 /Х-2/ 1010x2100h 2.12 1 2.12
5 Хаалга-5 /Х-5/ 1400x2500h 3.5 1 3.50

Нийт 28 55.28
1-р давхрын шалны түүвэр

Д/д Hэр  м²
1 Паркет 68.45
2 Плита 800х800мм 347.7
3 Керамик 300x300мм 33.54
4 Хулдаас R13 62.3
5 Хөндий шал 12.6

Нийт

1-р давхрын таазны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600x600мм 250.09
2 Эмульс 226.83
3 Гипс 336.05
4 Металл дүүжин тааз 300х300мм 33.54

Нийт 4-р давхрын таазны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600x600мм 756.36
2 Эмульс 14.11
3 Металл дүүжин тааз 300х300мм 8.54

Нийт
2-р давхрын шалны түүвэр

Д/д Hэр  м²
1 Паркет 437.61
2 Хөндий шал 13.78
3 Керамик 300x300мм 8.33

Нийт

2-р давхрын таазны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600x600мм 528.51
2 Эмульс 55.85
3 Металл дүүжин тааз 300х300мм 8.32

Нийт

3-р давхрын шалны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Паркет 642.47
2 Керамик 300x300мм 8.9
3 Хөндий шал 5.13

Нийт

3-р давхрын таазны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600x600мм 702.94
2 Эмульс 63.15
3 Металл дүүжин тааз 300х300мм 8.9

Нийт

4-р давхрын шалны түүвэр
Д/д Hэр  м²
1 Паркет 614.46
2 Керамик 300x300мм 8.54

Нийт
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1-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН  ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-7

X12X11X10X9X8
X7X6

X5X4X3X2X1

Y3

Y2

Y1

Y1'

1-р давхрын  хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана Гипс 80.1 0.12

БУУЛГАХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

 Шат

Д/д Hэр Материалын
нэр Өндөр /H/ Хэмжих

нэгж м3
1 Буулгах шат /БША-1/ Бетон 0.90 5.61-1

БА-0
1-1

БА-0

2-2
БА-0

2-2
БА-0

X-3
БX-2

БX-3

БX-1

БX-3

БШX-2

Хаалга

1 Буулгах хаалга-1 /БХ-1/ 1110x2100h 1 2.33

2 Буулгах хаалга-2 /БХ-2/ 900x2100h 1 1.89

3 Буулгах хаалга-3 /БХ-3/ 910x2100h 2 3.82

4 Буулгах хаалга-4 /БХ-4/ 800x2100h 1 1.68

Нийт 5 9.72

Шилэн хана

м²
1 Буулгах шилэн хана-1 /БШХ-1/ 6225x3020h 1 18.78
2 Буулгах шилэн хана-2 /БШХ-2/ 4870x3300h 1 15.84

Нийт 1 34.62

БX-4

БX-2

БШX-1

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Блокон
өрлөг

Буулгах
 хана

ТАЙЛБАР:
1. Дотор заслын ажлын тодорхойлолтыг БА-02-03-04-р хуудсанд үзнэ.
2. Огтлолуулдыг БА-11-р хууданд үз.
3. Ариун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгуулалтыг  БА-30-31-р

хуудсанд үз.
4. Буулгаж буй шилэн ханын 30% ахин ашиглана.
5. Хэмжилтийн зургийг өөрчлөлтийн зурагтай хамт үзнэ.

БША-1

1-р давхрын буулгах тааз
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн тааз 66.6
2 Металл дүүжин тааз 300х300мм 49.4

Нийт

1-р давхрын  хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана Бетон 2.1 0.24
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2-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН  ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-8

X12X11X10X9X8
X7X6

X5X4X3X2X1

Y3

Y2

Y1

Y1'

Ашиглах

1-1
БА-0

1-1
БА-0

2-2
БА-0

2-2
БА-0

2-р давхрын  хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана /120мм/ Гипс 106.4 0.12

БУУЛГАХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Шилэн хаалга

1 Буулгах шилэн хаалга-1 /БШХА-1/ 1720x2100h 1 3.61
Нийт 1 3.61

Хаалга

1 Буулгах хаалга-4 /БХ-4/ 800x2100h 4 6.72
Нийт 4 6.72

Шилэн хана

Д/д Hэр Хэмжээ
Тоо

ширхэг м²

2 Буулгах шилэн хана-1 /БШХ-1/ 7418x3300h 1 24.09

3 Буулгах шилэн хана-2 /БШХ-2/ 2140x3300h 1 7.06

4 Буулгах шилэн хана-3 /БШХ-3/ 7170x3300h 1 23.43

Нийт 3 54.58

БX-4

БX-4

БШXА-1БШX-2

БШX-1

БШX-3

БТ-1

Тавилга

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Өргөн /511мм/ Мод 19.8 0.51

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Блокон
өрлөг

Буулгах
 хана

ТАЙЛБАР:
1. Дотор заслын ажлын тодорхойлолтыг БА-02-03-04-р хуудсанд үзнэ.
2. Огтлолуулдыг БА-11-р хууданд үз.
3. Ариун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгуулалтыг  БА-30-31-р

хуудсанд үз.
4. Буулгаж буй шилэн ханын 30% ахин ашиглана.
5. Хэмжилтийн зургийг өөрчлөлтийн зурагтай хамт үзнэ.

Ашиглах

2-р давхрын буулгах шал
Д/д Hэр  м²
1 Паркет 168.93

Нийт

2-р давхрын буулгах тааз
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600х600мм 442.23
2 Металл дүүжин тааз 300х300мм 8.32

Нийт
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3-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-9

X12X11X10X9X8
X7X6

X5X4X3X2X1

Y3

Y2

Y1

Y1'

1-1
БА-0

1-1
БА-0

2-2
БА-0

2-2
БА-0

3-р давхрын  хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана /120мм/ Гипс 155.34 0.12

БУУЛГАХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

БШX-2

БШX-1

БX-4
БX-4 БX-4

БX-4

БX-4

БШX-4

БШX-3

Шилэн хана

Д/д Hэр Хэмжээ
Тоо

ширхэг м²

1 Буулгах шилэн хана-1 /БШХ-1/ 4300x3300h 1 14.19

2 Буулгах шилэн хана-2 /БШХ-2/ 7530x3300h 1 24.75

3 Буулгах шилэн хана-3 /БШХ-3/ 7420x3300h 1 24.42

4 Буулгах шилэн хана-4 /БШХ-4/ 8110x3300h 1 26.7

Нийт 4 90.06

Хаалга

4 Буулгах хаалга-4 /БХ-4/ 800x2100h 6 10.08

Нийт 6 10.08

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Блокон
өрлөг

Буулгах
 хана

ТАЙЛБАР:
1. Дотор заслын ажлын тодорхойлолтыг БА-02-03-04-р хуудсанд үзнэ.
2. Огтлолуулдыг БА-11-р хууданд үз.
3. Ариун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгуулалтыг  БА-30-31-р

хуудсанд үз.
4. Буулгаж буй шилэн ханын 30% ахин ашиглана.
5. Хэмжилтийн зургийг өөрчлөлтийн зурагтай хамт үзнэ.

Ашиглах

Ашиглах

3-р давхрын буулгах тааз
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600х600мм 701.0
2 Металл дүүжин тааз 300х300мм 8.33

Нийт
3-р давхрын буулгах шал

Д/д Hэр  м²
1 Паркет 196.07

Нийт
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4-Р ДАВХРЫН ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН  ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-10

X12X11X10X9X8
X7X6

X5X4X3X2X1

Y3

Y2

Y1

Y1'

1-1
БА-0

1-1
БА-0

2-2
БА-0

2-2
БА-0

1-р давхрын  хана

Д/д Hэр Материалын
нэр Ханын м² Ханын зузаан

/м/
1 Хана /120мм/ Гипс 410.49 0.12

БУУЛГАХ АЖЛЫН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Хаалга

1 Буулгах хаалга-1 /БХ-1/ 1110x2100h 1 2.33

2 Буулгах хаалга-3 /БХ-3/ 910x2100h 7 13.37

Нийт 8 15.70

БX-3

БX-3

БX-1

БX-3 БX-3

БШX-3БШX-3БШX-2

БШX-1

БШX-1

БШX-1

БX-3

БX-3 БX-3

Шилэн хана

Д/д Hэр Хэмжээ
Тоо

ширхэг м²

1 Буулгах шилэн хана-1 /БШХ-1/ 4500x2100h 3 28.35

2 Буулгах шилэн хана-2 /БШХ-2/ 4860x2100h 1 10.08

3 Буулгах шилэн хана-3 /БШХ-3/ 5450x2100h 2 22.68

Нийт 6 61.11

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Блокон
өрлөг

Буулгах
 хана

ТАЙЛБАР:
1. Дотор заслын ажлын тодорхойлолтыг БА-02-03-04-р хуудсанд үзнэ.
2. Огтлолуулдыг БА-11-р хууданд үз.
3. Ариун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгуулалтыг  БА-30-31-р

хуудсанд үз.
4. Буулгаж буй шилэн ханын 30% ахин ашиглана.
5. Хэмжилтийн зургийг өөрчлөлтийн зурагтай хамт үзнэ.

4-р давхрын буулгах тааз
Д/д Hэр  м²
1 Гипсэн дүүжин тааз 600х600мм 702.2
2 Металл дүүжин тааз 300х300мм 13.82

Нийт
4-р давхрын буулгах шал

Д/д Hэр  м²
1 Хулдаас 203.24

Нийт
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X12 X11 X10 X9 X8
X7 X6

X5 X4 X3 X2 X1 Y3Y2Y1Y1'

ОГТЛОЛ 1-1, 2-2 М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ОГТЛОЛ 1-1, 2-2

M1:150

БА-11

ОГТЛОЛ 2-2 М1:150ОГТЛОЛ 1-1 М1:150

±0.00
1-р давхар

+4.40
2-р давхар

+8.80
3-р давхар

+13.2
4-р давхар

+17.6
Дээвэр

±0.00

+4.40

+8.80

+13.2

±0.00

+4.40

+8.80

+13.2

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Блокон
өрлөг

Буулгах
 хана

ТАЙЛБАР:
1. Дотор заслын ажлын тодорхойлолтыг БА-02-03-04-р хуудсанд үзнэ.
2. Огтлолуулдыг БА-11-р хууданд үз.
3. Ариун цэврийн өрөөний хэсэгчилсэн байгуулалтыг  БА-30-31-р

хуудсанд үз.
4. Буулгаж буй шилэн ханын 30% ахин ашиглана.
5. Хэмжилтийн зургийг өөрчлөлтийн зурагтай хамт үзнэ.
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1-Р ДАВХРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН  ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-13
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана

X12X11X10X9X8
X7X6

X5X4X3X2X1

Y3

Y2

Y1

Y1'

Хэс-байгуулалт
БА-29

23

2-2
БА-17

2-2
БА-17

БА-17

БА-17
1-1

2-2

3-3
БА-18

3-3
БА-18

-0.45

-0.85

0.00

ТАЙЛБАР
1. Чулуун хөвөн дулаалга 75мм
2. Пропил төмөр 75мм
3. 12мм зузаантай 1 давхар

гипс
4. Цагаан замаск 2 үе
5. Эмүльсэн будаг 2 үе

- Энэ хуудсыг өөрчлөлтийн
байгуулалт БА-13-16,
өөрчлөлтийн огтлол
БА-17-18, шалны
байгуулалт БА-19-22,
таазны байгуулалт
БА-23-26 хуудастай хамт
үзнэ.

- Одоо байгаа гипсэн ханын
нэг талыг нь буулгаж
чулуун хөвөн дулуулага
хийж 12тт зузаантай гипс
2 давхар хийнэ.
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1 2 5
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Гонх 13.56 - -
2 Угтах хэсэг 141.60 Чулуун плита Эмульс
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17 Чулуун плита Гипс

4
Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн эрхлэгч,
Бичиг хүргэгчийн өрөө

38.08 Хулдаас Гипс

5 Цагдаагийн өрөө 11.60 Чулуун плита Гипс
6 Жолооч нарын өрөө 9.78 Чулуун плита Гипс
7 Коридор 14.25 - -
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69 Чулуун плита Гипс
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60 Хулдаас Гипс
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03 Чулуун плита Гипс
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50 - Гипс,Эмульс
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26 Чулуун плита Гипс
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37 - Гипс,Эмульс
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70 Чулуун плита Гипс
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06 - Гипс,Эмульс
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90 - Гипс,Эмульс
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26 Чулуун плита Гипс
18 Дамжих хонгил 14.60 Чулуун плита Гипс
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98 - -
20' Гонх 4.35 - -
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70 Керамик Дүүжин тааз
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84 Керамик Дүүжин тааз
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46 Паркет Дүүжин тааз
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99 Паркет Дүүжин тааз
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75 Чулуун плита Гипс
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84 - Дүүжин тааз
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64 - Дүүжин тааз
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10 - Дүүжин тааз
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78 - Дүүжин тааз
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17 - Дүүжин тааз
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 38.02 - Дүүжин тааз
32 Хянагчийн өрөө 21.34 - Дүүжин тааз
33 Түр саатуулах өрөө 7.84 - Эмульс
34 Гараж 241.0 - -
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79 - -
36 Коридор 17.38 Чулуун плита Гипс
37 Шатны хонгил 17.35 - -
38 Лифтны хонгил 6.61 - -
39 Агуулах 11.06 - -
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 1215.05
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2-Р ДАВХРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН  ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-14

22
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X-1 X-1

X-1

X-1
X-1
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X-1 X-1 X-1
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана

ТАЙЛБАР
1. Чулуун хөвөн дулаалга 75мм
2. Пропил төмөр 75мм
3. 12мм зузаантай 1 давхар

гипс
4. Цагаан замаск 2 үе
5. Эмүльсэн будаг 2 үе

Энэ хуудсыг өөрчлөлтийн
байгуулалт БА-13-16, өөрчлөлтийн
огтлол БА-17-18, шалны
байгуулалт БА-19-22, таазны
байгуулалт БА-23-26 хуудастай
хамт үзнэ.
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1 2 5

2-2
БА-17

2-2
БА-17

БА-17

БА-17
1-1

2-2

3-3
БА-18

3-3
БА-18

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 17.92 - -
3 Коридор 14.55 - -
4 Прокурорын өрөө 10.40 - Дүүжин тааз

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35 - Дүүжин тааз

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71 Паркет Дүүжин тааз

7 Эмч 17.35 Паркет Дүүжин тааз

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17 Паркет Дүүжин тааз

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91 Паркет Дүүжин тааз
11 Хүүхдийн өрөө 16.01 Паркет Дүүжин тааз

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47 Паркет Дүүжин тааз

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77 Паркет Дүүжин тааз

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38 - -

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13 Паркет Дүүжин тааз

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44 Паркет Дүүжин тааз

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60 Паркет Дүүжин тааз

18 Дамжих хонгил 141.75 Паркет Дүүжин тааз

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37 - -
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96 - -
21 Дамжих хонгил 6.29 - -
22 Архив 27.17 Паркет Эмульс
23 Серверийн өрөө 14.50 Хөндий шал Дүүжин тааз
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12 - Эмульс
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
26 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
27 Архивч 25.41 Паркет Дүүжин тааз
28 Дамжих хонгил 12.47 - Дүүжин тааз
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86 Керамик Дүүжин тааз
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25 Керамик Дүүжин тааз
33 Дамжих коридор 2.2 Керамик Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

5

10 11 12 13 14

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ӨӨРЧЛӨЛТИЙН  БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн
 хана

2-2
БА-17

2-2
БА-17

БА-17

БА-17
1-1

2-2

3-3
БА-18

3-3
БА-18

ТАЙЛБАР
1. Чулуун хөвөн дулаалга 75мм
2. Пропил төмөр 75мм
3. 12мм зузаантай 1 давхар

гипс
4. Цагаан замаск 2 үе
5. Эмүльсэн будаг 2 үе

Энэ хуудсыг өөрчлөлтийн
байгуулалт БА-13-16, өөрчлөлтийн
огтлол БА-17-18, шалны
байгуулалт БА-19-22, таазны
байгуулалт БА-23-26 хуудастай
хамт үзнэ.
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз

1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 Коридор 22.52 - -
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11 - Дүүжин тааз
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76 - -
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14 - Дүүжин тааз
7 Коридор 59.24 Паркет Дүүжин тааз
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89 Паркет Дүүжин тааз
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72 Паркет Дүүжин тааз
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41 Паркет Дүүжин тааз
27 Архив 33.40 Паркет Дүүжин тааз
28 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
29 Дамжих хонгил 101.39 Паркет Дүүжин тааз
30 Архив 12.31 Паркет Эмульс
31 Архив 23.18 Паркет Эмульс
32 Техникийн өрөө 14.12 - -
33 Коридор 21.78 - -
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13 Хөндий шал Эмульс
38 Коридор 12.41 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90 Керамек Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН  ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

БА-16
X12X11X10X9X8
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X5X4X3X2X1
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Y1

Y1'
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана

2-2
БА-17

2-2
БА-17

БА-17

БА-17
1-1

2-2

3-3
БА-18

3-3
БА-18

ТАЙЛБАР
1. Чулуун хөвөн дулаалга 75мм
2. Пропил төмөр 75мм
3. 12мм зузаантай 1 давхар

гипс
4. Цагаан замаск 2 үе
5. Эмүльсэн будаг 2 үе

Энэ хуудсыг өөрчлөлтийн
байгуулалт БА-13-16, өөрчлөлтийн
огтлол БА-17-18, шалны
байгуулалт БА-19-22, таазны
байгуулалт БА-23-26 хуудастай
хамт үзнэ.
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4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87 - -
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18 Паркет Дүүжин тааз
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78 Паркет Дүүжин тааз
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63 Паркет Дүүжин тааз
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08 Паркет Дүүжин тааз
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23 Паркет Дүүжин тааз
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73 Паркет Дүүжин тааз
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91 Паркет Дүүжин тааз
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90 Паркет Дүүжин тааз
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47 Паркет Дүүжин тааз

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90 Паркет Дүүжин тааз

30 Дамжих хонгил 153.96 Паркет Дүүжин тааз
31 Дамжих хонгил 4.89 Дүүжин тааз
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45 Паркет Дүүжин тааз
33 Техникийн өрөө 14.12 - -
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12 Паркет Дүүжин тааз
35 Гонх 3.94 - Дүүжин тааз
36 Дамжих хонгил 10.09 - Дүүжин тааз
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48 - Дүүжин тааз
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06 Керамик Дүүжин тааз
40 Ариун цэврийн өрөө-2 6.47 Керамик Дүүжин тааз
41 Коридор 14.11 - -
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48 - Эмульс
43 Агуулах 3.48 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 826.67

Зөвшөөрөлцсөн

ХАС Л.Сумъяажав

ХТ,ДГ О.Гүнсэлмаа
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1-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалны төрөл Ш-1 өнгөлгөө: Паркетан шал
/68.45м2/

Ш-2 өнгөлгөө: Чулуун
плита   /347.7м2/

Ш-3 өнгөлгөө: Хулдаас
/62.3м2/

Ш-4 өнгөлгөө: Хөндий
шал /12.6м2/

Ш-5 өнгөлгөө: Керамик
шал /33.54м2/
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Гонх 13.56 - -
2 Угтах хэсэг 141.60 Чулуун плита Эмульс
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17 Чулуун плита Гипс

4
Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн эрхлэгч,
Бичиг хүргэгчийн өрөө

38.08 Хулдаас Гипс

5 Цагдаагийн өрөө 11.60 Чулуун плита Гипс
6 Жолооч нарын өрөө 9.78 Чулуун плита Гипс
7 Коридор 14.25 - -
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69 Чулуун плита Гипс
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60 Хулдаас Гипс
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03 Чулуун плита Гипс
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50 - Гипс,Эмульс
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26 Чулуун плита Гипс
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37 - Гипс,Эмульс
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70 Чулуун плита Гипс
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06 - Гипс,Эмульс
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90 - Гипс,Эмульс
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26 Чулуун плита Гипс
18 Дамжих хонгил 14.60 Чулуун плита Гипс
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98 - -
20' Гонх 4.35 - -
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70 Керамик Дүүжин тааз
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84 Керамик Дүүжин тааз
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46 Паркет Дүүжин тааз
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99 Паркет Дүүжин тааз
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75 Чулуун плита Гипс
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84 - Дүүжин тааз
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64 - Дүүжин тааз
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10 - Дүүжин тааз
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78 - Дүүжин тааз
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17 - Дүүжин тааз
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67 - Дүүжин тааз
32 Хянагчийн өрөө 21.34 - Дүүжин тааз
33 Түр саатуулах өрөө 7.84 - Эмульс
34 Гараж 241.0 - -
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79 - -
36 Коридор 17.38 Чулуун плита Гипс
37 Шатны хонгил 17.35 - -
38 Лифтны хонгил 6.61 - -
39 Агуулах 8.36 - -
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 1243.00
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2-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалны төрөл Ш-1 өнгөлгөө: Паркетан шал
/438.85м2/

Ш-4 өнгөлгөө: Хөндий
шал /13.78м2/

Ш-5 өнгөлгөө: Керамик
шал /8.33м2/
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 17.92 - -
3 Корридор 14.55 - Эмульс
4 Прокурорын өрөө 10.40 - Дүүжин тааз

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35 - Дүүжин тааз

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71 Паркет Дүүжин тааз

7 Эмч 17.35 Паркет Дүүжин тааз

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17 Паркет Дүүжин тааз

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91 Паркет Дүүжин тааз
11 Хүүхдийн өрөө 16.01 Паркет Дүүжин тааз

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47 Паркет Дүүжин тааз

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77 Паркет Дүүжин тааз

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38 - -

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13 Паркет Дүүжин тааз

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44 Паркет Дүүжин тааз

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60 Паркет Дүүжин тааз

18 Дамжих хонгил 141.75 Паркет Дүүжин тааз

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37 - -
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96 - -
21 Дамжих хонгил 6.29 - -
22 Архив 27.17 Паркет Эмульс
23 Серверийн өрөө 14.50 Хөндий шал Дүүжин тааз
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12 - Эмульс
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
26 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
27 Архивч 25.41 - Дүүжин тааз
28 Дамжих хонгил 12.47 - Дүүжин тааз
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86 Керамик Дүүжин тааз
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25 Керамик Дүүжин тааз
33 Дамжих коридор 2.2 Керамик Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82

2-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН  ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ
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3-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалны төрөл Ш-1 өнгөлгөө: Паркетан шал
/645.95м2/

Ш-4 өнгөлгөө: Хөндий
шал /5.13м2/

Ш-5 өнгөлгөө: Керамик
шал /8.9м2/
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз

1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 Коридор 22.52 - Эмульс
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11 - Дүүжин тааз
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76 - Дүүжин тааз
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14 - Дүүжин тааз
7 Коридор 59.24 Паркет Дүүжин тааз
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89 Паркет Дүүжин тааз
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72 Паркет Дүүжин тааз
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41 Паркет Дүүжин тааз
27 Архив 33.40 Паркет Дүүжин тааз
28 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
29 Дамжих хонгил 101.39 Паркет Дүүжин тааз
30 Архив 12.31 Паркет Эмульс
31 Архив 23.18 Паркет Эмульс
32 Техникийн өрөө 14.12 - -
33 Коридор 21.78 - -
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13 Хөндий шал Эмульс
38 Коридор 12.41 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90 Керамек Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91

3-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ
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4-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалны төрөл Ш-1 өнгөлгөө: Паркетан шал
/614.46м2/

Ш-5 өнгөлгөө: Керамик
шал /8.54м2/
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4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87 - Дүүжин тааз
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18 Паркет Дүүжин тааз
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78 Паркет Дүүжин тааз
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63 Паркет Дүүжин тааз
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08 Паркет Дүүжин тааз
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23 Паркет Дүүжин тааз
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73 Паркет Дүүжин тааз
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91 Паркет Дүүжин тааз
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90 Паркет Дүүжин тааз
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47 Паркет Дүүжин тааз

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90 Паркет Дүүжин тааз

30 Дамжих хонгил 153.54 Паркет Дүүжин тааз
31 Дамжих хонгил 4.89 - Дүүжин тааз
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45 Паркет Дүүжин тааз
33 Техникийн өрөө 14.12 - -
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12 Паркет Дүүжин тааз
35 Гонх 3.94 - Дүүжин тааз
36 Дамжих хонгил 10.09 - Дүүжин тааз
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48 - Дүүжин тааз
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06 Керамик Дүүжин тааз
40 Ариун цэврийн өрөө-2 5.27 Керамик Дүүжин тааз
41 Коридор 14.11 - Эмульс
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48 - Эмульс
43 Агуулах 3.48 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 825.05
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"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

M1:150

БА- 22

4-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

4-Р ДАВХРЫН  ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ

±0.00

±0.00

Паркетан шал

Керамик хавтан

Паркет                 б=10мм
Резинэн зөөлөвч            1үе
Одоо байгаа паркетан шал

Керамик хавтан               б=10мм
Барьцалдуулагч цем.зуурмаг  б=50мм
Ус тусгаарлагч хар цаас         2үе
Ус тусгаарлагч битум түрхлэг   1үе
Үндсэн бетон шал B25

±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00±0.00

±0.00

±0.00 ±0.00

±0.00

±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00 ±0.00

43

Ш-1

Ш-5
Ш-1

Ш-1

Ш-1
Ш-5

Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1 Ш-1

Ш-1Ш-1Ш-1Ш-1Ш-1Ш-1Ш-1Ш-1

Ш-1

Ш-1

±0.00

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14



1-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Таазны төрөл
Т-1 өнгөлгөө: Гипсэн тааз

/336.05м2/
Т-2 өнгөлгөө: Гипсэн дүүжин

тааз /250.09м2/
Т-3 өнгөлгөө: Эмульс үндсэн

тааз /226.83м2/
Т-4 өнгөлгөө: Металл дүүжин

тааз 40х40 /33.54м2/

Тэмдэглэгээ

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Гонх 13.56 - -
2 Угтах хэсэг 141.60 Чулуун плита Эмульс
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17 Чулуун плита Гипс

4
Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн эрхлэгч,
Бичиг хүргэгчийн өрөө

38.08 Хулдаас Гипс

5 Цагдаагийн өрөө 11.60 Чулуун плита Гипс
6 Жолооч нарын өрөө 9.78 Чулуун плита Гипс
7 Коридор 14.25 - -
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69 Чулуун плита Гипс
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60 Хулдаас Гипс
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03 Чулуун плита Гипс
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50 - Гипс,Эмульс
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26 Чулуун плита Гипс
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37 - Гипс,Эмульс
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70 Чулуун плита Гипс
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06 - Гипс,Эмульс
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90 - Гипс,Эмульс
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26 Чулуун плита Гипс
18 Дамжих хонгил 14.60 Чулуун плита Гипс
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98 - -
20' Гонх 4.35 - -
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70 Керамик Дүүжин тааз
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84 Керамик Дүүжин тааз
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46 Паркет Дүүжин тааз
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99 Паркет Дүүжин тааз
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75 Чулуун плита Гипс
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84 - Дүүжин тааз
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64 - Дүүжин тааз
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10 - Дүүжин тааз
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78 - Дүүжин тааз
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17 - Дүүжин тааз
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67 - Дүүжин тааз
32 Хянагчийн өрөө 21.34 - Дүүжин тааз
33 Түр саатуулах өрөө 7.84 - Эмульс
34 Гараж 241.0 - -
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79 - -
36 Коридор 17.38 Чулуун плита Гипс
37 Шатны хонгил 17.35 - -
38 Лифтны хонгил 6.61 - -
39 Агуулах 8.36 - -
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 1243.00
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1-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН  ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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2-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Таазны

төрөл

Т-2 өнгөлгөө: Гипсэн
дүүжин  тааз /544.61м2/

Т-3 өнгөлгөө: Эмульс
үндсэн  тааз /41.3м2/

Т-4 өнгөлгөө: Металл
дүүжин тааз 40х40

/8.32м2/

Тэмдэглэгээ

2-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН  ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 17.92 - -
3 Корридор 14.55 - Эмульс
4 Прокурорын өрөө 10.40 - Дүүжин тааз

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35 - Дүүжин тааз

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71 Паркет Дүүжин тааз

7 Эмч 17.35 Паркет Дүүжин тааз

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17 Паркет Дүүжин тааз

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91 Паркет Дүүжин тааз
11 Хүүхдийн өрөө 16.01 Паркет Дүүжин тааз

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47 Паркет Дүүжин тааз

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77 Паркет Дүүжин тааз

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38 - -

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13 Паркет Дүүжин тааз

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44 Паркет Дүүжин тааз

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60 Паркет Дүүжин тааз

18 Дамжих хонгил 141.75 Паркет Дүүжин тааз

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37 - -
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96 - -
21 Дамжих хонгил 6.29 - -
22 Архив 27.17 Паркет Эмульс
23 Серверийн өрөө 14.50 Хөндий шал Дүүжин тааз
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12 - Эмульс
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
26 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
27 Архивч 25.41 - Дүүжин тааз
28 Дамжих хонгил 12.47 - Дүүжин тааз
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86 Керамик Дүүжин тааз
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25 Керамик Дүүжин тааз
33 Дамжих коридор 2.2 Керамик Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Таазны

төрөл

Т-2 өнгөлгөө: Гипсэн
дүүжин  тааз /668.32м2/

Т-3 өнгөлгөө: Эмульс
үндсэн  тааз /40.63м2/

Т-4 өнгөлгөө: Металл
дүүжин тааз 40х40 /8.9м2/

Тэмдэглэгээ

3-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз

1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 Коридор 22.52 - -
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11 - -
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76 - -
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14 - -
7 Коридор 59.24 Паркет Дүүжин тааз
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89 Паркет Дүүжин тааз
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72 Паркет Дүүжин тааз
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41 Паркет Дүүжин тааз
27 Архив 33.40 Паркет Дүүжин тааз
28 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
29 Дамжих хонгил 101.39 Паркет Дүүжин тааз
30 Архив 12.31 Паркет Эмульс
31 Архив 23.18 Паркет Эмульс
32 Техникийн өрөө 14.12 - -
33 Коридор 21.78 - -
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13 Хөндий шал Эмульс
38 Коридор 12.41 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90 Керамек Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Таазны

төрөл

Т-2 өнгөлгөө: Гипсэн
дүүжин  тааз /724.94м2/

Т-4 өнгөлгөө: Металл
дүүжин тааз 40х40

/10.33м2/

Тэмдэглэгээ
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41
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42

30

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

M1:150

БА- 26

4-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

4-Р ДАВХРЫН  ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ
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4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87 - -
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18 Паркет Дүүжин тааз
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78 Паркет Дүүжин тааз
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63 Паркет Дүүжин тааз
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08 Паркет Дүүжин тааз
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23 Паркет Дүүжин тааз
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73 Паркет Дүүжин тааз
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91 Паркет Дүүжин тааз
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90 Паркет Дүүжин тааз
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47 Паркет Дүүжин тааз

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90 Паркет Дүүжин тааз

30 Дамжих хонгил 153.54 Паркет Дүүжин тааз
31 Дамжих хонгил 4.89 - Дүүжин тааз
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45 Паркет Дүүжин тааз
33 Техникийн өрөө 14.12 - -
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12 Паркет Дүүжин тааз
35 Гонх 3.94 - Дүүжин тааз
36 Дамжих хонгил 10.09 - Дүүжин тааз
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48 - Дүүжин тааз
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06 Керамик Дүүжин тааз
40 Ариун цэврийн өрөө-2 5.27 Керамик Дүүжин тааз
41 Коридор 14.11 - -
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48 - -
43 Агуулах 3.48 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 825.05
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Хаалганы марк ХААЛГА /Х-1/
Hүхний хэмжээ 910x2100h
Хэмжээ /мм/ 880x2080h
Материал Модон хаалга

Тоо ширхэг
Баруун 36
Зүүн 32
Нийт 68ш

Хаалганы марк ХААЛГА /Х-2/
Hүхний хэмжээ 1010x2100h
Хэмжээ /мм/ 980x2080h
Материал Модон хаалга, гэгээвчтэй

Тоо ширхэг
Баруун 4
Зүүн 3
Нийт 7ш

Хаалганы марк  ХААЛГА /Х-4/
Hүхний хэмжээ 900x2100h
Хэмжээ /мм/ 870x2080h
Материал Шилэн  хаалга

Тоо ширхэг
Баруун 1
Зүүн 1
Нийт 2ш

Хаалганы марк  ХААЛГА /Х-5/
Hүхний хэмжээ 1620x2100h
Хэмжээ /мм/ 1220x2080h
Материал Шилэн  хаалга
Тоо ширхэг            2ш

Хаалганы марк ХААЛГА /Х-3/
Hүхний хэмжээ 900x2000h
Хэмжээ /мм/ 870x1980h
Материал Модон хаалга

Тоо ширхэг
Баруун -
Зүүн 8
Нийт 8ш

ШХ-1
Хүрээ Нийт тоо ширхэг

Металл рамтай, 2 давхар вакум шиллэгээтэй 1

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
30

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Хаалганы марк  ХААЛГА /TХ-1/
Hүхний хэмжээ 2850x2500h
Хэмжээ /мм/ 2850x2500h
Материал Төмөр торон хаалга
Тоо ширхэг               2ш

ТӨМӨР ТОРОН ХААЛГА/TХ-1/-МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР
Материалын нэр Урт/м Өргөн/мм Тоо/ш Нийт урт/м

1 Хашлага төмөр 2.4 d=30 12 28.8000

2 Уголник төмөр 40 - 1 40.0000

          Тайлбар:
· Энэ хуудсыг байгуулалт, огтлол, нүүр талуудын хуудастай

хамт үзнэ.
Хаалга: Модон хавтастай, модон хүрээтэй, шилэн гэгээвчтэй
· Хаалгыг сайн чанарын бүрэн хатаалттай хар модоор

угсралтын стандартын дагуу хийж,
 хүрээ мод болон хавтаснуудыг өнгөгүй үнэргүй модны лакаар 3
үе будна.
· Хаалганы хавтасны зузаан 40мм-с багагүй байна.
· Гэгээвч шилний зузаан 5мм-с багагүй байна.
· · Хаалганы модыг сонгохдоо зиг заг модон хавтан сонгож

болно.
· Шилэн хана нь MNS 5830:2007 "Барилгын хуванцар (PVC) цонх,

хаалга-Техникийн шаардлага" болон MNS 5802:2007 "Барилгын
цонх-Техникийн шаардлага" стандартуудыг хангасан байна.

· Шилэн ханыг зурагт үзүүлсэн загвар хэмжээний дагуу
үйлдвэрт захиалан хийлгэнэ.

· Шилэн хананы хүрээ: Цагаан өнгөтэй, хуванцар (uPVC), 60мм
зузаантай, 72мм өргөнтэй, 5 тасалгаатай, П хэлбэрийн төмөр
голчтой байна.

· Жийрэг: ISO 9001 шаардлагыг хангасан /хөлдөхгүй, үнэргүй/
байна.

· Шиллэгээ: 2 давхар хөндийт 36мм (4мм х 12 х 4мм х 12 х 4мм)
ганжуулсан шиллээгээтэй.

· Шилэн хана-/ХШ/-Зөвхөн шилэн хана байна.
· Захиалга өгөхдөө шилэн хана нь хаалгатай эсэхийг дээрх

тэмдэглэгээгээр ялгах боломжтой.

ШХa-1
Хүрээ Нийт тоо ширхэг

 3 давхар вакум шиллэгээтэй 2

Шилэн тулгуур=3 ширхэг

ХААЛГАНЫ СХЕМ БАЙГУУЛАЛТ М1:50

ХААЛГАНЫ СХЕМ БАЙГУУЛАЛТ

M1:50
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ОГТЛОЛ 1-1 M1:50

-8.50
Түвшин

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

M1:NONE

БА-29
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-8.50
Нэгдүгээр давхар

0.45

-0.45

-0.00
Нэгдүгээр давхар

ОГТЛОЛ 2-2 M1:50

     Тайлбар:
1. Шүүх хурлын өрөөны тайзны угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ

газар дээр нь дахин нарийн хэмжилт хийнэ.
2. Үндсэн бетон шалыг хулдааслаж хөндий шалны хавтан б=38мм /500x500мм/

суурь баганан хөл h=362мм байна.

Д/д Hэр Материалын
нэр Хэмжих нэгж Нэгж

1 Хөндий шал Шал 500х500мм м2 12.59

2 Багана Металл Ширхэг 72

3 Хулдаас Хулдаас R13 м2 29.47

4 WPC хавтан WPC хавтан м2 13.1

5 Квадрат төмөр
80х50мм

Төмөр Урт 28.45

Нийт

ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ M1:50

Багана Хулдаас R13

Хулдаас R13

500x500мм хөндий шал

Багана Хулдаас R13

Хулдаас R13

500x500мм хөндий шал

WPC хавтан

Квадрат төмөр 80х50мм

ХӨНДИЙ ШАЛНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ, ОГТЛОЛ 1-1, 2-2

ХӨНДИЙ ШАЛНЫ ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ, ОГТЛОЛ 1-1, 2-2 М1:NONE
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Хөнгөн цагаан
хавтан дүүжин тааз

Хөнгөн цагаан
хавтан дүүжин тааз

Ханын керамик
хавтан 600x300h

Толь

Шалны керамик хавтан               б=15мм
Барьцалдуулагч цементэн зуурмаг  б=60мм
Чийг тусгаарлагч биърост ТПП         1 үе
Бетон шал БМ-150                    /150мм/

ХАНЫН ДЭЛГЭЭС-1 ХАНЫН ДЭЛГЭЭС-2

ХАНЫН ДЭЛГЭЭС-3

    Тайлбар
1. Энэ зургийг байгуулалт,

огтлолын хуудсуудтай хамт
үзнэ.

2. Шалыг 300х300мм хэмжээтэй,
цайвар  өнгийн шалны
керамик хавтангаар өнгөлөх
ба ханын керамик хавтантай
уулзваруудыг нь тааруулан
цэвэр үзэмжтэй хийж
гүйцэтгэнэ.

3. Ханыг шалнаас дээш дам
нуруу хүртэлх түвшинд
600х300мм хэмжээтэй, цагаан
өнгийн ханын хавтангаар
өнгөлнө.

4. Таазанд галд тэсвэртэй,
цагаан өнгийн металл дүүжин
тааз хийнэ.

Ханын керамик
хавтан 600x300h

Хөнгөн цагаан
хавтан дүүжин тааз

Хөнгөн цагаан
хавтан дүүжин таазХанын керамик

хавтан 600x300h

Толь

Шалны керамик хавтан               б=15мм
Барьцалдуулагч цементэн зуурмаг  б=60мм
Чийг тусгаарлагч биърост ТПП         1 үе
Бетон шал БМ-150                    /150мм/

Цонх

ТольТоль

ХАНЫН ДЭЛГЭЭС-4
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1-Р ДАВХРЫН  ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана

Хэс-байгуулалт
БА-29

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Гонх 13.56 - -
2 Угтах хэсэг 141.60 Чулуун плита Эмульс
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17 Чулуун плита Гипс

4
Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн эрхлэгч,
Бичиг хүргэгчийн өрөө

38.08 Хулдаас Гипс

5 Цагдаагийн өрөө 11.60 Чулуун плита Гипс
6 Жолооч нарын өрөө 9.78 Чулуун плита Гипс
7 Коридор 14.25 - -
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69 Чулуун плита Гипс
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60 Хулдаас Гипс
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03 Чулуун плита Гипс
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50 - Гипс,Эмульс
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26 Чулуун плита Гипс
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37 - Гипс,Эмульс
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70 Чулуун плита Гипс
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06 - Гипс,Эмульс
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90 - Гипс,Эмульс
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26 Чулуун плита Гипс
18 Дамжих хонгил 14.60 Чулуун плита Гипс
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98 - -
20' Гонх 4.35 - -
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70 Керамик Дүүжин тааз
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84 Керамик Дүүжин тааз
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46 Паркет Дүүжин тааз
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99 Паркет Дүүжин тааз
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75 Чулуун плита Гипс
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84 - Дүүжин тааз
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64 - Дүүжин тааз
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10 - Дүүжин тааз
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78 - Дүүжин тааз
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17 - Дүүжин тааз
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 38.02 - Дүүжин тааз
32 Хянагчийн өрөө 21.34 - Дүүжин тааз
33 Түр саатуулах өрөө 7.84 - Эмульс
34 Гараж 241.0 - -
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79 - -
36 Коридор 17.38 Чулуун плита Гипс
37 Шатны хонгил 17.35 - -
38 Лифтны хонгил 6.61 - -
39 Агуулах 11.06 - -
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 1215.05
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2-Р ДАВХРЫН  ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ТХ-0 2

2-2
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БА-17
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1-1

2-2

3-3
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ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 17.92 - -
3 Коридор 14.55 - -
4 Прокурорын өрөө 10.40 - Дүүжин тааз

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35 - Дүүжин тааз

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71 Паркет Дүүжин тааз

7 Эмч 17.35 Паркет Дүүжин тааз

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17 Паркет Дүүжин тааз

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91 Паркет Дүүжин тааз
11 Хүүхдийн өрөө 16.01 Паркет Дүүжин тааз

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47 Паркет Дүүжин тааз

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77 Паркет Дүүжин тааз

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38 - -

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13 Паркет Дүүжин тааз

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44 Паркет Дүүжин тааз

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60 Паркет Дүүжин тааз

18 Дамжих хонгил 141.75 Паркет Дүүжин тааз

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37 - -
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96 - -
21 Дамжих хонгил 6.29 - -
22 Архив 27.17 Паркет Эмульс
23 Серверийн өрөө 14.50 Хөндий шал Дүүжин тааз
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12 - Эмульс
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
26 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
27 Архивч 25.41 Паркет Дүүжин тааз
28 Дамжих хонгил 12.47 - Дүүжин тааз
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86 Керамик Дүүжин тааз
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25 Керамик Дүүжин тааз
33 Дамжих коридор 2.2 Керамик Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
60420

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
8800

AutoCAD SHX Text
13200

AutoCAD SHX Text
22000



3-Р ДАВХРЫН ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150
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- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз

1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 Коридор 22.52 - -
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11 - Дүүжин тааз
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76 - -
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14 - Дүүжин тааз
7 Коридор 59.24 Паркет Дүүжин тааз
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89 Паркет Дүүжин тааз
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72 Паркет Дүүжин тааз
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41 Паркет Дүүжин тааз
27 Архив 33.40 Паркет Дүүжин тааз
28 Гонх 3.40 - Дүүжин тааз
29 Дамжих хонгил 101.39 Паркет Дүүжин тааз
30 Архив 12.31 Паркет Эмульс
31 Архив 23.18 Паркет Эмульс
32 Техникийн өрөө 14.12 - -
33 Коридор 21.78 - -
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47 - -
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30 - Дүүжин тааз
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08 - Дүүжин тааз
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13 Хөндий шал Эмульс
38 Коридор 12.41 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90 Керамек Дүүжин тааз

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН  ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ТХ-0 4

ТАНИХ ТЭМДЭГ

- Одоо байгаа хана

- Одоо байгаа нүх

- Шинээр хийгдэх гипсэн хана
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4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2) Шал Тааз
1 Лифтний хонгил 6.61 - -
2 Шатны хонгил 18.20 - -
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87 - -
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18 Паркет Дүүжин тааз
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78 Паркет Дүүжин тааз
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63 Паркет Дүүжин тааз
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08 Паркет Дүүжин тааз
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23 Паркет Дүүжин тааз
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97 Паркет Дүүжин тааз
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66 Паркет Дүүжин тааз
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71 Паркет Дүүжин тааз
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87 Паркет Дүүжин тааз
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66 Паркет Дүүжин тааз
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13 Паркет Дүүжин тааз
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60 Паркет Дүүжин тааз
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63 Паркет Дүүжин тааз
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60 Паркет Дүүжин тааз
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63 Паркет Дүүжин тааз
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73 Паркет Дүүжин тааз
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78 Паркет Дүүжин тааз
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18 Паркет Дүүжин тааз
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25 Паркет Дүүжин тааз
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47 Паркет Дүүжин тааз
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93 Паркет Дүүжин тааз
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07 Паркет Дүүжин тааз
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91 Паркет Дүүжин тааз
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90 Паркет Дүүжин тааз
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47 Паркет Дүүжин тааз

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90 Паркет Дүүжин тааз

30 Дамжих хонгил 153.96 Паркет Дүүжин тааз
31 Дамжих хонгил 4.89 Дүүжин тааз
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45 Паркет Дүүжин тааз
33 Техникийн өрөө 14.12 - -
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12 Паркет Дүүжин тааз
35 Гонх 3.94 - Дүүжин тааз
36 Дамжих хонгил 10.09 - Дүүжин тааз
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48 - Дүүжин тааз
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39 - Дүүжин тааз
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06 Керамик Дүүжин тааз
40 Ариун цэврийн өрөө-2 6.47 Керамик Дүүжин тааз
41 Коридор 14.11 - -
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48 - Эмульс
43 Агуулах 3.48 - -

НИЙТ ТАЛБАЙ 826.67
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Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг , 5- р хороо "ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ , ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР
ЗАСВАРЫН АЖИЛ "- ын хөргөлт ,  агаар сэлгэлтийн системийн ажлын зургийг  архитектур төлөвлөлт , захиалагч тал , технологийн
даалгавар зэргийг үндэслэн барилгын зураг төслийн ХХК-д боловсруулав.

АГААР СЭЛГЭЛТ СИСТЕМ:
Барилгын 1-р давхрын гадна ханагүй шүүх хурлын өрөөнүүдэд захиалагч талтай зөвшилцсөний дагуу агаар оруулах болон сорох
механик систем төлөвлөсөн. Тус агаар сорох систем нь дээврийн сэнстэй байх бөгөөд дээврийн сэнс нь давхрын өргөтгөлийн хучилтан
дээр байрлана. Харин агаар оруулах системийн төхөөрөмжүүд нь барилгын гаражид байрлах бөгөөд хүйтний улирлын үед ажиллах агаар
халаагч төлөвлөв. 2-р давхрын шүүх хурлын өрөөнүүдэд агаар сорох механик систем төлөвлөв. Тус агаар сорох систем нь одоо байгаа
гадна хананы сараалжинд холбогдоно. Ариун цэврийн өрөөний агаар сэлгэлтийн систем нь одоо байгаа уян хоолойд нэмэлт сэнсээр
холбоогдоно.
ХӨРГӨЛТ:
Барилгын шүүх хурлын өрөөнүүдэд таазны дотор хөргөлтийн блок төлөвлөж өгсөн бөгөөд гадна блок нь барилгын 1-р давхрын өргөтгөл
дээр байрлана. Хөргөлтийн системийн конденсацын шугам нь одоо байгаа бохирын шугаманд сифон хоолой болон хаалтаар холбогдоно.
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ:
Дотор халаалт, агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах норм дүрмийн баримтлан ажиллах хэрэгтэй.
БНбД 40-05-18  Дотор сантехникийн систем
БНбД 12-04-06  БНбД 12-03-04  Барилгын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм.

Барилгын халаалт агаар сэлгэлтийн ажлын зургийн жагсаалт

Д/д Фор-
мат

Зургийн нэр Тайлбар

1 А3 Тайлбар бичиг,Зургийн жагсаалт ХАС-1

2 А3 Материалын түүвэр ХАС-2

3 А3 1-р давхрын хөргөлт агаар сэлгэлтийн системийн байгуулалт ХАС-3

4 А3 2-р давхрын хөргөлт агаар сэлгэлтийн системийн байгуулалт ХАС-4

5 А3 3-р давхрын хөргөлт агаар сэлгэлтийн системийн байгуулалт ХАС-5

6 А3 Агаар сэлгэлтийн системийн тойм ХАС-6

Тайлбар бичиг
Таних тэмдэглэгээ

Нэр Тэмдэглэгээ
Байгуулалт Тойм

Агаар хувиарьлагч сараалж дүүжин таазанд

Агаар сорох сараалж дүүжин таазанд

Агаар сэлгэлтийн системийн уян хоолой

Сараалжтай сэнсний  агрегат

Сэнс

Агаар оруулах системийн сэнсний агрегат

Зардал тохируулах  хаалт ЗТХ ЗТХ

Агаар сэлгэлтийн системийн тэмдэглэгээ
Системийн төлбөр Тэмдэглэгээ

Агаар оруулах механик ажилгаатай систем O
Агаар сорох механик ажилгаатай систем C
Агаарын дулааны хөшиг ДХ
Ердийн ажилгаатай агаар сорох систем ЕС

ТАНИХ ТЭМДЭГ , ХХ-ИЙН ТООЦООНЫ ХҮСНЭГТ, ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
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ХАС-2

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Материалын түүвэр
Д/Д Тэмдэглэгээ Нэрс Тоо жин   /кг/ Тайлбар

1. АГААР СЭЛГЭЛТ
1.1 Агаар сорох систем

1 Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
2 б=0.5мм 150x150h 25 у/м
3 б=0.5мм 200x200h 32 у/м
4 б=0.5мм 300x200h 58 у/м
5 б=0.7мм 400x200h 9 у/м
6 б=0.7мм 400x300h 32 у/м
7  l=0.037 Вт/м °С   б=0,05м Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга 8 м2
8 Уян хоолой ∅150 50 у/м
9 Уян хоолой ∅200 20 у/м
10 Уян хоолойн шилжвэр 150x150h/∅150 4 шир
11 Уян хоолойн шилжвэр 200x200h/∅200 2 шир
12 б=0.5мм Эргэлт 90°C 300x200h 1 шир
13 б=0.5мм Эргэлт 90°C 400x300h 2 шир
14 б=0.5мм ЗТХ 4 шир
15 б=0.5мм Шилжвэр 200x200h/300х200h 4 шир
16 б=0.5мм Шилжвэр 200x200h/∅200 6 шир
17 б=0.5мм Шилжвэр 300x200h/400х200h 2 шир
18 б=0.7мм Шилжвэр 400x200h/400х300h 1 шир
19 б=0.7мм Гуравлагч 300x200h/400х300h/300x200h 1 шир
20 б=0.7мм Гуравлагч 300x200h/300x20h/300x200h 1 шир
21 б=0.7мм Гуравлагч 300x200h/400х300h/300x200h 1 шир
22 P150 f0=0.016 Агаар соруулах сараалж 50 шир
23 RF56-35/4D Дээврийн сэнс L=4000м³/цаг; 1 шир
24 RP50-30/25-4D Сэнс L=2000м³/цаг; 1 шир
25 СК150 Сэнс L=200м³/цаг; 8 шир

Материалын түүвэр
Д/Д Тэмдэглэгээ Нэрс Тоо жин   /кг/ Тайлбар

2. АГААР СЭЛГЭЛТ
2.1 Агаар оруулах систем /АОС/

1 Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой
2 б=0.5мм 150x150h 8 у/м
3 б=0.5мм 200x200h 35 у/м
4 б=0.7мм 300x200h 6 у/м
5 б=0.7мм 400x300h 22 у/м
6 б=0.7мм 600x500h 6 у/м
7  l=0.037 Вт/м °С       б=0,05м Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга 7 м2
8 б=0.5мм Эргэлт 90°C 200x200h 4 шир
9 б=0.7мм Эргэлт 90°C 400x300h 1 шир
10 б=0.5мм Гуравлагч 200x200h/300х200h/200x200h 1 шир
11 б=0.7мм Гуравлагч 400x300h/300x200h/200x200h 1 шир
12 б=0.7мм Шилжвэр 400x300h/600х500h 1 шир
13 P150 f0=0.016 Агаар оруулах сараалж 16 шир
14 б=0.5мм ЗТХ 2 шир
15 P600x500 Агаар хүлээн авах сараалж 2 шир
16 G4 600x500 Агаарын шүүлтүүр 1 шир
17 600x500h Автомат хавхлаг 1 шир
18 600x500h N=37кВт Агаар  халаагч /цахилгаан/ 1 шир
19 600x500h Зөөлөн холбоос 2 шир
20 RP70-40/35-4D-5C Сэнс L=4100м³/цаг; 1 шир

1.Хөргөлт

1 MMU-AP0092H Дотор блок  N=2.8кВт /тааз/ 17 ком
6 MMY-AP3614HT8-E  36HP Гадна блок  N=48кВт 1 ком
7 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф6.37 98 у/м
8 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф9.5 94 у/м
9 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф12.7 98 у/м
10 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф15.8 94 у/м
11 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф19.05 8 у/м
12 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф22.2 8 у/м
13 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф25.6 8 у/м
14 Зэс хоолой  /Дулаалгатай/ Ф28.5 8 у/м
16 Илүүдэл ус зайлуулах хоолой Ф25 170 у/м
17 Удирдлага 8 шир
18 Сифон хаалт Ф25 4 шир
19 Салаалагч 20 шир

Материалын түүвэр
Д/Д Тэмдэглэгээ Нэр Тоо Жин Хэмжих нэгж
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 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
7

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
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1-Р ДАВХРЫН ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХАС -3

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17

4
Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн эрхлэгч,
Бичиг хүргэгчийн өрөө

38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98
20' Гонх 4.35
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 38.02
32 Хянагчийн өрөө 21.34
33 Түр саатуулах өрөө 7.84
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 11.06
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1215.05
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2-Р ДАВХРЫН ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер
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 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
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.
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2-Р ДАВХРЫН  ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХАС -4

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Коридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71

7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
33 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
7

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН  ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХАС -5

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Коридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14
7 Коридор 59.24
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
7

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН  ХӨРГӨЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХАС -6

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47
29

Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 153.96
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 6.47
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48
43 Агуулах 3.48

НИЙТ ТАЛБАЙ 826.67
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P150
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С-1 Дээврийн сэнс
RF56-35/4D

L=4000м3/ц N=1кВт

С-2 Сэнс
RP50-30/25-4D

L=2000м3/ц N=1кВт

Одоо байгаа агаар
зайлуулах сараалж

ҮБХ

P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150 P150
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1 8765432 A3

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
7

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

200x200h
L=160

200x200h
L=640

400x300h
L=2000

400x200h
L=1500

O-1 Техникийн үзүүлэлт

1 Сэнс L=2500 RP60-35/31-4D-5C P=580Па N=2.4кВт

2 Цахилгаан агаар халаагч
L=2500; 37кВт EO-60-35/37

3 Агаарын шүүлтүүр  F7 600x350h
4 Автомат хавхлаг 600x350h
5 Агаар оруулах сараалж 600x350h

 АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТОЙМ

M1:100

ХАС -7



ИШ ТАТСАН БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

8

9

10

11

12

13

14

Зургийн нэр

ХТ-01

Тайлбар
Барилгын бүдүүвч, иш татсан бичиг баримтын жагсаалт, үндсэн үзүүлэлт,
зургийн бүрдэл

Ерөнхий самбар EC-1 тооцооны бүдүүвч

Давхрын самбар ДС-2 тооцооны бүдүүвч

Тайлбар бичиг

Таних тэмдэг

БАРИЛГЫН БҮДҮҮВЧ, ИШ ТАТСАН БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗУРГИЙН БҮРДЭЛ

15

Давхрын самбар ДC-3 тооцооны бүдүүвч

Давхрын самбар ДC-4 тооцооны бүдүүвч

№

1

2

3

4

5

6

7

ХТ-02

ХТ-03

ХТ-04

ХТ-05

ХТ-06

ХТ-07

ХТ-08

ХТ-09

ХТ-10

ХТ-11

ХТ-12

ХТ-13

Материалын түүвэр

ДГ-01

ДГ-02

ЗУРГИЙН БҮРДЭЛ

БАРИЛГЫН БҮДҮҮВЧ, ИШ ТАТСАН БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗУРГИЙН БҮРДЭЛ

 ХТ-01

 М1:

2-р давхрын розетканы байгуулалт

№ Тэмдэглэгээ Нэр

1 БД 43-101-03 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм

2 БНбД 23-02-08 Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг

3 БД 43-103-08 Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар

4 MNS 3757-16:2015 Цахилгаан тоног төхөөрөмж, гүйдэл дамжуулагчийн таних тэмдэглэгээ

5 БД 43-101-03*12
Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. Бүлэг 1.6 газардуулга ба цахилгааны аюулгүй
байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ

6 БНбД 3.05.06-90 Цахилгаан техникийн ажил, барилгын дүрэм

№ Үзүүлэлтийн нэр Хэмжих нэгж Тоон утга

1 Сүлжээний хүчдэл Вольт 400/230

2 Тооцооны ачаалал I оролт кВт 96.2

16

ХТ-14

17

18

ХТ-15

ХТ-16

Давхрын самбар ДС-1 тооцооны бүдүүвч

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-р давхрын розетканы байгуулалт

3-р давхрын розетканы байгуулалт

4-р давхрын розетканы байгуулалт

ХТ-17

1-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

2-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

3-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

4-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

1-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

2-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

3-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

4-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

19

20

21

ДГ-03

ДГ-04

22

23

24

25

1-р давхрын ослын гэрэлтүүлгийн байгуулалт ДГ-05

ДГ-06

ДГ-07

ДГ-08

2-р давхрын ослын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

3-р давхрын ослын гэрэлтүүлгийн байгуулалт

4-р давхрын ослын гэрэлтүүлгийн байгуулалт
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Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох
LED гэрэлтүүлэгч 12Вт 44

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Тэмдэг-
-лэгээ№ ТайлбарНэр

Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай
хоёр туйлт хоёрлосон розетка

Хананд далд тоноглох нэг туйлт ердийн унтраалга

Хананд далд тоноглох нэг туйлт ердийн
хоёрлосон унтраалга

Хүчдэл,
В

Ампер-А,
чадал-Вт

Хамгаалал-
тын зэрэг, IP

220

Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын үед гарах
гарцыг заах гэрэлтүүлэгч 2x8Втгарах

10A

15A 20

20

1

13

10A 20

Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын үед явах
замыг гэрэлтүүлэх гэрэлтүүлэгч

Хананд ил тоноглох нэг туйлт ус чийгнээс
хамгаалагдсан унтраалга 10A 44-55

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох
LED гэрэлтүүлэгч 20Вт

Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч
  
Таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч

36Вт

12Вт

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2x8Вт

54

20

20

44

44

15

16

Хананд далд тоноглох нэг туйлт ердийн
хоёр замын унтраалга 15A 20

ТАНИХ ТЭМДЭГ

 ХТ-02

 М1:

№ Тэмдэглэгээ Нэр Тайлбар

Байгуулалт дээрх таних тэмдэг

1 Ерөнхий самбар ЕС, ТС

2 Ажлын гэрэлтүүлгийн самбар ГС

3 Газардуулгын холболтын хайрцаг ГХХ

4 Цахилгаан хөдөлгүүр явуулах асаалтын төхөөрөмж

5 Бага оврын сэнс

6 Соронзон залгуур

7 Цахилгаан халаагч элемент бүхий төхөөрөмж

8 Агаар сорох болон оруулах сэнс, утаа сорох сэнс

9 Утас салбарлах хайрцаг

10 Удирдлагын хэлхээний шугам

11
Цутгамал хучилтанд таазаар уян хоолойд сүвлэсэн
гэрэлтүүлгийн утасны трасс

12
Шалны бэлтгэлээр уян хоолойд сүвлэсэн розеткын
утасны трасс

13
Цутгамал хучилтанд таазаар уян хоолойд сүвлэсэн
ослын гэрэлтүүлгийн утасны трасс

14 Дамжуулагчийн утасны тоо

15
Таазаар ил кабелийн каналд угсарсан гэрэлтүүлгийн
утасны трасс

16 Барилгын дотор хананд тоноглох газардуулга

17 Гадна гол шугамын газардуулга

18 Газардуулгын электрод

19 Газардуулга холбох цэг

20
Аянга хүлээн авагчийн дээвэр хөндийрүүлэгч
Аянга хүлээн авагч

21
Дамжуулагчийн дээшээ, доошоо явах
чиглэлийг заасан шугам

22

Гэрэлтүүлгийн байгуулалт дээрх тэмдэглэгээ
А-гэрэлтүүлэгчийн маяг, Б-гэрэлтүүлэгчийн
чийдэнгийн тоо, В-чийдэнгийн чадал,
Г-Шалнаас тааз хүртэлх зай n-гэрэлтүүлэгчийн тоо

23

Хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт дээрх
 тэмдэглэгээ
1- тоног төхөөрөмжийн байгуулалт дээрх нэр
2- тоног төхөөрөмжийн цахилгаан чадал, кВт

24
Гүйдэл дамжуулах шугам,
ослын гэрэлтүүлгийн шугам

25 Идэвхит чадлын электрон тоолуур

26 Амперметр, Вольтметр, давтамж хэмжигч

27 Гал хамгаалагч

28 Цэнэг шавхагч

29 Гүйдлийн трансформатор

30
Ердийн автомат, хамгаалалтын таслах төхөөрөмж
/дифренциалтай автомат/, ачаалал таслагч

31
Нойлын утас,
хамгаалалтын утас

32 М, гр Магистрал шугам, групп

33 Pс, Pт, Iт Суурилагдсан чадал, тооцооны чадал, тооцооны гүйдэл

34 Cosɸ, Кш Чадлын итгэлцүүр, шаардлагын итгэлцүүр

3

A V

kWh

N
PE

F

1
2

nA БxВ
Г

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох
LED гэрэлтүүлэгч 2x32Вт 54

Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт ус чийгнээс
         хамгаалагдсан хоёрлосон розетка 15A 44

Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох
люминесцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч 2x9Вт 44

Таазанд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй
гэрэлтүүлэгч 2x25Вт 20

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Хананд ил тоноглох газардуулгын контакттай
  хоёр туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка 10A 44
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ТАЙЛБАР БИЧИГ

ТАЙЛБАР БИЧИГ

 ХТ-03

 М1:
 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны
тойргийн шүүхийн барилгын дотор засварын ажлын зургийг барилга архитектур, халаалт салхивч, цэвэр бохир ус, технологийн
даалгаврыг үндэслэн "Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах" барилгын дүрэм "БД
43-102-07", "Орон сууц, олон нийтийн барилгын байгалийн гэрэлтүүлэг" барилгын дүрэм "БД 31-112-11", "Барилга байгууламжийн аянга
хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар" барилгын дүрэм "БД 43-103-08", "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм" "БД 43-101-03"-ын дагуу
хийж гүйцэтгэв.
               Одоогийн байдал
Одоогоор ашиглагдаж буй гэрэл нь эвдэрч хэмхэрсэн, хагас дутуу асдаг.
              Шинээр төлөвлөсөн байдал
Дотор цахилгааны монтажийг бүрэн шинчилсэн. Мөн нэг давхарт байрлах цахилгааны техникийн өрөөнд ЕС-1 самбарыг нэмэлтээр
төлөвлөв. Үүнд: оролтын самбар, давхрын самбар, гэрэлтүүлэг, розетка болон тэдгээрийн дамжуулагчууд орно /зургаас үзнэ үү/.
Шинэчилж төлөвлөсөн гэрэлтүүлгүүд нь ЛЕД гэрэл тул одоогийн ашиглаж буй улайсах чийдэнгээс 8 дахин бага эрчим хүч зарцуулдаг
бөгөөд 25 дахин удаан эдэлгээтэй.

Цахилгаан хангамж
Барилгын үндсэн цахилгаан хэрэглэгчид нь цахилгаан хангамжийн найдваржилтын II зэрэглэлд хамаарагдах бөгөөд тэжээлийг

гүн газардуулсан нейтральтай (ТN-C) тэжээлийг авч барилгад 5-н утасны (TN-C-S)  системийг хэрэглэнэ. Барилгын цахилгааны өрөөнд
ерөнхий самбар ЕС-1 төлөвлөв. Самбаруудад ОХУ-ын ИЭК компаний ВА88, ВА47-100, ВА47-29, АВДТ32, АД12 маягийн автоматууд, ОПС
маягийн цэнэг шавхагч тус тус төлөвлөв. Тухайн угсралт хийх компани нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийг сонгохдоо техникийн
шаардлага хангасан өөр улсын, өөр маягийн төхөөрөмж сонгож болно. Хоолойг хана нэвтлэн угсрахдаа төгсгөлүүд болон өөрийг нь маш
сайн чигжиж бөглөснөөр өрөөнд чийг ба хий орохоос сэргийлнэ.

      Хүчит төхөөрөмж
Хүчит төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглэгчдэд бүх цахилгааны самбарууд, халаалт, салхивч тэдгээрийн удирдлагын самбарууд

орно. Төхөөрөмжүүдэд асинхрон хөдөлгүүр хэрэглэх бөгөөд хөдөлгүүрүүдийн удирдлагын самбарууд нь үйлдвэрээс иж бүрэн нийлүүлэгдэнэ.
Тэдгээрийн угсралтыг үйлдвэрээс ирэх технологийн зааврын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Шинэчилж хийх розетканы монтажийг
хананаар ил тоноглоно.
               Гэрэлтүүлэг

Ажлын гэрэлтүүлгийн сүлжээний хүчдэл 220В байна. Гэрэлтүүлэгчдийг өрөөний зориулалт, архитектурын шийдэл, технологийн
байгуулалтыг үндэслэн сонгов.

Тоног төхөөрөмжийг угсрах
 Ерөнхий оролтын самбарууд шалнаас +0.4 м-н өндөрт, гэрэлтүүлгийн самбар шалнаас +1.2 м-н өндөрт, олон нийтийн хэсгийн

өрөөнүүдийн унтраалгыг шалнаас +1.2 м-н өндөрт,  ариун цэврийн өрөөнүүдийн розеткыг +1.2 м-н өндөрт, бусад өрөөнүүдийн розеткыг
шалнаас +0.6 м-н өндөрт байрлуулах шаардлагатай. Барилгын хүчит төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг, розеткын шугаманд ПВ-660 маягийн зэс
голтой утсыг ханаар, шавардлага дор, таазаар, шалны бэлтгэлээр пластмассан хоолойд сүвлэж далд тоноглоно. Цахилгааны самбарт
гал гарсан үед задардаг хор, хананд галын плакат, гар галын хор суурилуулах шаардлагатай. Цахилгааны бүх самбаруудыг самбар
угсрах тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар тооцож угсруулах хэрэгтэй.

Аянга хамгаалалт, газардуулга
Уг барилга нь аянга хамгаалалтын ердийн ангилалд багтах ба хамгаалалтын III түвшинд хамаарагдана. Аянгын шууд буулт,

цахилгаан нөлөө, аянгын цахилгаан долгион нэвтрэхээс хамгаалж аянга хамгаалагчийг гадна, дотор гэсэн байдлаар төлөвлөв.
Барилгын дээвэр дээр 12 мм-н бөөрөнхий ган төмрийг аянгын гүйдэл хүлээн авагч болгон татаж, торны зангилаа уулзваруудыг гагнаж
өгнө. Дээвэр дээр байгаа бүх дээврийн металл хийцүүд, борооны ус зайлуулах хоолой, агааржуулалтын хоолой, дээврийн төмөр тулгуур
зэргийг аянга хүлээн авагч бүслүүртэй холбож өгөх шаардлагатай. Аянга хүлээн авагчийг дээвэр дээрээс 0.1 м-н зайтай суурилуулах
шаардлагатай. Аянгын гүйдэл зайлуулагчийг гадна газардуулгын хүрээнд холбож өгнө. Барилгын хана нь шатамхай бус материалаар
хийгдсэн бол хананд бэхэлж болно.

Аянгын гүйдлээс үүсэх хэт хүчдлийг хамгаалах зорилгоор цэнэг шавхагчдыг шаталсан маягаар самбаруудад суурилуулах
шаардлагатай. Оролтын самбарт ОПС1-В/4 маягийн цэнэг шавхагч, төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн самбарт ОПС1-С/4 маягийн цэнэг
шавхагчийг, автоматтай хайрцагт ОПС1-D/4 маягийн цэнэг шавхагчийг байршуулах шаардлагатай.
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№ Нэр Маяг
Хэм
нэгж

Тоо
шир Тайлбар

1 ЕС-1 ком 1

ЕС-1 самбар
а. Оролтын автомат: ВА88-35.3р 250A/35kA-1ш
б. Шугамын автомат: ВА88-32.3р 25А/25kA-1ш, 32А/25kA-1ш,
           50А/25kA-5ш, 80А/25kA-1ш
в. Цэнэг шавхагч: ОПС1-В4,I=30кА-1ш
г. Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30-250/5А-6ш
д. Электрон тоолуур:         380В, 5А-1ш
е. Вольтметр:         Дижитал Вольтметр 400В-1ш
ё. Амперметр: АИ-47 5А-3ш
ж. Автомат таслуур:         В47-29.1р 10А-3ш
з. Дохионы гэрэл: AL-22TE, шар-1ш, ногоон-1ш, улаан-1ш
и. Гал хамгаалагчтай салгуур:         ПВР-400А-1ш
й. Гал хамгаалагч:                 ППНИ-33-63A-3ш
к. Хайрцагны хэмжээ:                 800хh1800х600мм

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох лэд
 гэрэлтүүлэгч 220В, 20Вт, IP44 5шLED

415Таазанд ил тоноглох LED
гэрэлтүүлэгч 220В, 36Вт, IP20 шLED

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

6

7

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

 ХТ-04

 М1:

Endless
40 УХЛЗ IP31

2

Давхрын самбар-ДС-1,   380/220В, IP31
а. Оролтын автомат: АД-14.4р 40А/100мА-1ш
б. Шугамын автомат: ВА47-29.1р 16А-B-6ш, 1р 16А-C-5ш,
           АВДТ32 C16 16А/30мА-13, B16 16А/10мА-1
в. Цэнэг шавхагч: ОПС1-C-4Р комплект
г. Хайрцагны хэмжээ: 310xh690x136мм

ДС-1 ком 1
ЩРн-54

48 УХЛЗ IP31

3

Давхрын самбар-ДС-2,   380/220В, IP31
а. Оролтын автомат: АД-14.4р 40А/100мА-1ш
б. Шугамын автомат: ВА47-29.1р 16А-B-7ш, 1р 16А-C-4ш,
    3р 16А-C-2ш, АВДТ32 C25 25А/30мА-1ш, C16 16А/30мА-15ш, B16 16А/10мА-1ш
в. Цэнэг шавхагч: ОПС1-C-4Р комплект
г. Хайрцагны хэмжээ: 310xh690x136мм

ДС-2 ком 1
ЩРн-54

48 УХЛЗ IP31

4

Давхрын самбар-ДС-3,   380/220В, IP31
а. Оролтын автомат: АД-14.4р 40А/100мА-1ш
б. Шугамын автомат: ВА47-29.1р 16А-B-6ш, 1р 16А-C-4ш,
         C16 16А/30мА-13ш, B16 16А/10мА-1ш
в. Цэнэг шавхагч: ОПС1-C-4Р комплект
г. Хайрцагны хэмжээ: 310xh690x136мм

ДС-3 ком 1
ЩРн-54

48 УХЛЗ IP31

5

Давхрын самбар-ДС-4,   380/220В, IP31
а. Оролтын автомат: АД-14.4р 40А/100мА-1ш
б. Шугамын автомат: ВА47-29.1р 16А-B-6ш, 1р 16А-C-4ш,
        АВДТ32 C25 25А/30мА-2ш, C16 16А/30мА-12ш, B16 16А/10мА-1ш
в. Цэнэг шавхагч: ОПС1-C-4Р комплект
г. Хайрцагны хэмжээ: 310xh690x136мм

ДС-4 ком 1
ЩРн-54

48 УХЛЗ IP31

8

9

10

11

12

LED 27шТаазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч
 220В, 12Вт, IP20

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох
LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220 В, 1 х18 Вт , IP44 54шLED

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох лэд
 гэрэлтүүлэгч 220В, 2x32Вт, IP54 11шLED

Таазанд тоноглох хөдөлгөөн мэдрэгчтэй
гэрэлтүүлэгч 220В, 2x25Вт, IP20 7шLED

Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох
люминесцент чийдэн бүхий компакт гэрэлтүүлэгч 220 В, 2 х9Вт , IP44 4LED ш
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 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Утас салбарлах хайрцаг

Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг

м

Мөн ∅40мм м

ш

ш

6000

250

179

453

Хананд ил тоноглох ердийн нэг туйлт ердийн
 унтраалга 220В, 10А, IP20 51ВС10-1-0-ГБ ш

Хананд ил тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон
 унтраалга 220В, 10А, IP20 75ВС10-2-0-ГБ ш

50шХананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёр замын
 унтраалга 220В, 10А, IP20

Хананд ил тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт
 унтраалга 220В, 10А, IP44 4ш

Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай
2 туйлт хоёрлосон розетка 220В, 15А, IP20 186РС12-3-ККм ш

29

30

31

32

33

Бүрхүүлтэй контактор КМИ-10960 220В ш 8

Гал дэмждэггүй пластмассан хоолойн гуравлагч холбогч
 ∅22мм, IP-65 ш 583

Хананд тоноглох "EXIT" гэсэн бичигтэй өөр дээрээ цэнэг
хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 220В, 2х8Вт, IP44 23ССА 101 гарах

Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг
хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 220В, 2х8Вт, IP44 19ССА 101

ш

ш

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай хоёр туйлт ус чийгнээс
         хамгаалагдсан хоёрлосон розетка 220В, 15А, IP44 78ш

Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас
1х2.5мм² ПВ-660 м 8500

Мөн        1х4мм² ПВ-660 м 11070

Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой         ∅22мм

Мөн ∅50мм м 60

Бүрхүүлтэй контактор КМИ-10960 380В ш 1

Хананд ил тоноглох газардуулгын контакттай
2 туйлт ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка 220В, 10А, IP44 8РС12-3-ККм ш

Мөн        1х16мм² ПВ-660 м 1250

Мөн        1х25мм² ПВ-660 м 260
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Бүдүүвч дээрхи магистраль шугам бичлэгийн тэмдэглэлийн дэс дараалал
Шугамын

тэмдэглэгээ
Тооцооны

ачаалал (кВт)
Тооцооны
гүйдэл (А)

Шугамын
урт (м)

Момент
(кВт*м)

Хүчдэлийн
алдагдал (%)

Дамжуулагчийн
хөндлөн огтлол

Хоолойн маяг
диаметр (Ф)

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-1 ТООЦООНЫ БҮДҮҮВЧ

М2

EС-1   Pc=136.4кВт
       Pт=116.0кВт
       Iт=195.8А

М1

ВА88-32 3P
50А 25kA

М3 М4

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-1 ТООЦООНЫ БҮДҮҮВЧ

 ХТ-05

 М1:

ВА88-32 3P
50А 25kA

М5

Давхрын
самбар-1 Цахилгаан халаагч-1

ВА88-32 3P
50А 25kA

М6

ВА88-32 3P
50А 25kA

Гадна блок-1

М7

ВА88-32 3P
32А 25kA

ВА88-32 3P
50А 25kA
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2 )PV

C
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АL-22TE

ВА47-29
1р.10-В

ВА88-35.3p
250A 35kA

PE
N

PE
N

ППНИ-33
(63A)

A B

АИ-47
 5А

 V
400В

A
A

ОПС1-B-4P
Uc-400V
Imax-60kA
Isn-30kA
Up<2.0kV

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ
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ПВ
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16
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C
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0
17
.4-

14
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.0-
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6
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НөөцГражны
самбар

kWh

380В,
 5АТТИ-40

250/5А
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  ДС-1
Рс=17.4кВт
Кш=0.85
Pт=14.8кВт
Cosɸ=0.9
Iт=25.0А

гр6

АД-14.4р
40А/100мА

М1

c
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 C

16
16А
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Таних тэмдэг

Байгуулалт дээрх №

Суурилагдсан чадал, кВт

Хэвийн чадал, кВт

Гүйдэл, А
Iхэвийн

Iявуул

Нэр

Технологийн тоног
төхөөрөмжийн №

Ца
хи

лг
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н 
хэ

рэ
гл

эг
чи

д

ОПС1-С-4P
Uc-400V

 Imax-40kA
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16А
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0м

А

Ро
зе

тк
а

ПХ
∅2

2, 
L=

60
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16А
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0м
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1.2
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L=
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м
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 C
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0м
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L=
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1.0
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1.0

1.0
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1.0
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1.0
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1.0
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1.0
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1.0
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1.0
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1.0

1.0

5.3

1.0

ДАВХРЫН САМБАР ДС-1 ТООЦООНЫ БҮДҮҮВЧ

Тайлбар
Pc - Суурилагдсан чадал Кш - Шаардлагын итгэлцүүр
Pт - Тооцооны чадал Cosф - чадлын итгэлцүүр
Iт - Тооцооны гүйдэл L1, L2, L3 - фазын утас - шар, ногоон, улаан
N - нойлын утас- цэнхэр PE - хамгаалалтын утас - шар ногоон
 Розетка болон гэрэлтүүлгийг 3 утасаар тэжээнэ. Тэжээлийн газардуулгын утсыг розетка болон гэрэлтүүлгийн эх биед холбож өгнө.
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1-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-10

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай (м2)

1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17
4

Цахимжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Бичиг
хэргийн эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн өрөө 38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
8'

Бичиг хэргийн эрхлэгч, цахимжуулалт
хариуцсан мэргэжилтэн-2 хүн 27.07

9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
19 Баруун жигүүрийн корридор 30.18
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих хонгил 7.98
20' Коридор 30.11
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67
32 Хянагчийн өрөө 14.15
33 Түр саатуулах өрөө 11.02
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 8.36
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1322.00
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Корридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай танилцах
өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн ажилтан 25.71
7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77
14 Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө 47.38
15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
32 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82

2-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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2-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ
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3-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150
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25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-12

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Корридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.21
7 Коридор 59.28
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.78
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН РОЗЕТКАНЫ БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-13

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 162.74
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 3.48
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.47

НИЙТ ТАЛБАЙ 828.97
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1-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-14

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай (м2)

1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17
4

Цахимжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Бичиг
хэргийн эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн өрөө 38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
8'

Бичиг хэргийн эрхлэгч, цахимжуулалт
хариуцсан мэргэжилтэн-2 хүн 27.07

9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
19 Баруун жигүүрийн корридор 30.18
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих хонгил 7.98
20' Коридор 30.11
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67
32 Хянагчийн өрөө 14.15
33 Түр саатуулах өрөө 11.02
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 8.36
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1322.00
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2-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-15
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3-р давхарт
М3-4

1-р давхраас
М2-5

гр18

гр19 гр20

гр22

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Корридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай танилцах
өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн ажилтан 25.71
7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77
14 Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө 47.38
15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
32 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14



3-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-16
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2-р давхраас
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4-р давхарт
М4

гр15

гр16

гр17

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Корридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.21
7 Коридор 59.28
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.78
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ХТ-17

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 162.74
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 3.48
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.47

НИЙТ ТАЛБАЙ 828.97
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1-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-01

Тайлбар:
Өөрөөр тэмдэглээгүй бол гэрэлтүүлгийн
бүх шугам 3 утастай байна.

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай (м2)

1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17
4

Цахимжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Бичиг
хэргийн эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн өрөө 38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
8'

Бичиг хэргийн эрхлэгч, цахимжуулалт
хариуцсан мэргэжилтэн-2 хүн 27.07

9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
19 Баруун жигүүрийн корридор 30.18
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих хонгил 7.98
20' Коридор 30.11
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67
32 Хянагчийн өрөө 14.15
33 Түр саатуулах өрөө 11.02
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 8.36
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1322.00
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2-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-02
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1-р давхраас
ДС-1.гр24

1-р давхраас
ДС-1.гр24

3-р давхарт
ДС-1.гр24

3-р давхарт
ДС-1.гр24

Тайлбар:
Өөрөөр тэмдэглээгүй бол гэрэлтүүлгийн
бүх шугам 3 утастай байна.
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Корридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай танилцах
өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн ажилтан 25.71
7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77
14 Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө 47.38
15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
32 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-03
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4-р давхарт
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2-р давхраас
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4-р давхарт
ДС-1.гр24

Тайлбар:
Өөрөөр тэмдэглээгүй бол гэрэлтүүлгийн
бүх шугам 3 утастай байна.
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Корридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.21
7 Коридор 59.28
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.78
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-04

Тайлбар:
Өөрөөр тэмдэглээгүй бол гэрэлтүүлгийн
бүх шугам 3 утастай байна.

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 162.74
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 3.48
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.47

НИЙТ ТАЛБАЙ 828.97
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1-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-05

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай (м2)

1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17
4

Цахимжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Бичиг
хэргийн эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн өрөө 38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
8'

Бичиг хэргийн эрхлэгч, цахимжуулалт
хариуцсан мэргэжилтэн-2 хүн 27.07

9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
19 Баруун жигүүрийн корридор 30.18
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих хонгил 7.98
20' Коридор 30.11
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 68.67
32 Хянагчийн өрөө 14.15
33 Түр саатуулах өрөө 11.02
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 8.36
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1322.00
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2-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-06
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Корридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай танилцах
өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн ажилтан 25.71
7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77
14 Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө 47.38
15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
32 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-07
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Корридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.21
7 Коридор 59.28
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.78
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:150

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
25

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-Р ДАВХРЫН ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ

M1:150

ДГ-08

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47

29
Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 162.74
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 3.48
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.47

НИЙТ ТАЛБАЙ 828.97
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2.4 Ажиглалт хяналтын системийн төлөвлөлт:
-Ажиглалт хяналтын систем нь интернет протоколд суурилсан /IP/ систем байхаар төлөвлөв.
-Ажиглалт хяналтын системийн дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг гол сэлгэч /Switch/ болон POE Switch-н хамт 2-р
 давхарт №6 мэдээллийн ажилтны өрөөнд  суурилуулсан холбооны зогсуур /rack 19"/-д тоноглон  ажиглалтын
 дэлгэцийг иж бүрэн компьютерыг хамт mус өрөөнд суурилуулан хяналтыг хийнэ.
-Захиалагчаас өгсөн цэгүүдэд ажиглалтын дуранг суурилуулхаар төлөвлөсөн бөгөөд ажиглалт дуранг хананд болон
 таазанд суурилуулан UTP-Cat.6 õýëáýðèéí  êàáåëèàð POE Switch-д холбоно.
2.6 Зарлан мэдээлэх системийн төлөвлөлт.
-Зарлан мэдээлэх системийг давхрын хэсэгт төлөвлөсөн бөгөөд онцгой байдлын /ослын/ үед болон ердийн  үед

ажиллах боломжтойгоор төлөвлөсөн.
-Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт өсгөгчүүд дагалдах тоног төхөөрөмжүүдийг з№6 мэдээллийн ажилтны
 өрөөнд  суурилуулсан холбооны зогсуур /rack 19"/-д тоноглоно .
-Удирдлагын микрофоныг №6 мэдээллийн ажилтны өрөөнд суурилуулна. Удирдлагын микрофон нь бүс
  удирдах боломжтой байна
-Чанга яригчуудыг таазанд болон хананд суурилуулан 1*2*1,5 мм утсаар  ô16 ìì-èéí óÿí õîîëîéä ñ¿âëýí холбоно.
-Зарлан мэдээлэх систем нь галын дохиоллын системтэй автоматаар холбогдон галын дохиоллын түгшүүрийн мэдээлэл
болон нүүлгэн шилжүүлэх,онцгой байдлын үеийн мэдээллийг өгөх боломжтойгоор угсрагдана.

2.7 Нэвтрэх системийн төлөвлөлт:
2.7.1 Тус барилгад нэвтрэх эрхийн системийг захиалагчаас заасан хаалгануудад төлөвлөсөн бөгөөд уг систем нь
интернет протоколд суурилсан /IP/ систем байх ба удирдлагын самбар, карт болон царай таних төхөөрөмж, гарах
товчлуур, цахилгаан цоожлох төхөөрөмжөөс бүрдсэн байна.
2.7.2 Удирдлагын самбарыг тэжээлийн блокын хамт зориулалтын хайрцганд хийн 2 болон 3-р давхрын холбоо,сервер
өрөөнүүдэд хананд суурилуулж түүнээс хурууны хээ, карт уншигч, аваарын товчлуур, гарах товчлуурыг UTP-Cat.6
õýëáýðèéí êàáåëèàð, цахилгаан цоожыг 4х1,0мм кабелиар тус тус ô16 ìì- èéí óÿí õîîëîéä ñ¿âëýí холбоно.

3 Ãàçàðäóóëãà:
-Òºëºâëºæ áàéãàà òîíîã òºõººðºìæèéã àþóëã¿é áàéäëààð àøèãëàõ, ¿éë÷ëýõèéí òóëä àïïàðàò õýðýãñëèéí ìåòàëë èõ
 áèåèéã ãàçàðäóóëãà  á¿õèé õ¿ðýýíä ãàãíàæ õîëáîíî.
-Холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг  дотор цахилгааны зургийн газардуулгын тооцоонд тусгаж
 өгсөн бөгөөд уг зурагт тусгагдсан техникийн өрөөний газардуулгын хүрээ рүү холбооны төмөр шкаф /rack/-ыг
 1*16 мм2-ийн газардуулгын зэс кабелиар холбож өгнө  кабелийг материалын түүвэрт тусгав.
-Ãàçàðäóóëãûí ýñýðã¿¿öýë 4,0 Îì-îîñ õýòðýõã¿é áàéíà.

4 Угсралтын ажилын үед тавигдах шаардлага:
-Угсралтын àæëûã ýõëýõýýñ ºìíº õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäààñ çºâøººðºë àâ÷, ÒÀÀ-í ä¿ðìèéí äàãóó óãñðàëòûí àæëûã
 мэргэжлийн угсралтын байгууллагаар õèéæ ã¿éöýòãýх шаардлагатай.
-Телефон, Комьпютерийн сүлжээ, Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн үүрүүдийг  øàëíû ò¿âøèíýýñ +0.3ì-ò хананд болон
 шаланд тус тус суурилуулна.
-Хананд суурилуулдаг холбооны зогсуур /rack-19"/-г төлөвлөсөн
 бөгөөд холбооны төмөр шкаф /rack-19"/-ыг таазнаас доош 200-400 мм өндөрт суурилуулах нь зохимжтой.

1. Зураг хийх үндэслэл
"Дүүргийн эрүү, иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны тойргийн шүүхийн барилгын дотор" засварын ажилын õîëáîî äîõèîëëûí
àæëûí çóðàã òºñëèéã õèéæ ã¿éöýòãýõäýý  áàðèëãà àðõèòåêòóð, òåõíîëîãè õýñãèéí äààëãàâðûã ¿íäýñëýí áàðèëãûí òºëºâëºëò,
áàéãóóëàëòûí äàãóó çîõèõ íîðì ä¿ðìèéã ¿íäýñëýí õèéæ ã¿éöýòãýâ.
   ¯¿íä: -Õîëáîî ба äîõèîëëûí àæëûí çóðàã MNS6586-2016
          -Áàðèëãà  áàéãóóëàìæèéí ãàë óíòðààõ автомат òºõººðºìæ, äîõèîëëûí õýðýãñýë  ÁÍáÄ-21-04-05
          -Áàðèëãûí çóðàãò õîëáîî äîõèîëëûí òîíîã òºõººðºìæ¿¿äèéí òýìäýãëýãýý  MNS5532:2022
          -Орон сууцны барилгын мэдээлэл, суурин сүлжээний төлөвлөлт. Еранхий шаардлага  MNS6580-2020

   -Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камерийн стандарт /Ерөнхий шаардлага/
           MNS 6423:2019
-Тус барилга нь одоо байгаа барилга бөгөөд өрөөний зохион байгуулалтыг өөрчилөн, их засвар хийж ажил юм.
-Захиалагчаас авсан даалгавар саналын дагуу холбоо дохиоллын ажлын зургийг боловсруулав.

2. Çóðàãò òóñãàñàí ¿íäñýí øèéäýë
2.1 Кабелийн замчлал :
2-р давхарт байрлах сервер өрөөнд төлөвлөгдсөн холбооны зогсуур/rack-19"/-с 400мм-ийн өргөнтэй кабелийн тавиурыг одоо
байгаа холбооны босоо суваг хүртэл татах бөгөөд уг сувагт 400мм-ийн өргөнтэй босоо кабелийн тавиурыг 1-4-р давхар хүртэл
суурилуулна.
-Мэдээлэл холбооны дэд бүтэц ба  дохиолол, хамгаалалтын систесмийн хэрэглэгчийн шугамын êàáåëèéã ф 16мм-ийн
 хуванцар õîîëîéä  ñ¿âëýæ óãñарíà.
2.2 Интернет,компьютерийн сүлжээ, IPTV-н төлөвлөлт:
-IP Телефон ба Интернетийн сүлжээний  гол сэлгэгч /switch/-г 2-р давхарт сервер өрөөнд холбооны зогсуур
 /rack-19'/-д  тоноглох  ба гол сэлгэгчээс давхруудад холбооны зогсуур /rack-19'/-д суурилуулсан салбар Сэлгэгч
 /switch/-үүдийг холбоно гол болон салбар сэлгэгч /switch/-үүдээс хэрэглэгчийн Телефон,комьпютерын сүлжээний залгуур
 хүртэлх холболтыг  UTP-Cat.6 0.5x4P õýëáýðèéí óòñààð тус тус хийнэ.
-IPTV-н гол төхөөрөмж /MDU 24-port/-г 2,3 давхарт сервер,холбооны өрөөнд холбооны зогсуур /rack-19'/-уудад тоноглон
  түүнээс өрөөнүүдийн IPTV-н  залгуур хүртэлх холболтыг UTP-Cat.6 0.5x4P õýëáýðèéí óòñààð  хийнэ.
-Үндсэн оролтын шилэн кабелийн шөрмөсийг шөрмөс салаалах төхөөрөмжөөр салаалан IPTV гол төхөөрөмж MDU-үүдэд
 дотор зориулалтын шилэн кабелиар холбхоор төлөвлөв.
-Одоо байгаа үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудын оролтын кабелиар Телефон,Интернет,IPTV-н оролтыг шийднэ.
2.3 Галын дохиолол системийн төлөвлөлт:
-Галын дохиоллын систем нь хаяглагдсан систем байна.
-Галын дохиоллын хүлээн авах станцыг  1-р давхарт №2   хүлээн авах хэсэгт суурилуулан хаяглагдсан гогцоо
 /loop/-уудыг холбон хяналтыг хийнэ.
-Галын дохиоллын систем нь нөөц тэжээлийн батарейтэй  үл тасалдах тэжээлийн  блоктой холбогдсон байна.
-Ãàëûí äîõèîëëûí   ìýäýýëýã÷үүдийã òààçàíä болон хананд áàéðëóóëàí 1х2х1,5 ìì маркийн  галд тэсвэртэй кабелиар
 ô16 ìì- èéí óÿí õîîëîéä  ñ¿âëýí õîëáîíî.
-Ãàëûí äîõèîëëûí хүлээн аван станц нь цахилгааны ослын самбартай холбогдоно.
-Цахилгаан тасарсан үед идэвхгүй горимдоо 24 цаг, дохиоллын үед 30 минутаас багагүй хугацаанд ажиллана.
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  S

  S   SF
2.1

2.46
  S

G*2

G

Ресепшин

  S

  S   SF
2.47

2.98
  S

G

  S

  S

Босоо

  S

  S   SF
3.1

3.52
  S   S

G*2

G

P.Sw-24

C

S

K1
K21

NVR Sw-8

P.Sw-8

C

C

K1
K6

C*11
S*10

C*6

P.Sw-16

C

C

K1
K6

C*11

C

C

K7
K11

C*5

PC42" 

№6 өрөөнд
Rack-19"-д

№6 өрөөнд

Rack-19"-д

C*2

АМP
RM

1 x5 x18

4 x12

Нэвтрэх систем

Өрөөнүүд
Босоо

сувагчлал
/ДХС/

C
J
C

C
J
C

1
1
1

2

2
2

C
J
C

2

2
2

C
J
C

1
1
1

 Sw-4

C

C

№6 өрөөнд
Rack-19"-д

E*3

E

№36
Rack-19"-д

Sw-16

14
1

C*14

Sw-16

14
1

C*14№9
Rack-19"-д

№9
Rack-19"-д

 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
  2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
12

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№36 өрөөнд
Rack-19"-д
№36 өрөөнд

№37
Rack-19"-д
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A3

Материалын түүвэр

ХД-4

M1:
 Инженер

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 ЕГ Шифр:  Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
  2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
12

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5- р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Материалын түүвэр
Нэр Тоо

ш
ТайлбарДугаар Тэмдэглэгээ Жин

кг
IP Телефон Êîìïüþòåð ñ¿ëæýý, Интернет протоколд суурилсан ТВ /IPTV/
Çýñ äàìæóóëàã÷òàé ïîëèýòèëýí òóñãààðëàã÷òàé
ïîëèýòèëåí á¿ðõ¿¿ëòýé 8 ñóäàñòàé óòàñ/åðäèéí/ 20600UTP-Cat.6 0.5x4P

Fast internet media converter /Èíòåðíåòýä/
хувиргагч

Øèëýí Êàáåëèéí òºãñãºëèéí òºõººðºìæ

ш 1

FDF-12 ш 1

1

2

7

6

4

3

5

м

1

2

3

Зарлан мэдээлэх систем

P=500W Ком
Захиалагчийн
сонголтоор1

Угсралтын кабель утас

Чанга яригч /таазанд/
1õ2õ1.5ìì

6 W

м

ш

900

58

С¿ëæýýíèé ðîçåòêà /шаланд далд суулгах/ 66ш/RJ45/

CTC, FT

ш 18Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýýíèé ñàëààëàã÷ /Switch / 16-port-той

Ажиглалт хамгаалалтын систем

Àæèãëàëòûí ºðãºí ºíöãèéí õàðààòàé õàìãààëàëòûí
äîõèîëîëûí âèäåî äóðàí /дотор суурилуулах/ 10ш

11

5

2
3

Ком/NVR/,PC,/LED-42"/,

5 Удирдлагын микрофон /бүс сэлгэгчтэй/ ш 1

С¿ëæýýíèé ðîçåòêà /хананд далд суулгах/ 391ш/RJ45/

/IP with POE/

2

3

4

7

6

5

Ïëàñòìàññàí хоолой /óÿí/ Ô-16ìì./ÏÂÕ/ м 16800
Öàõèëãààí òýæýýëèéí øóëóóòãàã÷, ã¿éäýë õ¿÷äýë
áàðèã÷  /UPS/ 1
Кабелийн тавиур L=3м
/босоо сувагчлал, сервер өрөөнд/ 26

Áóñàä ìàòåðèàë òîíîã òºõººðºìæ

220 Â t=15min,P=4kW

W=400мм

1

Кабелийн тавиур L=3м 250W=300мм

Булан,холбоос,
бэхэлгээний хамт

м

ЗахиалагчийнДүрс бичлэгийн төхөөрөмж, ажиглалт ээлжлэн
явуулах дэлгэц, иж бүрэн компьютерын хамт

 ш 1

Êîìïüþòåðèéí  ñ¿ëæýýíèé  ñàëààëàã÷ Cвич
/POE Switch / 24-port -òîéPOE Switch Gigabit

Êîìïüþòåðèéí  ñ¿ëæýýíèé  Cвич Managed Switch Gigabit 8-port -òîé

Çýñ äàìæóóëàã÷òàé ïîëèýòèëýí òóñãààðëàã÷òàé
ïîëèýòèëåí á¿ðõ¿¿ëòýé 8 ñóäàñòàé óòàñ/åðäèéí/

1200UTP-Cat.6 0.5x4P м

8

4 ш 1

4 Чанга яригч /таазанд/ 8 W ш 5

Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт,
өсгөгч, бүс сэлгэгч, цаглагч төхөөрөмж, ослын дохио
өгөгч төхөөрөмжийн хамт

Холбооны төмөр шкаф /rack-19"/ ш 224U

Булан,холбоос,
бэхэлгээний хамт

м

м

Төхөөрөмж хоорондын шилэн кабель /patch cable/ L=2м

6

сонголтоор

Холбооны төмөр шкаф /rack/ хананд суурилуулдаг ш 86U
Оффис

өрөөнүүдэд

ш 3

Êîìïüþòåðèéí  ñ¿ëæýýíèé  ñàëààëàã÷ Cвич
/POE Switch / 16-port -òîéPOE Switch Gigabit ш 1

Øèëýí Êàáåëèéí шөрмөс салаалах төхөөрөмж 1:4 PLC plug-in type 1КОМ

Дотор зориулалтын шилэн кабель
/Indoor drop cable/ SM-1core G657A м 30

9

10 MDU-д

ш 12Êîìïüþòåðèéí ñ¿ëæýýíèé ñàëààëàã÷ /Switch / 24-port-той

Gigabit

Gigabit

Галын дохиоллын систем

ш

3- с багагүй гогцоо хянах залгах а âòîìàò çàëãóóð
á¿õèé хаяглагдсан ãàëûí äîõèîëëûí õ¿ëýýí àâàõ ñòàíö

ш

Ком 2

13

Óòàà ìýäðýõ õýò óëààí òóÿàíû ¿¿ñãýã÷òýé ãàëûí
äîõèîëîëûí хаяглагдсан ìýäýýëýã÷
Дулаан ìýäðýõ õýò óëààí òóÿàíû ¿¿ñãýã÷òýé
ãàëûí äîõèîëîëûí хаяглагдсан ìýäýýëýã÷
Ãàðààð óäèðäàõ ãàëûí äîõèîëëûí хаяглагдсан
ìýäýýëýã÷ /òåëåôîí óòàñíû õîëáîã÷òîé/

i=100ìêÀ Rx-1,1êÎì

i=100ìêÀ Rx-1,1êÎì

ш 181

18

Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок, нөөц
баттерейны хамт 1
80 äá õ¿ðòýë àâèà ¿¿ñãýõ ÷àäàëòàé хаяглагдсан ò¿ãø¿¿ðèéí
äóóò äîõèî ºãºã÷ /түгшүүрийн  гэрэлтэй  хосолсон/ ш 13

Галын дохиоллын системийг автоматжуулалтын
системтэй холбох оролт гаралтын модуль 3I/O module

Çýñ äàìæóóëàã÷òàé галд тэсвэртэй
тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель

1õ2õ1.5ìì м 2200

Ком

ш

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9 Галын дохиоллын станцын сүлжээний карт 1RS-485,TCP IP Ком

AC220V/DC12V

Àæèãëàëòûí ºðãºí ºíöãèéí õàðààòàé õàìãààëàëòûí
äîõèîëîëûí âèäåî äóðàí /Гадна суурилуулах/ -ш/IP with POE/

Захиалагчийн
сонголтоор
Захиалагчийн
сонголтоор

Çýñ äàìæóóëàã÷òàé ïîëèýòèëýí òóñãààðëàã÷òàé
хамгаалагдсан á¿ðõ¿¿ëòýé 8 ñóäàñòàé óòàñ/гадна/

500STP-Cat.6 0.5x4P м

7

8

Êîìïüþòåðèéí  ñ¿ëæýýíèé  ñàëààëàã÷ Cвич
/POE Switch / 8-port -òîéPOE Switch Gigabit ш 1

9

2-р
давхарт

Холбооны төмөр шкаф /rack/ хананд суурилуулдаг ш 312U
1,3,4-р
давхарт

Нэвтрэх эрхийн систем

Нэвтрэх эрхийн системийн удирдлагын самбар,Нөөц
баттерей бүхий тэжээлийн блок,Гадна хайрцагны хамт

Захиалагчийн
сонголтоор

Цахилгаан цоожлох төхөөрөмж

Ком

ш

2  1

  2

  3

  6

Гарх товчлуур /Exit button/ ш  4

Царай болон болон карт уншигч төхөөрөмж
 /reader /

  5

4

Çýñ äàìæóóëàã÷òàé ïîëèýòèëýí òóñãààðëàã÷òàé
ïîëèýòèëåí á¿ðõ¿¿ëòýé 8 ñóäàñòàé óòàñ /åðäèéí/ UTP-Cat.6 0.5x4P м 700
Çýñ äàìæóóëàã÷òàé ïîëèýòèëýí òóñãààðëàã÷òàé
ïîëèýòèëåí á¿ðõ¿¿ëòýé 4 ñóäàñòàé óòàñ /åðäèéí/ RVV-4*1.0 м 300

4

4

ш Газардуулгын зэс кабель  /холбооны шкафаас
өрөөний газардуулгын хүрээ хүртэл/ 1*16 мм2 м 2008
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1-Р ДАВХРЫН ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5-р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-р давхрын ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

M1:125

ХД-9
1

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

A3

K8

K8

K8
K8

D,d1*7,B*2

Sw-24
P.Sw-24

FACP 

34
29

30

28

27

31

26

25
36

24

16

20

21

22

35

10

15
13

11

12

18 14 17

2

1

7

5 6 8
9

40

37 38

39

4

32

20'

23

33 33 33 33

8800.0000

13200.0000

22000.0000

Y3

Y2

Y1

Y1'

7600.0000

60420.0000

6000.0000 6000.0000 6000.0000 6000.0000 6000.0000 6000.0000

X12

6000.0000 6000.0000 6000.0000 6000.0000

X11X10X9X8X7X6X5X4X3X2X1

1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17

4

Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн
эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн
өрөө

38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98
20' Гонх 4.35
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 38.02
32 Хянагчийн өрөө 21.34
33 Түр саатуулах өрөө 7.84
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 11.06
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1215.05
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 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5-р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

2-р давхрын ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

M1:125

ХД-10

2-Р ДАВХРЫН ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт D,d1*7,B*2

D,d1*7,B*2

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Коридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71

7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
33 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5-р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

4-р давхрын ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

M1:125

ХД-12

4-Р ДАВХРЫН ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

D,d1*7,B*2

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47
29

Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 153.96
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 6.47
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48
43 Агуулах 3.48

НИЙТ ТАЛБАЙ 826.67
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3-р давхрын ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

M1:125

ХД-11

3-Р ДАВХРЫН ажиглалт хяналт, галын дохиоллын  системийн байгуулалт

K8

D,d1*7,B*2

D,d1*7,B*2

Sw-24
MDU-24
P.Sw-16

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5-р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Коридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14
7 Коридор 59.24
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91



1-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

 Архитектор

 Гүйцэтгэсэн

 Шалгасан

 Масштаб:

 Зургийн дугаар:

 Огноо:
   2024

 TГ Шифр:
.

 Хуудас:
31

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,  5-р хороо
"ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ХЯЛБАР АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙРГИЙН ШҮҮХИЙН БАРИЛГЫН ДОТОР " ЗАСВАРЫН АЖИЛ

1-р давхрын  холбоо, мэдээллийн системийн байгуулалт

M1:125

ХД-5
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1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Гонх 13.56
2 Угтах хэсэг 141.60
3 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.17

4

Цахимжуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн, Бичиг хэргийн
эрхлэгч, Бичиг хүргэгчийн
өрөө

38.08

5 Цагдаагийн өрөө 11.60
6 Жолооч нарын өрөө 9.78
7 Коридор 14.25
8 Мэдээлэл лавлагааны өрөө 13.69
9 Өлгүүр/Хувцас/ 24.60
10 Хурлын хүлээлгийн коридор 67.03
11 Шүүх хуралдааны танхим-1 31.50
12 Зөвлөлдөх өрөө-1 12.26
13 Шүүх хуралдааны танхим-2 32.37
14 Зөвлөлдөх өрөө-2,3 14.70
15 Шүүх хуралдааны танхим-3 33.06
16 Шүүх хуралдааны танхим-4 43.90
17 Зөвлөлдөх өрөө-4 13.26
18 Дамжих хонгил 14.60
20 Ариун цэврийн өрөөний дамжих

хонгил 7.98
20' Гонх 4.35
21 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 15.70
22 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 17.84
23 Шүүх хуралдааны танхим-5 52.46
24 Зөвлөлдөх өрөө-5 15.99
25 Зөвлөлдөх өрөө-6 19.75
26 Шүүх хуралдааны танхим-6 57.84
27 Шүүх хуралдааны танхим-7 9.64
28 Зөвлөлдөх өрөө-7 39.10
29 Шүүх хуралдааны танхим-8 27.78
30 Зөвлөлдөх өрөө-8 6.17
31 Иргэдийн хүлээлгийн корридор 38.02
32 Хянагчийн өрөө 21.34
33 Түр саатуулах өрөө 7.84
34 Гараж 241.0
35 Цахилгаан техникийн өрөө 2.79
36 Коридор 17.38
37 Шатны хонгил 17.35
38 Лифтны хонгил 6.61
39 Агуулах 11.06
40 Баруун жигүүрийн үүдний хэсэг 34.05

НИЙТ ТАЛБАЙ 1215.05
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 Архитектор
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2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 17.92
3 Коридор 14.55
4 Прокурорын өрөө 10.40

5
Хэргийн материалтай
танилцах өрөө 9.35

6 Мэдээлэл технологийн
ажилтан 25.71

7 Эмч 17.35

8
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 15.17

9 Шүүгчийн туслах-10 хүн 64.45
10 Шүүгчийн туслах-11 хүн 64.91
11 Хүүхдийн өрөө 16.01

12
Ахлах нягтлан бодогч, туслах,
Нярав 15.47

13 Эвлэрүүлэн зуучлах хурал 15.77

14
Эвлэрүүлэн зуучлах өрөө-8
хүн 47.38

15 Шүүхийн тамгын газрын дарга 17.13

16
Хэргийн хөдөлгөөний хэлтсийн
дарга 17.44

17
ХНДАХ Мэргэжилтэн, ЗБ
хариуцсан мэргэжилтэн, ШҮ
ажилтан, ОНХ мэргэжилтэн

15.60

18 Дамжих хонгил 141.75

19 Шүүгчийн туслах-10 хүн 68.37
20 Шүүгчийн туслах-10 хүн 67.96
21 Дамжих хонгил 6.29
22 Архив 27.17
23 Серверийн өрөө 14.50
24 Цахилгааны техникийн өрөө 14.12
25 Дулааны техникийн өрөө 6.47
26 Гонх 3.40
27 Архивч 25.41
28 Дамжих хонгил 12.47
29 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
30 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
31 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 2.86
32 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 3.25
33 Дамжих коридор 2.2

НИЙТ ТАЛБАЙ 829.82
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3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 Коридор 22.52
4 ШХНБичгийн дарга-2 хүн 12.11
5 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 39.76
6 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 22.14
7 Коридор 59.24
8 ШХНБичгийн дарга-13 хүн 63.89
9 ШХНБичгийн дарга-14 хүн 67.41
10 Шүүгчийн өрөө-1 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-2 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-3 17.86
13 Шүүгчийн өрөө-4 15.65
14 Шүүгчийн өрөө-5 16.12
15 Шүүгчийн өрөө-6 15.65
16 Шүүгчийн өрөө-7 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-8 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-9 15.63
19 Шүүгчийн өрөө-10 14.72
20 ЗБ хэлтсийн дарга 15.96
21 Шүүгчийн өрөө-11 15.77
22 Шүүгчийн өрөө-12 17.21
23 Шүүгчийн өрөө-13 15.50
24 Шүүгчийн өрөө-14 16.48
25 Шүүгчийн өрөө-15 20.60
26 Шүүгчийн өрөө-16 25.41
27 Архив 33.40
28 Гонх 3.40
29 Дамжих хонгил 101.39
30 Архив 12.31
31 Архив 23.18
32 Техникийн өрөө 14.12
33 Коридор 21.78
34 Дулааны техникийн өрөө 6.47
35 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.30
36 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.08
37 Холбооны техникийн өрөө 5.13
38 Коридор 12.41
39 Ариун цэврийн өрөө 8.90

НИЙТ ТАЛБАЙ 881.91
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4-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН БАЙГУУЛАЛТ

12U

D,d1*7,B*2

4-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Өрөөний
дугаар Өрөөний нэр Талбай

(м2)
1 Лифтний хонгил 6.61
2 Шатны хонгил 18.20
3 ШХНБичгийн дарга-4 хүн 20.87
4 Үйлчлэгчийн өрөө 9.18
5 Шүүгчийн өрөө-17 15.78
6 Шүүгчийн өрөө-18 17.63
7 Шүүгчийн өрөө-19 14.08
8 Шүүгчийн өрөө-20 15.23
9 Шүүгчийн өрөө-21 14.97
10 Шүүгчийн өрөө-22 15.66
11 Шүүгчийн өрөө-23 15.71
12 Шүүгчийн өрөө-24 17.87
13 Шүүгчийн өрөө-25 15.66
14 Шүүгчийн өрөө-26 16.13
15 Шүүгчийн өрөө-27 15.60
16 Шүүгчийн өрөө-28 15.63
17 Шүүгчийн өрөө-29 15.60
18 Шүүгчийн өрөө-30 15.63
19 Шүүгчийн туслах-1 хүн 14.73
20 Шүүгчийн өрөө-31 15.78
21 Шүүгчийн өрөө-32 15.18
22 Шүүгчийн өрөө-33 16.25
23 Шүүгчийн өрөө-34 15.47
24 Шүүгчийн өрөө-35 15.93
25 Шүүгчийн өрөө-36 16.07
26 Шүүгчийн өрөө-37 16.91
27 Шүүгчийн өрөө-38 15.90
28 Шүүгчийн өрөө-39 16.47
29

Шүүгч нарын зөвлөлгөөний
өрөө 54.90

30 Дамжих хонгил 153.96
31 Дамжих хонгил 4.89
32 Ерөнхий шүүгчийн өрөө 44.45
33 Техникийн өрөө 14.12
34 Шүүгчийн өрөө-40 27.12
35 Гонх 3.94
36 Дамжих хонгил 10.09
37 Эмэгтэй ариун цэврийн өрөө 22.48
38 Эрэгтэй ариун цэврийн өрөө 20.39
39 Ариун цэврийн өрөө-1 5.06
40 Ариун цэврийн өрөө-2 6.47
41 Коридор 14.11
42 Дулаан техникийн өрөө 6.48
43 Агуулах 3.48

НИЙТ ТАЛБАЙ 826.67
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